ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

17025-HAA

01k

Gospi¢, 1.9.2026.
Analiticko izvjesce br. V 2549/26

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-535-26

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrosnju na podrucju grada Gospic¢ i op¢ine Perusi¢ (mala "A" analiza)
Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 12.8.2026. 09:15

Pocetak analize: 12.8.2026. Zavr8etak analize: 15.8.2026

Lokacija: Cisterna Veliki Zitnik (GS-318-HR), GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 12.8.2026. 09:20 od Kupac

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potros$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose isklju€ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni
laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u podrucju opisanom u

prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:0Ovladteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zastite
okoliSa i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih
sluzbenih kontrola vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama
prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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27JZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE Broj izvjestaja: V 2549/26 1.9.2026
REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op¢a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat neI;/iIi;eurrnnaost sui)lgglr]]gsti
2549. Voda za ljudsku potrosnju na podrucju grada Gospic¢ i opcine Perusi¢ (mala "A" analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C <25 20,5 Da
Boja*** gg’i ;%rfzgdc* mg/L Pt <20 6 +114 |Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012*| pH jedinica 6,5-9,5 7,9 1,4 Da
Pri temperaturi od 22,6°C
Elektricna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* [ uS/cm pri 20°C| < 2500 359 +8,616 [Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L ClI2 <05 0,11 Da
Mutnoca** o0 °NTU <4 15 £0,11 |Da
Utrogak KMnO4*** o mg/L 02 <5 0,29 +0,01885 |Da
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* [mg/L CI- <250 <5 - Da
Amonijak** AV mg/L N <04 <0,01 - Da
Nitrati SM 4500 - NO3 C mg/L N <1 0,203 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* | mg/L N <0,15 < 0,002 - Da
Ukupni koliformi ':gg‘ﬁN IS0 9308- cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli ?:38115’\‘ 1SO 9308 | cu00mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C E'ZRZ"z‘E(’)“O'OSO cfu mL~ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C o0 cfu mL 0-100 0 Da
Enterokoki g 20 7899~ efuoomL o 0 Da
Pseudomonas aeruginosa ':?2%5205;0 cfu/100mL 0 0 Da
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