ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju =
Odsjek za ispitivanje veda i opé¢a fizikalna i kemijska ispitivanja D
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025.

Analiticko izvjesce br. V 480/25

—

Kupac: LICKE VODE d.0.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj; V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospic¢a i opéine Perugi¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro3nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 08:30

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavrdetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Caffe bar "Kod Ivine”, Popovaca 58 B, Donja Pazari$ta, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ligko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamicic¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (NN 64/23), Praviinika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrodnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru&ja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose isklju¢ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javio zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (1ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje&enju ministarstva poljoprivrede Kiasa:UP/I1-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12,2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potrodnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro8nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.20186.

Voditelj Qdjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 %
2. Arhiva
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227 LIEKO-SENJSKE ZUPANLJE] Broj izvjestaja: V 480/25 11.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za Ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska Isplitivanja
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat Suﬁgg;‘gs“

480. Voda za ljudsku potro&nju na podruéju grada Gospica i opéine Perusi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C <25 7,8 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt 520 3 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*"* HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-9,5 7,9 Da
Pri temperaturi od 20,1 °C

Elektriéna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uSfem pri 20°C < 2500 240 Da
Slobodni reziduaini klor SM 4500 G mg/L Ci2 <05 0,05 Da
Mutnoca*** HRN EN 1SO 7027:2001* |°NTU <4 0,69 Da
Utrosak KMnO4*** HRN EN 1SO 8467:2001* |mg/L O2 <5 2,31 Da
Kloridi*** HRN 1SO 9297:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN 1SO 7150-1:1998* mg/L N <04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N =1 0,362 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N 50,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN |SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherlchia coli HRN EN (SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN IS0 6222:2000 | cfu mL™! 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu mL™* 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN 1SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN I1SQO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n
Odsjek za ispitivanje voda i op€a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospit, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospié, 11.3.2028.
Analiticko izvjeSce br. V 481/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospita i opéine Perugié¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja; 6.3.2025. 08:40

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavr§elak analize;  10.3.2025.

Lokacija: Podruéna $kola Donje Pazariste, Donje Pazariste 63 A, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Liéko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrognju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezuitati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije csposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN 1SO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/156-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potrodnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za liudsku potrodnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing f

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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| 222 LICKO-SENJSKE ZUPANIJE |

Broj izvjestaja: V 481/25

11.3.2025 |

REZULTATI ISPITIVANJA
QOdsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat su%ggr':ssti

481.  Voda za ljudsku potronju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perugi¢ (mala “A" analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C $25 9,8 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mgiL Pt <20 3 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN 1SO 106523:2012* pH jedinica 6,5-9,5 8,1 Da
Pri temperaturl od 20,0 °C

Elektriéna vodijivost*** HRN EN 27888:2008* yS/cm pri 20°C < 2500 236 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L ClI2 505 < 0,05 Da
Mutnoca™** HRN EN IS0 7027:2001* |°NTU <4 0,55 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* [mg/L 02 <5 1,6 Da
Kloridi*™* HRN IS0 9297:1998* mg/L Cl- £ 250 <5 Da
Amonijak*** HRN 180 7150-1;1998* mg/L N <04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500-NO3 C mg/L N s 11 0,366 Da
Nitriti™** HRN EN 26777:1998* mg/L. N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN IS0 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000  |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju u
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi¢, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospié, 11.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 482/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka; Voda za ljudsku potrosnju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perusi¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro§nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025, 09:10

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavrdetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Dom zdravlja Perusi¢, Ante Staréeviéa 18, PERUSIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Litko-senjske zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamicic¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni&kim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potro&nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznatene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ligko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017: EN ISONEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN 1SO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjegenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Stuzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrosnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

VoditeJj Odjela:
Jasmina Stilinovié Toti¢, dip. ing "

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 3
2. Arhiva
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|24z LIGKO-SENJSKE ZUPANLIE |

Broj izvje&taja: V 482/25

11.3.2025

REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za Ispitivanje voda | opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat su?l(i:ajgrr:gsti

482. Voda za ljudsku potrognju na podrutju grada Gospiéa i optine Perusi¢ (mala “A" analiza)
Temperature vode SM 2550 B §C <25 10,5 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* [ mg/L Pt <20 2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-95 8,0 Da
Pri temperaturi od 19,8 °C

Elektri¢na vodljivost*** HRN EN 27888:2008" uS/cm pri 20°C < 2500 232 Da
Slobodni rezidualni kior SM 4500 G mgiL CI2 <05 0,22 Da
Mutnoca*** HRN EN ISO 7027:2001* |°NTU <4 0,64 Da
Utroak KMnO4*** HRN EN I1SO 8467:2001* | mg/L 02 s5 1,33 Da
Kloridi*** HRN IS0 9297:1998* mg/L Cl- 5250 <5 Da
Amonijak*** HRN I1SO 7150-1:1998* mg/L N s04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500 - NO3 C mg/L N s 1 <0,156 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN IS0 6222:2000  |cfu mL™" 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 | ¢fu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN 1SO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju u "
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospic, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/5674-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025.
Analiticko izvjeSce br. V 483/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

uUr. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrodnju na podrucju grada Gospica i opéine Perugié¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 09.20

Potetak analize: 7.3.2025. Zavr8etak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Osnovna $kola Perugi¢, Hrvatske mladezi 2, PERUSIC

Vrsta analize; Prema Pravilniku

Uzorci su dostavijeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamiéi¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznagene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskijuéive na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposoblien je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN 1SO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/1-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015, godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroénju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela;
Jasmina Stilinovi¢ Totié)idip. ing /

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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| 2242 LICKO-SENJSKE ZUPANIJE |

Broj izvjedtaja: V 483/25

1132025 |

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op¢a fizikalna i kemi]ska Ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat su%ggzgsti

483. Voda za ljudsku potrosnju na podru¢ju grada Gospita i opéine Peru&i¢ (mala "A" analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C £25 11,2 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L P1 <20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN 1SO 10523:2012* pH jedinica 65-95 8,0 Da
Pri temperaturi od 19,7 °C

Elektriéna vodijivost*** HRN EN 27888:2008* uSicm pri 20°C < 2500 232 Da
Slebodni reziduaini klor SM 4500 G mg/L CI2 <05 0,06 Da
Mutnoca*** HRN EN ISO 7027:2001* |“NTU <4 0,62 Da
UtroSak KMnQO4*** HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L 02 <5 1,63 Da
Kloridi*** HRN 1SO 9297:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN SO 7150-1:1998* mg/L N <04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N s 11 <0,15 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,156 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN IS0 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN (SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN SO 6222:2000 | cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN (SO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi€, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax; 053/574-4563

Gospi¢, 11,3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 484 /25

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perugié {mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro$nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 09:30

Pocetak analize: 7.3.2025, Zavrdetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Trgovina Konzum, Hrvatske Mladezi 9, PERUSIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnigkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potros$nju (NN 30/23),

Napomena 1: Akreditirane metode su oznagene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose isklju&ivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2008) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju ministarstva poljoprivrede Kiasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa;UP/-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravija za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing A
f
)
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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IZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE Broj izvjedtaja: V 484/25 11.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispitivanje voda i opta fizikalna | kemijska ispitivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Su%‘;jgggsﬁ

484, Voda za ljudsku potro#nju na podrudju grada Gospita i opéine Perugi¢ (mala “A" analiza)

Termnperature vode SM 2550 B °C <25 7.8 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt <20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN IS0 10523:2012* pH jedinica 6,5-95 7,9 Da
Pri temperaturi od 20,2 °C

Elektriéna vodijivost*** HRN EN 27888:2008* puSiem pri 20°C < 2500 232 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L CI2 <05 0,21 Da
Mutnoca** HRN EN ISO 7027:2001* |°NTU <4 0,33 Da
UtroSak KMnO4*+* HRN EN ISO 8467:2001" | mg/L 02 <5 1,66 Da
Kloridi*** HRN iSO 9297:1998* mg/L ClI- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISC 7150-1:1998* mg/L N s04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500 - NO3 C mg/L N <11 <{,15 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N 50,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Bro| kolonija 22°C HRN EN SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN 1SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
QOdjel za zdravstvenu ekologiju ; _
Qdsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja n '
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025,
Analiticko izvjesce br. V 485/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podrucju grada Gospita i opéine Perusi¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda z3 ljudsku potro$nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 09:50

Pocetak analize: 7.3.2025. ZavrSetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Market Vrkljan, LICK| OStK

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Litko-senjske zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potroénju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potro$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznaéene zvjezdicama {***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak,
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ligko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda, Uzorkovanje vode za fjudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2008) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b} Sluzbeni laboratorij prema Rjegenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/1-322-01/15-01/1 2, Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.08.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:5625-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine. :

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.20186, (

R

Voditelf Qdjela;
Jasmina Stilinavi¢ Toti¢, dip. ing (')

)
Iy
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10

2. Arhiva
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[22Z LICKO-SENJSKE ZUPANLJE |

Broj izvjestaja: V 485/25

I

11.3.2025

REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispitivanje voda i opca fizikalna i kemijska ispitivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Su%‘:ljgrr“gsﬁ

485. Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perusicé (mala "A” analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C <25 9.1 Da
Boja** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* [ mg/L Pt s20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-9,5 7.7 Da
Pri temperaturi od 19,9 °C

Elektri¢na vodljivost*** HRN EN 27888:2008* pS/cm pri 20°C 5 2500 370 Da
Slobodni rezidusalni klor SM 4500 G mg/L Ci2 505 0,18 Da
Mutnoca*** HRN EN [SO 7027:2001* |°NTU <4 0,30 Da
Utrosak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* [mg/L 02 <5 1,76 Da
Kloridi*** HRN IS0 9297:1998* mg/L CI- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN IS0 7150-1:1998* mg/L N 504 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500-NO3 C mg/L N s <0,15 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <015 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN I1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN ISO 6222:2000 | cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN ENISO 6222:2000 |cfumL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN iSO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da

Strana 2/2

-kraj Ispitnog izvjestaja-

OBR 48 REV 2




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Qdjel za zdravstvenu ekologiju _
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja u
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 486/25

Kupac: LICKE VODE d.0.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podrugju grada Gospi¢a i optine Perusic¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 10:00

Poletak analize: 7.3.2025. Zavrsetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Trgovina Studenac , Ivana Caniéa Baje 1, LICKI OSIK

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Litko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamiéi¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju {NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznatene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/EC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrognju HRN ISO 5667-5:2011 (1ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrutju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/1-325-07/15-
02/14; Ur.broj.525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za ljudsku potrodnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovié Toti¢, dip. ing

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 j
2. Arhiva
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(2242 LIGKO-SENJSKE 2UPANIJE

Broj izvjestaja: V 486/25

11.3.2025 |

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za Ispitivanje voda i opéa fizikalna | kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezuttat suf()l(z:ajg:gsti

486.  Voda za ljudsku potrognju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perugi¢ (mala “A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C <25 10,3 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt <20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B oplsno Bez bez Da
pH™* HRN iSO 10523:2012* pH jedinica 65-95 77 Da
Pri temperaturi od 19,7 °C

Elektritna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uS/cm pri 20°C < 2500 369 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L Ci2 <05 0,15 Da
Mutno¢a*** HRN EN IS0 7027:2001* |°NTU <4 0,35 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O2 <5 1,8 Da
Kloridi*** HRN IS0 9297:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998" mg/L N <04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N <1 <0,15 Da
Nitriti*™ HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN IS0 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coll HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN IS0 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN 1SO 6222:2000  |cfumL™" 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN 180 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN ENISO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n.
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi¢, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax; 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025,
Analiticko izvjesce br. V 487/25

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrognju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perusié {mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro&nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 10:20

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavrietak analize:  10.3.2025.

Lokacija: U.0. Malo Misto, Trnova&ko Novoselo 8/1, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami¢i¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (1ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrugju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine,

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/1 5-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12,06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/|-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroénju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Totié, dip. ing ({

L8 g\\\{,‘
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 e
2. Arhiva
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|22z LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE]

Broj izvjeStaja: V 487/25

1132025 |

REZULTATI

ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda | opéa fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat su(lzl?ajgrr:gsti

487.  Voda za ljudsku potrodnju na podruéju grada Gospica i opéine Perugié {mala "A" analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C <25 8.1 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mgiL Pt <20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 65-95 7.8 Da
Pri temperaturi od 19,4 °C

Elektriéna vodijlvost*** HRN EN 27888:2008* WS/cm pri 20°C < 2500 249 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L CI2 <0,5 0,15 Da
Mutnoca*™ HRN EN JSO 7027:2001" [°NTU <4 0,22 Da
Utrodak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 <5 1,66 Da
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L CI- s 250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998* mg/L N s04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N <11 0,227 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1598* mgfL N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISC 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN1S0 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN 1SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025.
Analiti¢ko izvjesce br. V 488/25

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$énju na podrué¢ju grada Gospiéa i opéine Perusié¢ (mala "A”
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 10:40

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavr$etak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Okno BruSane - vanjska slavina, Trnova&ko Novoselo bb, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamiéi¢

1zjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni¢kim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna&ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017: EN ISO/NEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrognju HRN 1SO 5667-5:2011 {(ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/-322-01/15-01/12: Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavijanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj bdje!a:

Jasmina Stilipovi¢ Totié, dip. inw

Daostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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IZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE1 Broj izvjestaja: V 488/25 11.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za Ispitivanje voda i opta fizikalna i kemijska Ispitivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat su%gg:gsu

488. Voda za fjudsku potro$nju na podruiju grada Gospica i opéine Perusié (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C <25 8,1 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* [ mg/L Pt 520 8 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 21608 opisno Bez bez Da
pH*** HRN 1SO 10523:2012* pH jedinica 6,5-95 7.8 Da
Pri temperaturi od 19,7 °C

Elektritna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* pS/cm pri 20°C < 2500 372 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L CI2 <05 0,25 Da
Mutnoéa*** HRN EN IS0 7027:2001* |°NTU <4 1,8 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN SO 8467:2001* [mg/L O2 €5 1,76 Da
Kloridi*** HRN 1SO 9287:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISO 7150-1;1998* mg/L N <04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N =1 0,48 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000  |cfu mL"" 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n
Odsjek za ispitivanje voda i opca fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospié, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax; 053/574-453

Gospi¢, 11.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 489/25

Kupac: LICKE VODE d.0.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrognju na podrugju grada Gospiéa i opéine Perusié (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 11:00

Pocetak analize: 7.3.2025. ZavrSetak analize: 10.3.2025.

Lokacija: VS Ostra 1, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Litko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potronju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna&ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potronju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje3enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01/1 5-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015, godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih siuzbenih kontrola
vode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroénju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing ﬁ!

YAl

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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[22JZ LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE

Broj izvjestaja: V 489/25

11.3.2025

REZULTATI

ISPITIVANJA

Odsjek za Ispltivanje voda i op¢a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezuitat suflggggsti

489. Voda za ljudsku potroénju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perugi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C 525 7.8 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* [mg/L Pt <20 8 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*" HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 65-9,5 8,0 Da
Pri temperaturi od 19,6 °C

Elektricna vodljivost”** HRN EN 27888:2008* uS/cm pri 20°C s 2500 370 Da
Slobodni rezidualni kior SM 4500 G mg/L. Ci2 <05 0,13 Da
Mutnoca*** HRN EN !SO 7027:2001* [°NTU <4 1,8 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN IS0 8467:2001* | mg/L 02 <5 2,34 Da
Kloridi*** HRN IS0 9297:1998* mg/L Cl- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998* mg/L N 504 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 - NO3 C mg/L N <11 0,495 Da
Nitriti*«* HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN I1SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN I1SO 6222:2000 |[cfumL™ 0-100 5 Da
Enterokoki HRN EN {80 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruglnosa HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n.
QOdsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja =

53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 490/25

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrognju na podrugju grada Gospicta i opéine Perugié¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 11:20

Poctetak analize: 7.3.2025. Zavrietak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Caffe bar Miro, Kaniska bb, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavijeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢

lzjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro§nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnigkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrodnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznatene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljuéivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12: Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Oviasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12,2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potroénju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovié Totié, dip. m#

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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ZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJEI

Broj izvjedtaja: V 480/25

12.3.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za Ispltivanje voda i opé¢a fizikalna i kemljska Ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Reuzultat su?lggrr:gsti

490. Voda za ljudsku potro&nju na podrudju grada Gospita i opéine Perugi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B rc 525 8,1 Da
Boja™** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt <20 5 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH"™ HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 65-95 78 Da
Pri temperaturi od 19,5 °C

Elektri€na vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uSfem pri 20°C < 2500 N Da
Slobodhi rezidualni klor SM 4500 G mg/L CI2 <05 0,15 Da
Mutnoca*** HRN EN ISC 7027:2001¢ |°NTU <4 1.2 Da
UtroSak KMnO4**« HRN EN 1SO 8467:2001* |mg/L 02 s5 1,85 Da
Kloridi*** HRN 1SO 9257:1998* mg/L CI- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN I1SO 7150-1:1998* mg/L N <04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N s 0,369 Da
Nitrit*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN iSO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN 1SO 6222:2000 |cfu mL™* 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu mL-* 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN I1SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN 1SO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja I I :

53000 Gospi€, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 491/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrodnju na podruéju grada Gospiéa i opéine Peru$i¢ (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro&nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 11:30

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavr3etak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Trgovina Zagi, Kanigka 91, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavijeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami&i¢

lzjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrodnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskiju¢ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/EC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:20086) . Akreditacija vrijedi u
podrugju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015, godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za fjudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.20186.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing

) {
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, BuZimska 10 ﬁ\ﬂd\
2. Arhiva
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| 2242 LIEKO-SENJSKE ZUPANIE] Broj izviestaja: V 491/25 | 1232025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispltivanje voda i opéa fizikalna | kemijska ispitivanja
Nazlv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Su%‘gg:gsﬁ

491.  Voda za ljudsku potrodnju na podruéju grada Gospita i opéine Perugi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C <25 8,6 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt <20 4 Da
Miris SM4500C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012* pH Jjedinica 6,5-9,5 7,9 Da
Pri temperaturi od 19,2 °C

Elektriéna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uSicm pri 20°C <2500 307 Da
Slobodni rezidualni kior SM 4500 G mg/L Ci2 <05 0,13 Da
Mutnoca*** HRN EN ISO 7027:2001* |°NTU s4 0,92 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* |[mg/L 02 s5 1,57 Da
Kloridi*** HRN I1SO 9297:1998* mg/L Ci- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN I1SO 7150-1:1998* mg/L N <04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500-NO3 C mg/L N <11 0,354 Da
Nitriti*** HRN EN 26777.1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherlchla coli HRN EN I1SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN 1SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN SO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enierokoki HRN EN 1SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju o |
Odsjek za ispitivanje voda i opc¢a fizikalna i kemijska ispitivanja n '
53000 Gospic, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 492/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrognju na podruéju grada Gospi¢a i opéine Perugié (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potronju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 11:40

Podetak analize: 7.3.2025, Zavrietak analize: 10.3.2025.

Lokacija: Trgovina Vrkljan , Kaniska 79, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Liko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza | monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potro$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna&ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljutivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/EC 17025:2017: EN ISONEC 17025:201 7) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN 1SO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020, godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12: Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih siuzbenih kontrola

vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:

Jasmina Stilinovi¢ Totic, dip. irj\b/

Dostauviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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2242 LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE]

Broj izvjestaja: V 492/25

12.3.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat suglgg:gsti

492. Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospita i optine Perudié (mala "A” analiza)
Temperature vode SM 2550 B °C £25 10,1 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* [mg/L Pt 20 5 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez hez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-9,5 7.8 Da
Pri temperaturi od 19,1 °C

Elektritna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uS/cm pri 20°C < 2500 307 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L CI2 <05 0.11 Da
Mutnoca*** HRN EN ISO 7027:2001* [°NTU <4 0.89 Da
Utrodak KMnC4*** HRN EN ISO 8467:2001* |mg/L O2 <5 1.54 Da
Kloridi*** HRN IS0 9297:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISC 7150-1:1998* mg/L N s04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500-NO3 C mg/L N <1 0,352 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < {0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN 1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN ENISO 6222:2000  |cfu mL™ 0-100 0 Da
Broj kolonlja 36°C HRN EN I1SO 6222:2000 |cfumL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN 1SO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL 0 0 Da

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju :
Odsjek za ispitivanje voda i op¢a fizikalna i kemijska ispitivanja n
53000 Gospic, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025,
Analiticko izvjesce br. V 493/25

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrodnju na podruéju grada Gospliéa i opéine Perudi¢ {mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrosnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025, 12:00

Podetak analize: 7.3.2025. Zavrietak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Caffe bar Bilaj, Bilaj 2, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehniékim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljutivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Litko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/EC 17025:2017; EN ISO/EC 17025:2017) za ispilivanje |
uzorkovanje voda, Uzorkovanje vode za ljudsku potrognju HRN ISO 5667-5:2011 (1ISO 5667-5.2008) . Akreditacija vrijedi u
podrugju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12: Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Oviasteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroénju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela: ]
Jasmina Stilinovi¢ Toti¢, dip. ing

Dostaviti 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 F
2. Arhiva
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|22JZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE] Broj izvjestaja: V 493/25 12.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispitivanje voda i opta fizikalna | kemijska ispitivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat sui)lggsgsti

493.  Voda za ljudsku potro$nju na podrutju grada Gospiéa i opéine Perugi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B °C £25 6,8 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt 520 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*"* HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-95 7.7 Da
Pri temperaturi od 19,1 °C

Elektritna vodijivost*** HRN EN 27888:2008* puSiem pri 20°C < 2500 368 Da
Slobodni rezidualni kior SM 4500 G mg/L CI2 50,5 0,17 Da
Mutnoéa*** HRN EN SO 7027:2001* |°NTU <4 0,42 Da
UtroSak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L 02 <3 1,79 Da
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- <250 <5 Da
Amonijak*** HRN 1SO 7150-1:1998* mg/L N <04 < 0,01 Da
Nitrati SM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 <0,15 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN SO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN SO 6222:2000  |cfu mL™* 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN ISO 6222:2000 |cfu ml.™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN 1SO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE

Odjel za zdravstvenu ekologiju n
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospic¢, Senjskih Zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025,
Analiticko izvjesce br. V 494/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perugié (mala "A”
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro3nju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 12:20

Pocetak analize: 7.3.2025. ZavrSetak analize:  10.3.2025.

Lokacija: VS Bilaj, GOSPIC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrodnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potros$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznagene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podruéja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN 1SO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podru¢ju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine,

¢) Oviasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravija za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potrodnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Kiasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.20186.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovié Totié, dip. ing /

A
Dostaviti; 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buimska 10
2. Arhiva
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IZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE | Broj izvjestaja: V 494/25 [ 12.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za Ispitivanje voda | opéa fizlkalna i kemijska Ispitivanja
Naziv anaiize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat su%?ajgggsti

494.  Voda za ljudsku potrosnju na podrutju grada Gospita i opéine Perusi¢ (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 25508 {c <25 8,2 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt s20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 6,5-9,5 7.7 Da
Pri temperaturi od 19,1 °C

Elekiri¢na vodljivost*** HRN EN 27888:2008* puSfem pri 20°C < 2500 368 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L Cl2 05 0,08 Da
Mutnoéa*** HRN EN iSO 7027:2001* |°NTU <4 0.64 Da
UtroSak KMnO4** HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 s5 2,03 Da
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L CI- < 250 <5 Da
Amonijak*** HRN I1SO 7150-1:1998* mg/L N <04 <0,01 Da
Nitrati SM 4500 -NO3 C mg/L N =N <0,15 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN 1SO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN IS0 6222;2000 | cfu mL-* 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN EN IS0 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN JSO 7899 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN1SO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju : )
Odsjek za ispitivanje voda i opca fizikalna i kemijska ispitivanja n '
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 2, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 12.3.2025.
Analiticko izvjesce br. V 495/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-101-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju grada Gospiéa i opéine Perusié (mala "A"
analiza)

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrodnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 6.3.2025. 12:40

Pocetak analize: 7.3.2025. Zavr$etak analize:  10.3.2025.

Lokacija: Caffe bar Fortuna, Smiljanska 100, GOSPIC

Vrsta analize; Prema Praviiniku

Uzorci su dostavljeni 6.3.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ligko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamici¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrosnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznaene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrutja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISONEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (IS0 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjedenju ministarstva poljoprivrede Kiasa:UP/I-322-01/15-01/1 2; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Oviasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavijanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za ljudsku potrodnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/1-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovié Toti¢, dip. ing

G
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.0,, 53000 GOSPIC, Buzimska 10 ?
2, Arhiva
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IZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJEI Broj izvjestaja: V 495/25 12.3.2025
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispitivanje voda | op¢a fizikalna | kemijska ispltivanja
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat suclzlca:ljg::gsti

495.  Voda za ljudsku potrosnju na podrutju grada Gospita i opéine Perusié (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B LG <25 8,2 Da
Boja*** SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt <20 <2 Da
Miris SM 4500 C opisno Bez bez Da
Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da
pH*** HRN ISO 10523:2012* pH jedinica 65-95 7,7 Da
Pri temperaturi od 19,1 °C

Elektriéna vodljivost*** HRN EN 27888:2008* uS/cm pri 20°C < 2500 250 Da
Slobodni rezidualni klor SM 4500 G mg/L Ci2 505 0,11 Da
Mutnoca™* HRN EN I1SO 7027:2001* [°NTU <4 0,17 Da
UtroSak KMnO4**+ HRN EN 1SO 8467:2001* |mgiL 02 <5 1,2 Da
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L Ci- s 250 <5 Da
Amonijak*** HRN ISC 7150-1:1998" mgiL N <04 < 0,01 Da
Nitratl SM 4500 - NO3 C mg/L N <1 0,216 Da
Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N <0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 |cfu/100mL 0 0 Da
Escherichia coli HRN ENISO 9308-1:2014 | cfu/100mL 0 0 Da
Broj kolonija 22°C HRN EN [SO 6222:2000 |cfuml™ 0-100 0 Da
Broj kolonija 36°C HRN ENISO 6222:2000 |cfu mL™ 0-100 0 Da
Enterokoki HRN EN I1SO 7889 -2:2000 | cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 |cfu/100mL 0 0 Da
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