
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo u6Ko-SENJSKE 2upaNrue

Odjel za zdravstvenu ekologij u
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2, Tel:053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 24.2.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 3LGl25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Uzorci su dostavljeni

Uzorkovao:

LTCKE voDE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 1O

v-68-25

Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Udbina (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
18.2.2025.11:20
19.2.2025. Zavr5etak analize: 22.2.2025.
Moderator d,o.o., Podudbina 1 5, UDBINA
Prema Pravilniku

18.2.2025.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Ana Marija Jami6iC

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonuo vilOiza
ljudsku potroinju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2000) . nfreOitacija vrile'Oi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b)Slyzbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01t12;Ur.broj:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/t-325-OZ t1S-02t14; Ur.brot.S25-1210988-15 -2 od 0i.12.2015. godine. i ktisa:Uplt_3ZS_O1ttS_
021 1 4; U r.broj:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4.1 2.20 1 S. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravl)aza obavljanje analiza u svrhu provoclenja monitoringa idrugih sLrZbenih kontrola
vode za ljudsku pot19snjl.tg.isPili.v?ljg zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u gra-clevinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-ozt13-09t08; UR.br.s34-07-1-1-gtg-16-10 od 20.12.2i)16.-

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.o., 53000 cosptc, BuZimska 10

2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

316. Voda za ljudsku potro5nju na podruCju op6ine Udbina (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 17,1 Da

Boja.-- SM 23rd Ed.2017'.2120 C- mgil Pt <20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B oprsno Bez bez Da

PH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 t,6 Da

Pri temperaturi od 19,20C

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008- gS/cm pri 20'C < 2500 466 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,1 Da

Mutnoia*** HRN EN lSO7027:2001. "NTU <4 < 0,16 Da

Utro5ak KMnO4** HRN EN ISO 8467:2001. mglL02 s5 0,9 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Amonijak** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N < 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,39 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL U 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 n Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mli 0-100 U Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mlr 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da

ZZJZ UEKO -SENJSKE ZU PNN I.I T Broj izvje5tajai V 316125 24.2.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIdKo-SENJSKE Zupllrue
Odiel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrlava2, Tel:053/574-860, Fax: }S31SZ4-4Sg

Gospi6, 24.2.2025.

Analititko izvjeS6e br. V 3L7l25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

LICKE VoDE d.o.o,
53000 cOSPtC, Buzimska 1O

v-68-25
Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Udbina (mala ,,A,,anatiza)

Yoda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
18.2,2025.11:30
19.2.2025. Zavrietak analize: 22.2.2025.
Caffe bar "Maja", Trg svete Lucije 3, UDBINA
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 18.2.2025.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami6ic

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrd5nlu (NN 64i23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te
$ru.O]m uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN gg/23) i Zakonu o-rt Oira
ljudsku potro6nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lso/lEc 17025:2017; EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju rinru tso 5667-b:2011(tso 5667-E:2006) . nmdoitacija vrfe'bi upodrudju opisanom u prilogu potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 0g.01.2020. godind.

9)^?lZ!-".ry laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/t-g22-O1t1S-01t12;Ur.brq:525-10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorijza ispitiYanje vode premaRje5enju o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
Y99nog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07 t1S-O2t1ti; Ur.broi:52b-titOeAb4S-Z oa Oi.lZ.ZOt S. toOine. i Ktasa:Up/t_3 2S_Ott15_
02 I 1 4; U r.br oj:525-1 2 I 09BB- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. g od i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluibenih kontrolavode za ljudsku po!1osnjg.tl.!spili.v?!ja zd-ravstvene lspravnosti vode za riIo"r, p"i.i,1i,; ;;;;"d;;;#;;ffi;;;;;
uporabne dozvole Klasa'l lPll-5a'l-o211?-n?/ne. llD hrAezr 

^'7 
.r ,t cto 4e 4A ^)^A 4^ ^AAA 

ru-'-::':-::fvuporabne dozvole Klasa:Up/t-s41-oit13-o3tol; uR.br.s34-02-t-l-sts-tdf,ffi ro.i;2in;.

Jasmina Stilinovic Totic, dip. ing,,

Dostaviti: 1. LtcKE VODE d.o.o., 53000 cosptc, Buiimska 10
2. Arhiva
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REZULTAT! ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

Temperature vode SM 2550 B .C s25 6,1 Da

Boja*** SM 23rd Ed.2017:2120 C* mg/L Pt s20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da
Pri temperaturi od 19,50C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20'C s 2500 465 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLClZ < 0,5 0,16 Da

Mutnoda*** HRN EN lSO7027:2001- "NTU s4 < 0,16 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 1,67 Da

Kloridi.* HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1 :1998. mgil N < 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s'l 1 0,383 Da

Nitriti*.* HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 U Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL4 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 U Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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317. voda za ljudsku potrosnju na podruiju op6ine Udbina (mala "A" anatiza)


