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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
i/ i SluZba za zdravstvenu ekologiju
o ZJ Z M Dr. Viadka Mac&eka 48, 47000 Karlovac
2AV00 7 AVNO DRAVSTYO KARIOVACKE 1AM Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-45/10-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO 1ZVJESCE
Analiti¢ki broj: 79-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Rakovica
Mjesto uzorkovanja: Rakovica
Tip zahtjeva: NarudZzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudZbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 09:00 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025. /24.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA
Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
Valentina“Tomi¢i¢ Zabci¢, mag.nutr.
Dostaviti:

( INLICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvje$éu je izvan podrugja akreditacije jedino u slucaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumnost je izraZena kao pro3irena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrite odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom,

OBR-7.8/1, izdanje 07 173



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJIE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZ KA

ZAVGD ZA VNG ZDRAYSTUN KARI OVACKE 21iPAKIE

Analiti¢ki broj: 79-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

F7008.HAA [:\':
=t
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REZULTATI ANALIZE
Datum podetka analize: 21.01.2025. Datum zavrsetka analize: 22.01.2025,
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,45 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih - . >6.5- 8.3

: pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e L DA
iona <9,5 | pril8.3°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,11 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 70 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 443 DA

9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,1 DA

Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrsetka analize: 24.01.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 3 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4, Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <l DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

et Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Analiti¢ki broj: 79-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 22.01.2025.

7038 Has I

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/1 *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potros$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analiti¢kog izvjesca
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Drazen Navijali¢, dipl.ing.
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1.7 " SluZba za zdravstvenu ekologiju
P ZJZ A Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

7AUGD 22 MO ZORAVSTVE KARIOVACKE 21IPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-45/9-2025, Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiti€ki broj: 78-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Rakovicko Seliste
Mjesto uzorkovanja: Rakovi¢ko SeliSte
Tip zahtjeva: NarudzZbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 08:48 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025. / 24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Voditeljica Sl_liib;elZal?:ﬁt"hv:vstvenu ekologiju:
Valentina Tomigi¢ Zabgi¢, mag.nutr.
br. 5 v
Dostaviti:
(1LICKE VODE d.0.0.

" BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvjescu je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao pro3irena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrite odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

ZAVGE 7A JAVNO ZORAVETYO KARIOVACKE ZLIPAKUE

Analiti¢ki broj: 78-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro¥nju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 21.01.2025.

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,29 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRNEN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih o >6.5- 8.3

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . L DA
10na <9,5 | pri18,4°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,11 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 60 DA

8. Vodljivost pri25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 443 DA

9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,2 DA

Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN 1SO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Analiticki broj: 78-VP

Odsjek za povriinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDXK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

S
rd / /

Kraj analiti¢kog izvjesca
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE 7%t
SluZba za zdravstvenu ekologiju : o
Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr
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Ur. broj: 05-45/8-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiti¢ki broj: 77-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Ostarski Stanovi
Mjesto uzorkovanja: Ostarski Stanovi
Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 08:40 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025. / 24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
A ila-‘t,."
Voditelji¢s Sbazie za zdravstvenu ekologiju:
Valenting Tomicic Zabgi¢, mag.nutr,
br & A4 _
)
Dostaviti:

IJLICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezuitati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. lzjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje§éu je izvan podrugja akred itacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao prosirena mjema nes igurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij s odrite odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Maéeka 48, 47000 Karlovac
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Analiticki broj: 77-VP

REZULTATI ANALIZE

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 21.01.2025.

PT0RE HAR Jr,_-;
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Datum zavretka analize: 22.01.2025,

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,46 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih o >6.5- 83

: pH jedinica *HRN EN 1SO 10523:2012 . . DA
iona <9,5 pri 18,3°C

6. Slobodni klor mg/| HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,07 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 60 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 443 DA

9. Utrosak KMnO, mg/1 O, *SM:P-IV-92:1990 5,0 1,0 DA

Datum podetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <l DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 2 DA

3. Ukupni koliformi broj/100m1 *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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Analiticki broj: 77-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povriinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 22.01.2025.

www.zjzka.hr
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Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/1 *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,8 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,8 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
nd. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
DraZen Navijali¢, dipl.ing.
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Kraj analiti¢kog izvje$éa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

K Vi SluZba za zdravstvenu ekologiju
e ZJZ AV Dr. Viadka Madeka 48, 47000 Karlovac
ZAVED ZA SAYNO 2DRAVSTVO) KA OVACKE SUPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr
Ur. broj: 05-45/7-2025. Karlovac, 24.1.2025.

ANALITICKO IZVJESCE

Analiticki broj: 76-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Lipovaca
Mjesto uzorkovanja: Lipovada
Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudZbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 08:20 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025. / 24.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA

S 3
Vodiljéljji'ca.ISIiis‘";bg:zei' "Z'drav§tvenu ekologiju:
| = Vélénting Tomi&ic Zabsic, mag.nutr,

\/

Dostaviti:
1.)LICKE VODE d.o0.0.

BuZzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*),

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvjeSéu je izvan podruja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjema nesigurnost je izraZena kao progirena mjermna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 3to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrige odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

My

& ZJZ K/

ZAVGD 7A VMO 2DRAYSTYO KAR) QVACKT 21IPANIIE

Analiticki broj: 76-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum poéetka analize: 21.01.2025.

1703 ;'1

ry

t% J‘:f
AII P

JT& Iw\\

Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,32 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.3

s pH jedinica *HRN EN I[SO 10523:2012 ;9”5 ori 1;3,4°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,10 DA
7. Klorit ng/l DPD metoda 700 60 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 447 DA
9. Utrodak KMnO, mg/1 O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,2 DA
Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <] DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100mI *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <] DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN SO 14189:2016 0 <l DA

MDK - maksimalno doputena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).
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Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrodnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat,

\-ﬂ__/:;d_, ,

/]

2/3




& ZJZ KA

ZAVED ZA FAVND ZORAYNTVO KARI OWACKE Z1IPARLE

Analiti¢ki broj: 76-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum podetka analize: 22,01.2025.

www.zjzka.hr

17028 HAA

S I
= Jﬁ'

1

Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,0 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga 1 Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).
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Voditelj Odsjeka za povrinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analiti¢kog izvjeséa

Drazen Navijali¢, dipl.ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

H 3. 17 I Sluzba za zdravstvenu ekologiju e .
ey Z JZ r\ ‘_f-' Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac F.-"-.'_- o
ZAVOD 74 VNG ZDRAVSTYO KAJI OVACKE 21iPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 ';:.I-]!,I‘,;. I}_"fl', &
www.zjzka.hr —_——
Ur. broj: 05-45/6-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiticki broj: 75-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Irinovac

Mjesto uzorkovanja: Irinovac

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.

Vrsta analize: Prema narudZzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:56 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025./24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Vaditeljica: Shizbe za zdravstvenu ekologiju:
NMalentina Tomici¢ Zabgi¢, mag.nutr.
(3L I_.!|Il| T Iil
Dostaviti:
() LICKE VODE d.o.0.

~ Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvje$cu je izvan podrudja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Analiti¢ki broj: 75-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 21.01.2025.

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,32 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih L >6,5- 8,3

iona pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 _59’,5 ori 18.4°C DA
6. SlobodnThor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,07 DA
7. Klorit g/l DPD metoda 700 60 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 444 DA
9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,1 DA
Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <l DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).
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Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Maé¢eka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

w8 /)7 K/
ZAVED ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARIOVACKE ZUIPAKIE
Analiti¢ki broj: 75-VP
Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode
REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati - mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,8 DA
3. Nitriti mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l | *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

Kraj analiti¢kog izvjes¢a
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE

H 3 V| SluZba za zdravstvenu ekologiju [
] Z J Z AV Dr. Vladka Mad&eka 48, 47000 Karlovac H =
ZAVEE ZA JAVNG ZORAVSTV KA OVACKE 2LPANDE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 P

www.zjzka.hr e
Ur. broj: 05-45/5-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE

Analiti¢ki broj: 74-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.0.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Grabovac
Mjesto uzorkovanja: Grabovac
Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:44 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrsetak ispitivanja: 21.01.2025. /24.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA
V.'c)c'li_t_cllj;i:c_;a__:.SIiiZb;g za zdravstvenu ekologiju:
o Maleiitina Tomidié Zabgié, mag.nutr.
agyd - T —
Dostaviti:
@LICKE VODE d.o.o.

BuzZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvje§cu je izvan podru¢ja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao progirena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Analiti¢ki broj: 74-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 21.

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potros$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

01.2025.

FT0GE-HAL
‘i X | I
R}

a4 B
-

Datum zavr$etka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutno¢a NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,34 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih L >6,5- 8.3

iona pH jedinica *HRN EN 1SO 10523:2012 _29”5 ori 12’3,3°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN1SO 7393-2:2018 0,50 0,13 DA
7. Klorit g/l DPD metoda 700 60 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 447 DA
9. Utrosak KMnOy4 mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,2 DA
Datum pocetka analize: 21.01.2025, Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <l DA
2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

ke, 17 SluZba za zdravstvenu ekologiju i
| ZJZ WV a Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac i l

pLOL

L

7n\vrra ;AVNOZ:’}.’JA‘.‘STVOKAQIQ‘V‘IACJTEZIEPA:‘QIJE Tel: +385(0)47 411 278, 411266 Fax: +385(0)47 411 292 by 4
www.zjzka.hr -

Analiti¢ki broj: 74-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/] *HRN EN 1SO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,8 DA

MDK — maksimalno dopu3tena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povr§inske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

7

7

{

Kraj analitiC¢kog izvjesca
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
e b : Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
ZAVGD 74 HYNO 20RAVSTVO KARIOY m.'nw " Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

17026 HAL I
= b

Ur. broj: 05-45/4-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiticki broj: 73-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Catrnja
Mjesto uzorkovanja: Catrnja
Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:35 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrsetak ispitivanja: 21.01.2025./24.01.2025.

Konacéna ocjena: ODGOVARA
Vodnelum Sluzhe za zdravstvenu ekologiju:
Valt..ntlna TOIT]ICIC Zabgi¢, mag.nutr.
KOO EY Jul
7 P Mo
k—.—‘-—) é
Dostaviti:
THLICKE VODE d.o.0.

BuZzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (¥),

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvjescu je izvan podrugja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao prodirena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

A ZJZKA

ZAVGD: 24 1AVMG 2DRAVSTVO KARLOVACKT 2LPARIE

Analiti¢ki broj: 73-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum podetka analize: 21.01.2025.

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,47 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.3

T pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 —59” 5 | o 1;3,4°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,15 DA
7. Klorit ng/l DPD metoda 700 90 DA
8. Vodljivost pri 25°C pS/em *HRN EN 27888:2008 2500 447 DA
9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,1 DA
Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 1 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN [SO 6222:2000 100 <1 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN 1SO 9308-1:2014 0 <l DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN SO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macéeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Y Z7)Z KA

VNG ZDRAVSTVO KARLOVACKE

Analiti¢ki broj: 73-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

www.zjzka.hr

17045 - HAA Il

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonijj mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,8 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:
Drazgn Navijali¢, dipl.ing.

Kraj analitickog izvje$ca
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZzba za zdravstvenu ekologiju

i V' Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac .

ZAVGD 24 VNG ZDRAVSTVO KARI OVACKE 21 PRKUE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 '

www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-45/3-2025. Karlovac, 24.1.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiticki broj: 72-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
BuzZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Seliste Dreznicko

Mjesto uzorkovanja: Seliste Drezni¢ko

Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:24 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrsetak ispitivanja: 21.01.2025./24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
S0
VOdltellea Sluzbe 7a zdravslvuul ekologiju:
entina, 1omiéic 7Zabgi¢, mag.nutr.
D\ostaviii:
(1)LICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analiti¢kom izvje$¢u je izvan podrugja akreditacije jedino u sfu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao proirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Viadka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

.—J‘;"I

s ZJZ 44 ‘ﬁta

ZAVGD ZA HAVNO 2DRAVSTVO KARLOVACKE Z1PANIE

Analiti¢ki broj: 72-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 21

www.zjzKka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potros$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

.01.2025.

17048 ‘-l/x/”

Datum zavr$etka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,45 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRNEN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih . n . >6,5- 83

iona pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 ;9’,5 pri 1;3,4°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,07 DA
7. Klorit pe/l DPD metoda 700 80 DA
8. Vodljivost pri 25°C puS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 447 DA
9. Utro¥ak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,1 DA
Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <] DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <l DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100m] *HRN EN 150 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLIE

| 2, 7N Sluzba za zdravstvenu ekologiju e '-’.|:' B
; ZJZ AV Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac :| N

O EaRRTVO KR 0% AR Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

ZANTE ZA VM

Analiti¢ki broj: 72-VP

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA
MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

A

Kraj analitickog izvjesc¢a
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE |

s 7 R SluZba za zdravstvenu ekologiju i
ZJZ Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac B
ZAVOT 74 1AVNG ZDSAYSTVO KARI OVACKE 21IPARIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 - |

www.zjzka.hr L=y
Ur. broj: 05-45/2-2025. Karlovac, 24.1.2025.

ANALITICKO IZVJESCE

Analiticki broj: 71-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Lisina - izlaz

Mijesto uzorkovanja: Lisina - izlaz

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:15 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 21.01.2025./24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Voditeljica Sluzhe 23 zdravstvenu ekologiju:
- Valentina Tomici¢ Zab¢i¢, mag.nutr.
k 7 {’)\ﬁ_/
/ 0
Dostaviti:

1y LICKE VODE d.o.o0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvje§cu je izvan podrudja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao pro§irena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

-
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w8 ZJZ KA

ZAVGD ZA HAVND 2DRAVSTVO KARI OVACKE 2UPANIIE

Analiti¢ki broj: 71-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potros$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 21.01.2025.

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,43 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih L >6.5- 82

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 o ] DA
iona <9,5 | pri18,5°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN1SO 7393-2:2018 0,50 0,06 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 80 DA

8. Vodljivost pri25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 448 DA

9. Utrosak KMnO4 mg/1 O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 ) DA

Datum podetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN 1SO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4., Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

g V.
ZAVCD ZA VNG ZDRAVSTYO KARI OVACKE SUPANIE

Analiti¢ki broj: 71-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 22.01.2025.

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

www.zjzka.hr

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 3,9 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvjesca

Drazen Navijali¢, dipl.ing.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE

L i7 R Sluzba za zdravstvenu ekologiju i
5 Z JZ &Y, Dr. Vladka Maéeka 48, 47000 Karlovac ) 05
ZAVGD 74 IAVNG ZDRAVSTV KARL QVACKE 2UPANUE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 L 5

www.zjzka.hr
Ur. broj: 05-45/1-2025. Karlovac, 24.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE

Analiticki broj: 70-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Lisina - ulaz
Mjesto uzorkovanja: Lisina - ulaz
Tip zahtjeva: NarudZzbenica br. 2025-000010 od 22.01.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 21.01.2025., vrijeme uzorkovanja 07:12 h
Tip dostave: /

Podetak / zavrsetak ispitivanja: 21.01.2025./24.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Ao
VoditeljcasSluzbe za zdravstvenu ekologiju:
Walehifita Tomi¢ié Zabgi¢, mag.nutr,
| " ekologit
W, orn 5 & /—p
Dostaviti:
@LIC‘KE VODE d.o.0.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvje$éu je izvan podrugja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao pro§irena mjemna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
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ZAVGD TA JAVNG ZDRAVSTVO KARLOVACKE 2UPAKLIE

Analiti¢ki broj: 70-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 21.01.2025.

Datum zavrSetka analize: 22.01.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,36 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6.5- 8.1

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 =N . DA
iona <9,5 pri 18,6°C

6. Klorit g/l DPD metoda 700 70 DA

7. Vodljivost pri 25°C pS/em *HRN EN 27888:2008 2500 447 DA

8. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,1 DA

Datum pocetka analize: 21.01.2025. Datum zavrSetka analize: 24.01.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <l DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <] DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

1ZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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Analiti¢ki broj: 70-VP

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 22.01.2025. Datum zavrsetka analize: 22.01.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,3 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4, Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izrazeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za [judsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Drazen Navijali¢, dipl.ing.
/Ny

/

Kraj analitickog izvjesca
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