ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE 17095 HAA [

SluZba za zdravstvenu ekologiju .
ZJZ m Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac B
ZAVGD 7 JAVND ZDRAVSTVO KARIOVACKE 2LIPAKIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 N
www.zjzKka.hr TS
Ur. broj: 05-45/11-2025. Karlovac, 5.3.2025.
v v 7 ﬁ -
ANALITICKO IZVJESCE VLidckﬁ \;I??F
vodoopskeba | odvodnja
Analiti¢ki broj: 281-VP LIEKE voD:d.o.o. 7a vodaopskrbu | odvednju
Buzimska 10, 53 000 Gospl¢
Kupac: LICKE VODE d.o.0. Klasa; 540 - ()f%:' LT 24 ool
BuzZimska ulica 10 o Jirgs

Datum:_2 /. O5. lols”

Objekat: Lisina - ulaz

Mjesto uzorkovanja: Lisina - ulaz

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudZzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 07:05 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 26.02.2025./ 01.03.2025.

Konac¢na ocjena: ODGOVARA
o \3" “IFI o, y
Vodlteh{j:a Slwgbe za.zdravstvenu ekologiju:
“\ alentmall‘mmflc Zabgié, mag.nutr.
M eko\oallu
ostaviti:

(1) LICKE VODE d.o.o.
™’ Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljutivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvjescu je izvan podrugja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izraZena kao pro§irena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZKA

ZAVG ZA IYNOD ZDRAVSTVO KARLOVACKE Z1PARIIE

Analiti¢ki broj: 281-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

Datum zavrietka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,33 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih L >6.,5- 8.1

jona pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 _59’,5 pri 21,3°C DA
6. Klorit g/l DPD metoda 700 100 DA
7. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 454 DA
8. Utrodak KMnOy4 mg/1 O, *SMP-1V-92:1990 5,0 0,8 DA
Datum poéetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <] DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 8§8/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr TES)

& ZJZKA

ZAVET ZA JAVNO 2DRAVSTVO KARI QVACKE 21PANIIE

Ti6L

Analiticki broj: 281-VP
Odsjek za povrSsinske, podzemne i otpadne vode
REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,2 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) -rezultati izraZzeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

Sz i

Kraj analiti¢kog izvjeséa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 17025-HAA I

73] A SluZba za zdravstvenu ekologiju Ny

ﬁ Z JZ E‘{./'ﬁ Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac o

ZAVEID 78 IVND ZDRAVSTV KARIDVACKE 2UPAKIIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 =
www.zjzka.hr ST

Ur. broj: 05-45/12-2025. Karlovac, 7.3.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE
n -
¥V Licke vode

Analiticki bl'Oj: 282-VP -.Ajé vodoopskrba | odvodnja
)4 UCKEWD;:I.o.o.za vodoepgkriu | odvediju
Kupac: LICKE VODE d.o.o. Buzimska 10, 53 000/Gospié
Buzimska ulica 10 Kiasa: < /O {)/ AL O/ oocw

53 000 GOSPIC

Ur.br:_ 2/ [ ///,/é /f /

Objekat: Lisina - izlaz
! Daturn: ,9"/ /. X, /n/.? =

Mjesto uzorkovanja: Lisina - izlaz

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 07:15 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrietak ispitivanja: 26.02.2025./ 01.03.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA

“M \VO ‘lz -\>
Vodltehlca %lu?be‘t?famdravstvenu ekologiju:
= Vaﬁ q::,g;;ma]'l"émlclc Zabci¢, mag.nutr.

ekologiju ”}.
br. B— L

~ LBk

ostaviti:
-@LICKE VODE d.o0.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje

3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvje¥¢u je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao pro3irena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZKA

ZAVGT: 24 JAVNO ZOREIATVO KARI OVACKE 2LIPANIE

Analiti¢ki broj: 282-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,52 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8,2

: pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 .3 > DA
iona <95 | pri2l1,2°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,12 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 110 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 455 DA

9. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 0,19 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrsetka analize: 01.03.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100m] *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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& ZJZKA

TAVGD ZA HAVNO ZDRAVSTVO KARI OVACKE 21PARIIE

Analiti¢ki broj: 282-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

www.zjzka.hr

17028 - HAA E

Datum zavr$etka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/! *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvjesca

/%_7

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

rd
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE 17025 HAA [

[ SluZba za zdravstvenu ekologiju ~
ZJZ KA Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac By
2AVGD 7A HYNO ZDRAVSTVO KARI OVACKE 21iPARLIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 .
www.zjzka.hr TES
Ur. broj: 05-45/13-2025. Karlovac, 7.3.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
% ﬁiﬁkﬁ vode
Analiti¢ki broj: 283-VP e
LIEKE VoD, w:s; 9.0 23 vodoopskrbu | og
)4 Ueirnska
Kupac: LICKE VODE d.o.o. i “fj Gospié
BuZimska ulica 10 Kasa: S40- O4f & f// voo/
53 000 GOSPIC .
Ur bes 2707 /- 7 - /6' DI
Objekat: Seliste Drezni¢ko Nt 2008 27
P2 D o)

Mjesto uzorkovanja: SeliSte Drezni¢ko

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 07:30 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavr$etak ispitivanja: 26.02.2025./01.03.2025.

Konacéna ocjena: ODGOVARA
\\ VU0 ,f P
Vodltefjlta Slyzbe: 74 .,?tircwatvenu ekologiju:
i alentia Tl"omzéuc Zabgi¢, mag.nutr.
H'\c ekoloquu
& Tes o
Dostaviti:

/1. LICKE VODE d.o0.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analititkom izvjeiéu je izvan podrudja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao prodirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZKA

ZAVGD: ZA FAVND ZDRAVSTVO KARIOVACKE 2LPANIIE

Analiti¢ki broj: 283-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

FZ0EE MAA ﬁ

vL5L

Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoda NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,48 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <] DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4, Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 82

) pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . L DA
iona 9,5 | pri2l,1°C

6. Slobodni kior mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 <0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 130 DA

8. Vodljivost pri 25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 453 DA

9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 0,9 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100m! *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopuStena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br, 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

17085 MAA

..”,

b WA SluZzba za zdravstvenu ekologiju N
ZJ)Z KA Dr. Vadka Mateka 48, 47000 Karlovac =
ZAVGH 2 HYNO 2DRAYSTVO KA OVACKE AUIPANLE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 IR *
www.zjzka.hr VEST
Analiticki broj: 283-VP
Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode
REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
nd. —nije detektirano
(<) -—rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

Yoy’

Kraj analiti¢kog izvjesca

OBR-7.8/1, izdanje 07 373



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

i Sluzba za zdravstvenu ekologiju
ZJZ m Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
ZAVGD ZA 3AVND ZDREVSTVO KARLOVACKE Z1IPANIIE Tel: +385(0)47 4]1 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 { 2
www.zjzka.hr e

17038 HAA I

FLoE

Ur. broj: 05-45/14-2025. Karlovac, 7.3.2025.
m
o4 v r VL
ANALITICKO IZVJESCE wﬂﬁfﬁﬁar‘faﬁ@

Analiti¢ki broj: 284-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Catrnja

Mijesto uzorkovanja: Catrnja

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudZbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro3nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 07:45 h

Tip dostave: /

Podetak / zavrietak ispitivanja: 26.02.2025./ 01.03.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA

Voditelji J!Cﬂ S*I’uzbe- za zdravstvenu ekologiju:

oV Val‘entlnaﬂ“ {amlclc Zabgi¢, mag.nutr.
zdravstvenu .’3: J

ekologiju  Fj

br. B

Pcftawvili:
Q/ ICKE VODE d.o.o.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvje¥¢u je izvan podrudja akreditacije jedino u slutaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

A ZJZKA

ZAVGT ZA JAVND ZDRAYSTVO KAAI OVACKE SUPANIIE

Analiti¢ki broj: 284-VP

REZULTATI ANALIZE

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

Datum zavrsetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,67 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRNEN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih o >6,5- 83

g pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e . DA
iona <9,5 pri 21,1°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,11 DA

7. Klorit ug/l DPD metoda 700 140 DA

8. Vodljivost pri 25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 453 DA

9. Utrosak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,0 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrsetka analize: 01.03.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN 1SO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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& ZJZKA

ZAVOD Z4 [AVMO ZDRAVSTVO KARI OVACKE HIPANIE

Analiti¢ki broj: 284-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

www.zjzka.hr

170 %-Hl’xﬁ]

Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvjeSca

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

/

~/
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE 17025 HAA Jig

[ Sluzba za zdravstvenu ekologiju »
ZJZ KA Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac 5
ZAVCID ZA SAVND ZDRAVSTYO KAALOVACKE 2UIPANNE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 -
www.zjzka.hr TES
Ur. broj: 05-45/15-2025. Karlovac, 7.3.2025.
ANALITICKO IZVJESCE o
Li¢ke vo
Analiti¢ki broj: 285-VP Q mwvwmwﬁ&?
. LIEKE VODE d0.6. 73 vodoopskebu | odvodniu
Kupac: LICKE VODE d.o.o. Butimska 10, 5:10}0 Gospié
BuZimska ulica 10 Klasa:.5 4 -196/2. _L)/ oo/
53 000 GOSPIC - .
Unbrsdf S -7 ]- /6 -0 T - 8
Objekat: Grabovac

Datum: 37.( 3. /570"

Mjesto uzorkovanja: Grabovac

Tip zahtjeva: Narudzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potroSnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 08:00 h

Tip dostave: Vi

Podetak / zavrsetak ispitivanja: 26.02.2025./ 01.03.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Vodltelcha Sleuzba 2'51 zdravstvenu ekologiju:
Valentma' I“Fom)mc Zabgié, mag.nutr.
.\_‘, gkologiu ™
.II\"".". br. 5 é ”
A Y
\;\_\f_-’.({:!; . ¥
Dostaviti:

/T)LICKE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje$¢u je izvan podrugja akreditacije jedino u slugaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao proirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrie odgovormosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

ZJZKA

ZAVOD ZA JAVND ZDRAVSTYD KARIOVACKE 21iPANLE

Analiticki broj: 285-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.

www.zjzka.hr

QOdsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

02.2025.

Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,39 DA
2. Boja mg/L PtCo skale *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih Lo >6.5- 83

iona pH jedinica *HRN EN I1SO 10523:2012 _59”5 = 2;.1°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,05 DA
7. Klorit g/l DPD metoda 700 90 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 454 DA
9. Utrosak KMnOy4 mg/1 O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 0,9 DA
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <1 DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopu3tena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

/1

s
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE ~ '70**“" [l

. i Sluzba za zdravstvenu ekologiju S

ﬁ@ Z JZ m Dr. Vladka Maéeka 48, 47000 Karlovac

ZAVGT ZA JAVND ZDRAVSTVO KARLOVACKE 2LIPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 i
www.zjzka.hr EST

Analiti¢ki broj: 285-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. - nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

- S

Kraj analitickog izvje$ca
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE %" [l

& SluZba za zdravstvenu ekologiju

i ZJZ KA Dr. Vladka Macéeka 48, 47000 Karlovac

ZAVGD ZA HVND ZORAYSTVO KAZI OVACKE 2UPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-45/16-2025. Karlovac, 7.3.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analitieki broj: 286-VP zh‘fﬁﬁm‘.{ﬁﬂf
Kupac: LICKE VODE d.o.0. S "°§f;;::;ﬁ‘;“;“‘;;‘;”é{,"‘ié“““““““ /
153; ?)lorgséaoglll)clzelo Kasa:_ S 1004 /- 0! lovool

Ur.brol/ 2/ -/-2/ //6 /5 /
petum:_3 1. 03, _70o/5

Objekat: Irinovac

Mjesto uzorkovanja: Irinovac

Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 08:10 h

Tip dostave: /

Pocdetak / zavrsetak ispitivanja: 26.02.2025./ 01.03.2025.

Konacéna ocjena: ODGOVARA
VOdllei_]ILa SLl,l?bc zfd ?dravstvenu ekologiju:
Valentma ﬁl“ofn}cm Zabgié, mag.nutr.
||,‘L| m
' br. 5 v
ostaviti:
(J LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezuitati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. 1zjava o sukladnosti izraZena u ovom analitiCkom izvje$cu je izvan podrudja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao pro$irena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

A ZJZKA

ZAVCD ZA JAVND ZDRAVSTVO KARL OVACKE 2LIPARIIE

Analiticki broj: 286-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.

www.zjzka.hr

Qdsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

02.2025.

Datum zavr3etka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,43 DA
2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA
3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
4, Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.3

iona pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 _59’,5 ori 21,1°C DA
6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,11 DA
7. Klorit ng/l DPD metoda 700 100 DA
8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 456 DA
9. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 0,9 DA
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti
1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA
2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <] DA
3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017
5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA
6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

Y,

N
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A& ZJZKA

ZAVOD ZA TAVNG 2DRAYSTVO KARI OVACKE ZUPARLIE

Analiti¢ki broj: 286-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

www.zjzka.hr

vi4L

Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/1 *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,2 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvje$éa

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

///&w #
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 7%+ [l

C] Sluzba za zdravstvenu ekologiju R

Z JZ KA Dr. Viadka Maceka 48, 47000 Karlovac 3

ZAVGD T VN ZDRAVSTYVO KAR) QVACKE 2LIPANIIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 ®
www.zjzka.hr TS

Ur. broj: 05-45/17-2025. Karlovac, 7.3.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE e
V LECB{Q ocl @

Analiti¢ki broj: 287-VP A A Vosoupiig, 1A
. VD:“Ez :i "0 23 VoL pskrbg T oo Teavadi

Kupac: LICKE VODE d.o.0. " f/’“sh 10,5300 Gagpe

Buzimska ulica 10 asa: J ¢ (-

53 000 GOSPIC U LS o/ ooy

T. br. S A~/ /( 75 - -/
Objekat: Lipovada Damm. 5/ YR
* J Z ~
— 22 oy

Mjesto uzorkovanja: Lipovaca

Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavie: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 08:25 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 26.02.2025./01.03.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Vs \\ W0 .‘\
Vodlteljlcaf‘Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
Vaté‘ntm%i Tqm;p:c ab¢i¢, mag.nutr.
\.||l {ﬁl loC l'Ii' &
\'-‘\(
N
P
Dostaviti:
(1 LICKE VODE d.o.o.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznatene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvje¥¢u je izvan podruéja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZKA

ZAVCD 24 IAVNO 2DRAVSTVO KAALOVACKE 2LiPAKIIE

Analiti¢ki broj: 287-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,

vode za kupanje i bazenske vode

02.2025.

Y7085 - HMAA ﬂ

Ll

/AL

Datum zavrsetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,49 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6.5- 8.3

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e L DA
iona <9,5 pri 21,2°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 100 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 457 DA

9. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,0 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1m] *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN [SO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

OBR-7.8/1, izdanje 07 2/3



8 ZJZKA

AN ZA JAVND ZDRAVSTYOQ KARIOVACKE 2LIPANIIE

Analiti¢ki broj: 287-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

www.zjzka.hr

17028 HAA

Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonijj mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

nd. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvjesca

<

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

/
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 17075-+AA

iy SluZzba za zdravstvenu ekologiju »
z JZ m Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac B
ZAVOD 7A SAVNO ZDRAVSTVO KARI OVACKE 2LIPARDE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 -
www.zjzka.hr B
Ur. broj: 05-45/18-2025. Karlovac, 7.3.2025.
ANALITICKO 1ZVJESCE
Analiti¢ki broj: 288-VP QLléke wecln
voedoopskrba I{&:::-;n]tl
Kupac: LICKE VODE d.o.0. e
Buzimska ulica 10 vogfzﬁn?kaz\;?sdgg? . T
53 000 GOSPIC Kasa:_$G0-Cff /5 0/ oo/
Objekat: Ostarski Stanovi Ur. br.:i?//f /}/r /£ -j’Lw /
Mjesto uzorkovanja: Ostarski Stanovi Dame__;){’__{_Q&s’__CL 4 )_/
Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.
Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 08:35 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 26.02.2025./01.03.2025.

Kona¢na ocjena; ODGOVARA
vo
VOdltCljlca Sluzbeza z,dravslvenu ekologiju:
Val e n;{ironmjlc Zabtié, mag.nutr.
Dostaviti:
T)LICKE VODE d.o.0.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analiti¢kom izvjedéu je izvan podrudja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izraZena kao profirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 173



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZKA

ZAVGD ZA LAYND ZDRAVSTYVO KAAL OVACKE 2)iPANIE

Analiticki broj: 288-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

17028 HAA ﬂ

REZULTATI ANALIZE
Datum podetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,46 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4, Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih e >6,5- 8.3

> pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 o o DA
iona <9,5 | pri21,2°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,05 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 100 DA

8. Vodljivost pri 25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 456 DA

9. Utrosak KMnOy mg/l 0, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,0 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfiringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

OBR-7.8/1, izdanje 07 2/3



A ZJZ KA

ZAVGD ZA :AVND ZDRAVSTVO KARI OVACKE 2LIPANVE

Analiti¢ki broj: 288-VP

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.02.2025.

Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

www.zjzka.hr

Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) -rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analitickog izvjesc¢a

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

ey
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ZJZKA

ZAVCD ZA IAVND ZDRAVSTVO KAl OVACKE ZLIPARLE

(

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-45/19-2025.

Analiti¢ki broj:

Kupae:

Objekat:

Mjesto uzorkovanja:
Tip zahtjeva:

Vrsta analize:

Svrha uzorkovanja:
Porijeklo uzorka:
Uzorkovao i dostavio:

Tip dostave:

ANALITICKO IZVJESCE

289-VP

LICKE VODE d.o.o.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC

Rakovicko Seliste

Rakovicéko Seliste

NarudZzbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Prema narudzbenici

Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

17008 - MHAA ﬁ

Karlovac, 7.3.2025.

Llcke

vndoapskrba ¥ wvudru:n

LICKE Vop
E
ho.0.z 3 Vedoogskby o

Bui:mska 10,53 000 Gospij¢ B i
Klasa; 5g '
: (20, "/
% £, X
2 é} - /50(.-f_ v/

U~4)

Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice

Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 08:50 h

/

Podetak / zavrietak ispitivanja: 26.02.2025./01.03.2025.

Kona¢na ocjena:

Dostaviti:

"1y LICKE VODE d.o.0.

BuzZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

ODGOVARA

Vodltejlm Sluzhéad\?dravstvenu ekologiju:

2. Odjel za financijsko poslovanje

3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

y;;anjtma. Tonrlélc Zabgi¢, mag.nutr.

akoloc l1]'l' e

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje§éu je izvan podru&ja akreditacije jedino u slucaju da metoda nije akreditirana.
4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 170251 I

Sluzba za zdravstvenu ekologiju
ZJZ %{}Q& Dr. Viadka Maceka 48, 47000 Karlovac
TAVGE: 24 IAVND ZDRAVSTYO KARIOVACKE 21iPANUE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Analiticki broj: 289-VP

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,43 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6.5- 83

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . L) DA
iona <9.5 | pri21,3°C

6. Slobodni klor mg/] HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 110 DA

8. Vodljivost pri25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 452 DA

9. Utrosak KMnOyq mg/1 O, *SM:P-IV-9a:1990 5,0 0,9 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize; 01.03.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

gy

OBR-7.8/1, izdanje 07 2/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZzba za zdravstvenu ekologiju
i Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
ZAVGE: ZA VNG ZDRAVSTVO KARLOVACKE 2UPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Analiti¢ki broj: 289-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano
(<) -rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

a:u»—.—/ &

Kraj analitickog izvjesca

OBR-7.8/1, izdanje 07 373



R 1690
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE ~ '7°*"" [l
% Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Z JZ KA Dr. Vladka Maé¢eka 48, 47000 Karlovac
ZAVCD 24 HVNG 2DRAVSIVE) KARIOVACKE 21IPANLIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

2551

Ur. broj: 05-45/20-2025. Karlovac, 7.3.2025.

(&)
ANALITICKO 1ZVJESCE X Licke vode

LIEKE VODE d.0.0. za vadag,

pskrbu | odvadnju

Analiti¢ki broj: 290-VP BuZimska 10, 53 000 Gospi¢ /
. Klasa: .5 {(0-C, ! oy
Kupac: LICKE VODE d.o.o. = f [ocoo/
Buzimska ulica 10 Ur.br:_&/ 7/ ‘/‘//' /6 - /)‘- /
4 __-_"___‘_-_-——“—‘-——_____
53 000 GOSPIC _ )
batum:_3/. 02 _ )i 7"
Objekat: Rakovica o

Mjesto uzorkovanja: Rakovica

Tip zahtjeva: NarudZbenica br. 2025-000060 od 03.03.2025.

Vrsta analize: Prema narudzbenici

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potroSnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 26.02.2025., vrijeme uzorkovanja 09:00 h

Tip dostave: /

Podetak / zavrsetak ispitivanja: 26.02.2025./01.03.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA
Vod:te]jlca SluzBe > 7a zdravstvenu ekologiju:
Valell'ftma Tdmiéic Zabgié, mag.nutr.
L 1\(“' ']'.
& b/
Qostav1t1
1 JLICKE VODE d.o.0.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1, Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analiti¢kom izvje§cu je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjema nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvednju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

A ZJZKA

ZAVOD 24 IAVNQ ZDRAVSTVO KARLOVACKE 21IPANUE

Analiticki broj: 290-VP

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 26.

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

02.2025.

Datum zavrSetka analize: 27.02.2025.

Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,39 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.3

; pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e L DA
iona <9,5 | pri2l,4°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 <0,05 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 120 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 457 DA

9. Utrosak KMnOy4 mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,5 DA

Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 01.03.2025.

MikrobioloSki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfiringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).
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Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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Analiticki broj: 290-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 26.02.2025. Datum zavrSetka analize: 26.02.2025.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 4,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. - nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantitikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

ez’

Kraj analitickog izvje$ca
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