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ZAVGD ZA IAVND ZDRAVETVO KARLOVACKE 21iPANIIE

Ur. broj: 05-901/10-2024.

Analiti¢ki broj:

Kupac:

Objekat:

Mjesto uzorkovanja:
Tip zahtjeva:

Vrsta analize:

Svrha uzorkevanja:
Porijeklo uzorka:
Uzorkovao i dostavio:

Tip dostave:
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Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 .
www.zjzka.hr R—

Fi5L

Karlovac, 13.1.2025.
ANALITICKO 1ZVJESCE

2219-VP

LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC

Rakovica

Rakovica

Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.

Prema ugovoru

Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice

Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 08:50 h

/

Podetak / zavrsetak ispitivanja: 30.12.2024. / 02.01.2025.

Konaéna ocjena:

’(D\ostavili:

’Q}'LIC‘KE VODE d.0.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC

ODGOVARA

A s
WA N
Voditelfiga SliZbe 71 zdravstvenu ekologiju:
ﬁ* gdrauslv ik x, ~ .
Valenfna,fomi l}c Zabci¢, mag.nutr,

br. 5

ALY

2. Odjel za financijsko poslovanje

3. Pismohrana

Napomena;

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analitidkom izvjeséu je izvan podrugja akreditacije jedino u slugaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao proirena mjema nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti,
5. Laboratorij se odrite odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom,

OBR-7.8/1, izdanje 07
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE,
SluZzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
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ZAVGT 74 VNG ZDRAVETVD KARIOVACKT 2LPANIIE

Analiticki broj: 2219-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro3$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

FAOIS-HAA ﬁ

FLOL

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,43 DA

2. Boja mg/L PtCo skale *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih L >6,5- 8.3

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e L DA
iona <9,5 | pri21,5°C

6. Slobodni klor mg/l HRN ENISO 7393-2:2018 0,50 <0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 130 DA

8. Vodljivost pri 25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 411 DA

9. Utrodak KMnOy4 mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,4 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrsetka analize: 02.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 4 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalna dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

//:ﬁ_ﬁ_ — ::"//_

r

2/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 i
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Analiti¢ki broj: 2219-VP

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024, Datum zavrsetka analize: 30.12.2024.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,5 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
nd. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.
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Kraj analiti¢kog izvje$éa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE L7025 HAS i

&l :%‘Ir i/ Sluzba za zdravstvenu ekologiju T TR
-ofilag Z JZ A Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

ZAVGE 74 IAVNG ZDRAVSTVO KARI OVACKE 21IPAKVE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr RS

Ur. broj: 05-901/9-2024. Karlovac, 13.1.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiticki broj: 2218-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Rakovicko Seliste

Mjesto uzorkovanja: Rakovicko Seliste

Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.

Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 08:36 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 30.12.2024./02.01.2025.

Konatna ocjena:  ODGOVARA
Voditel i%&’# i'1’—"*7’;.3":'-;5?76*‘“"&(1ravstvenu ekologiju:
Valentina Tomjgi¢ Zabei¢, mag.nutr.
J’c:- Sluzba za LN
{[5 zdravstverd E2y
WS ekelogiu ! |
$ Y S
Dostaviti:

{1) LICKE VODE d.o.0.
BuZzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analitickom izvje¥éu je izvan podrugja akreditacije jedino u sluaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izraZena kao proirena mjema nesigumeost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti,
5. Laboratorij se odrite odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07 1/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
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Analiti¢ki broj: 2218-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum podéetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 31.12.2024,
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,36 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih N omn >6.5- 8.3

g pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 o e DA
iona <9,5 | pri21.2°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,07 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 100 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 411 DA

9. Utrosak KMnO, mg/1 O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,4 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 02.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija ~ 36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 4 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDEK — makeimalno dopugtena koncentracijo prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o suldadnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVGD 74 EWNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE BLIPARIE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Analiti¢ki broj: 2218-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 30.12.2024.

17045 - HAA Il

vLGL

Datum zavrSetka analize: 30.12.2024.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN 1SO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,7 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.
)!
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Kraj analitickog izvjeséa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
. W am | Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
928 OND TORASSIVE KAIOUACHE 2UPASUE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-901/8-2024. Karlovac,

ANALITICKO I1ZVJESCE

Analiti¢ki broj: 2217-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Ostarski Stanovi

Mjesto uzorkovanja: Ostarski Stanovi

Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.

Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 08:28 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrsetak ispitivanja: 30.12.2024./02.01.2025.

13.1.2025,

Konacna ocjena: ODGOVARA
J‘VO
Vodntelyq(ﬁuzbe Lé\:%\q vstvenu ekologiju:
Valeﬂm@ﬂ‘&n% Zabgi¢, mag.nutr.
l|> zdravstvenu _,
5 ekoloyiju & ; — A_/)
Dostaviti:

(/LICKE VODE d.o0.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:
1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN [SO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analiti¢kom izvje$éu je izvan podrugja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.
4. Mjerna nesigumost je izrazena kao pro$irena mjema nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti,

5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.

OBR-7.8/1, izdanje 07

173



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maéeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

4 Z)ZK

7.»\\4? TA AVHO 2DREMTVO KARI OV n(‘l’ 2UPANIE

Analiti¢ki broj: 2217-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potros$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum podetka analize: 30.12.2024, Datum zavrietka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,52 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.3

g pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . L DA
lona <9,5 | pri21,0°C

6. Slobodni klor mg/l HRN ENISO 7393-2:2018 0,50 <0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 90 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 410 DA

9. Utrogak KMnO, mg/1 O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,3 DA

Datum podetka analize: 30.12.2024. Datum zavrsetka analize: 02.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/lml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <1 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/1ml *HRN EN IS0 6222:2000 100 <1 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml] *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK

maksimalno dopujtena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANILJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Viadka Maé&eka 48, 47000 Karlovac
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AVHO 23RAVSTVO KARIOVACKE ZUPARIE

Analiti¢ki broj: 2217-VP

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrsetka analize: 30.12.2024.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/] *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

/ﬁ’-" /
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Kraj analitickog izvjeséa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE 0% " Il

el ‘:'i."' 17 N Sluzba za zdravstvenu ekologiju .

j"u‘f Z JZ A Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac 3

ZAVCD ZA IAVND ZDRAVSTYO KARIOUACKE 21IPAKLIE Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 B
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-901/7-2024. Karlovac, 13.1.2025.

ANALITICKO IZVJESCE

Analiti¢ki broj: 2216-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Lipovaca
Mjesto uzorkovanja: Lipovaca
Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.
Vrsta analize: Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 08:13 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 30.12.2024./02.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA
Voditeljica:$luzpeag zdravstvenu ekologiju:
ﬁéentma CIC Zabgié, mag.nutr,
¢ Sluzba 28
ﬂ zdravstvenu c: — _
G o A
‘1; . N
Dostaviti:

1) LICKE VODE d.o.0.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analitickom izvje3¢u je izvan podrudja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao progirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

ZAWGCD A IAVNG ZDRAVSTVO KARLOVACKE 2LPARIF

Analiti¢ki broj: 2216-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,

vode za kupanje i bazenske vode

Zt

e
v

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024, Datum zavrSetka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoéa NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,42 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.4

: pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 - 7 DA
iona <9,5 | pri20,9°C

6. Slobodni klor mg/l HRN ENISO 7393-2:2018 0,50 0,05 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 100 DA

8. Vodljivost pri25°C uS/em *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrosak KMnOy mg/1 O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,3 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024, Datum zavrsetka analize: 02.01.2025.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

I. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 2 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <] DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK ~ maksimalno dopuitena koncentracija prema zakonskim propisima novedenim u izjavi o suldadnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 777 "/ i
e 14 A Sluzba za zdravstvenu ekologiju zh
Sk ZJZ A Dr. Vladka Maé&eka 48, 47000 Karlovac

rLoL

;AVC‘:“.‘Z,-‘\ N TR AT Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(O)47 411 292 -
www.zjzka.hr VEST

Analiti¢ki broj: 2216-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavr$etka analize: 30.12.2024.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrSinske, podzemne i otpadne vode:
Draiep Navijalié, dipl.ing.

V= —/ !

Kraj analitickog izvje$ca

OBR-7.8/1, izdanje 07 3/3



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

i7 R
= ':.\ ZJZ i Dr. Vladka Macédeka 48, 47000 Karlovac
ZAVGD 24 HYNG 2DRAVSTVO KARIOVACKE 2LiPAKIIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr
Ur. broj: 05-901/6-2024, Karlovac, 13.1.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiti¢ki broj: 2215-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Irinovac

Mjesto uzorkovanja: Irinovac

Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.

Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:48 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 30.12.2024./02.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA
Vodite "§¢Q'S|uzbc’%\?\gdrav§wenu ekologiju:
foValentinaTomygic Zabéi¢, mag.nutr.
.{;—' zdravstvery g2y i
| koloaijy b P
o ﬁ ,,/& -0
Wis
Dostaviti:
1) LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje$cu je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izrazena kao proirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrie odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

ZAVGE ZA IAVND ZDREVSTVO KAALOVACKE ZUPARIIE

Analiticki broj: 2215-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavr$etka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoda NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,40 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez EIRENRIGo2 7008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih o >6,5- 8.4

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 N L DA
iona 9.5 | pri20,9°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN SO 7393-2:2018 0,50 0,10 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 60 DA

8. Vodljivost pri 25°C pS/em *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrosak KMnOy mg/1 O; *SM:P-1V-92:1990 5,0 1,3 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize; 02.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

2. Broj kolonija ~ 22°C broj/Iml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

3. Ukupni koliformi broj/100m] *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN SO 14189:2016 0 <l DA

MDK

maksimalno dopu3tcna koneentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br, 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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Analiti¢ki broj: 2215-VP

AZJZK

ZA SAVND ZDRAVSTYO KAR) OVACKE Z1iPARIIE

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 30.12.2024,

SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

Datum zavrSetka analize: 30.12.2024.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4, Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

Kraj analiti¢kog izvjeséa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE Riddi

_Jyrv. 17 A Sluzba za zdravstvenu ekologiju _

- y4 JZ KA Dr. Viadka Mateka 48, 47000 Karlovac

ZAVOR 74 HYNO ZORAVSTV KARIOVACKE 2\ IPANIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 “
www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-901/5-2024. Karlovac, 13.1.2025.

ANALITICKO IZVJESCE

Analiti¢ki broj: 2214-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

BuZimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Grabovac
Mjesto uzorkovanja: Grabovac
Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.
Vrsta analize: Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrosnju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:37 h
Tip dostave: /

Podetak / zavrSetak ispitivanja: 30.12.2024./ 02.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA

-w,,wl] "'I/E

Voditeljick SDL;@;Q 7a Fj@wslvcnu ekologiju:
IQmma\\Tf’Bmlﬁip Zabci¢, mag.nutr.
ekologit " ™)

|

'._\
Postaviti:
(1 LICKE VODE d.o.0.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje$cu je izvan podrugja akreditacije jedino u sluaju da metoda nije akreditirana,

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

A ZJZ K/

7A\.(’“ A &\/NO ZDRAVSTVO KARLOVACKT 7| PARIIE

Analiti¢ki broj: 2214-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

17028 - HAA

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024, Datum zavrSetka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,69 DA

2. Boja mg/L PtCo skale *SM 2120 € (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih o >6.5- 8.3

; pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 N L DA
iona <9,5 | pri?20,8°C

6. Slobodni klor mg/1 HRN EN IS0 7393-2:2018 0,50 0,10 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 90 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,3 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 02.01.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 2 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml! *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK

maliimalno dopuftena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga [ Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potroSnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

& ZJZKA

AT 7A IAVHD ZDRAVSTVO KARLOVACKE 2UPAKDE

Analiti¢ki broj: 2214-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 30.12.2024.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 0,030 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN 1SO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4, Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopu$tena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) -—rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U

SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povr$inske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

P /

Kraj analiti¢kog izvjesc¢a
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

T 17 A SluZba za zdravstvenu ekologiju
@“% Z JZ A Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
ZAMCIT ZA AVNO ZDRAVSTYO KARLONACKE 1 IPASIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr
Ur. broj: 05-901/4-2024. Karlovac

ANALITICKO IZVJESCE

Analiticki broj: 2213-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.o.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
Objekat: Catrnja
Mjesto uzorkovanja: Catrnja
Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024,
Vrsta analize: Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro3nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:27 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrietak ispitivanja: 30.12.2024./ 02.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA

zdravetvenii

akologt m
-]
7/9(- Ry
=

Dostaviti:
I. LICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom izvje3éu je izvan podrugja akreditacije jedino u slutaju da metoda nije akreditirana,

17RIE-HAA ﬁ

[ 7R a)

TEST

, 13.1.2025.

zdravstvenu ekologiju:
ici¢ Zab¢ié, mag.nutr.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao prosirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 3to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.

5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJIE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Viadka Macdeka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

o ) 1.7 M

ZAVGD ZA JAVND ZDRAVSTVO KARI OVACKE ZUPARLE

Analiti¢ki broj: 2213-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

17025-HAA Il

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,45 DA

2. Boja mg/L PtCo skale *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <l DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih e >6,5- 8,3

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . . DA
iona <9,5 | pri20,7°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,07 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 80 DA

8. Vodljivost pri 25°C uS/em *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrogak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 2,0 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 02.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN [SO 6222:2000 100 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN I1SO 9308-1:2014 0 <l DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <l DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi v sukladoosli

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLIE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maéeka 48, 47000 Karlovac

L :‘-T_ 17 |
] ZJZ AV

ZAVGD 2A LAVNO ZDRAVSTV KAR) OVACKE 2UPAKIIE

Analiti¢ki broj: 2213-VP

Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 30.12.2024.

www.zjzka.hr

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

7028 HAA

FiLo

Datum zavrSetka analize: 30.12.2024.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) ~rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN br. 64/23 i NN br, 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:

Kraj analiti¢kog izvjeséa

Drazen Navijali¢, dipl.ing.

./(//:"L'_-__:/ /
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE =~ '7°® MM
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
' m Dr. Vladka Mac&eka 48, 47000 Karlovac
ZAVGE: 74 HAYNG ZDRAVSTVO KARI QY. »(l’l’?l Pl-'vlJF Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr eS|

PiGE

Ur. broj: 05-901/3-2024. Karlovac, 13.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiti¢ki broj: 2212-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.0.
BuzZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Seliste Drezni¢ko
Mjesto uzorkovanja: SeliSte Dreznicko
Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.
Vrsta analize; Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:20 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrsetak ispitivanja: 30.12.2024. / 02.01.2025.

Kona¢na ocjena: ODGOVARA
.~’%f§1ﬁij“,zﬂ'
Voditglfica Sluzbéawzdravstvenu ekologiju:
© Véleiiting] ['@ &i¢ Zabgi¢, mag.nutr,
S zdravstvenu 4
} j» >
Dostaviti:
/T)LICKE VODE d.0.0.

Buzimska ulica 10

53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak,

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analitickom izvje$cu je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao proirena mjerna nesigumnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odri¢e odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

ZJZKA

ZAVCES I8 HAVND ZDRAVSTYO KARIOVACKE ZUPANDE

Analiti¢ki broj: 2212-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

7075 - HAA m

o
. § <
it +

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024, Datum zavr3etka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoca NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,39 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih - = >6,5- 8.3

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e . DA
iona <9,5 | pri20,6°C

6. Slobodni klor mg/l HRN EN ISO 7393-2:2018 0,50 0,07 DA

7. Klorit g/l DPD metoda 700 110 DA

8. Vodljivost pri25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrosak KMnOy mg/l O, *SM:P-1V-9a:1990 5,0 1,3 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 02.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 2 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1m] *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <] DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 mli *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalna dopuitena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladuusti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potronju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrognju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292
www.zjzka.hr

ZAVGE 78 AVND 2DRAVSTVO KARIOVACKE 21iPARIIE

Analiti¢ki broj: 2212-VP
Odsjek za povrSinske, podzemne i otpadne vode
REZULTATI ANALIZE

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 30.12.2024.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4, Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK - maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
nd. -—nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.

g p
'v {l L———A/'

” /,. / /

Kraj analiti¢kog izvje$ca

OBR-7.8/1, izdanje 07 373



17098 HAA ﬂl

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE

.- 1 .7 B SluZba za zdravstvenu ekologiju
i (i ZJZ AV Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac
ZAVGD 28 VMO ZDRAVSTVO KAR) OVACKT Z0IPANIIE Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Ur. broj: 05-901/2-2024, Karlovac, 13.1.2025.
ANALITICKO IZVJESCE
Analiti¢ki broj: 2211-VP
Kupac: LICKE VODE d.o.0.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC
Objekat: Lisina - izlaz
Mijesto uzorkovanja: Lisina - izlaz
Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024,
Vrsta analize: Prema ugovoru
Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potro$nju
Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreZa) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:10 h
Tip dostave: /

Pocetak / zavrietak ispitivanja: 30.12.2024. / 02.01.2025.

Konaéna ocjena: ODGOVARA

Dostaviti:
-Q)LI(‘:KE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena;

1. Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ozna&ene su zvjezdicom (*).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analititkom izvje$¢u je izvan podrucja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigumost je izraZena kao profirena mjerna nesigurmost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 3to predstavija 95% razinu pouzdanosti,
5. Laboratorij se odrite odgovomosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom,

OBR-7.8/1, izdanje 07 173



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE H7025: HAA Il

H L7 i SluZba za zdravstvenu ekologiju .

;fv‘%ﬁ, ZJZ ™M Dr. Vladka Madeka 48, 47000 Karlovac

&l Py
ZAVGE ZA VN 2DRAVSTYO KA OVACKE Z11PAKIIE

Analiticki broj: 2211-VP

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,

vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavr3etka analize: 31.12.2024.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutno¢a NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,36 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6.5- 8.3

; pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 e L DA
iona <9,5 | pri20,7°C

6. Slobodni klor mg/l HRN ENISO 7393-2:2018 0,50 0,05 DA

7. Klorit pg/l DPD metoda 700 120 DA

8. Vodljivost pri25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 409 DA

9. Utrosak KMnOy4 mg/l O, *SM:P-IV-9a:1990 5,0 1,3 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavr$etka analize: 02.01.2025.

Mikrobiolo$ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 5 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 3 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN [SO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <l DA

MDK — maksimalno dopndtena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrosnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

T /)
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ZAVGE TA JAVND ZDRMISTVO KARLOVACKT ZUPAKLIE

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

Analiti¢ki broj: 2211-VP

Odsjek za povr§inske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE

Datum poc€etka analize: 30.12.2024,

www.zjzka.hr

Datum zavrsetka analize: 30.12.2024.

Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50 2,6 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/1 *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 1,9 DA

MDK — maksimalno dopuStena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

n.d. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

OBR-7.8/1, izdanje 07

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
DraZen Navijalié, dipl.ing.

Kraj analiti¢kog izvjeséa
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE 799t i

Y 17 A Sluzba za zdravstvenu ekologiju .
{ ZJZ |:‘ Yo Dr. Vladka Maé&eka 48, 47000 Karlovac X
A D oD KA AU Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292 -
www.zjzka.hr TEST
Ur. broj: 05-901/1-2024. Karlovac, 13.1.2025.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiti¢ki broj: 2210-VP

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
BuZimska ulica 10
53 000 GOSPIC

Objekat: Lisina - ulaz

Mjesto uzorkovanja: Lisina - ulaz

Tip zahtjeva: Ugovor br. 49/24 od 01.01.2024.

Vrsta analize: Prema ugovoru

Svrha uzorkovanja:  Sustav samokontrole vode za ljudsku potrodnju

Porijeklo uzorka: Voda iz vodoopskrbnog sustava (spremnici i mreza) Plitvice
Uzorkovao i dostavio: Kupac, dana 30.12.2024., vrijeme uzorkovanja 07:08 h

Tip dostave: /

Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 30.12.2024. / 02.01.2025.

Konacna ocjena: ODGOVARA

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:

Valpatima Tongici¢ Zabgi¢, mag.nutr.

Sluiba za “&y

s ; Avstvent :‘:‘r\\l oy |
kologijtl m{)f é _—

/Dostaviti :

(1) LICKE VODE d.o.0.
Buzimska ulica 10
53 000 GOSPIC
2. Odjel za financijsko poslovanje
3. Pismohrana

Napomena:

1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.

2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznadene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izraZena u ovom analitickom fzvjeséu Je izvan podrugja akreditacije jedino u sludaju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izraZena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, $to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
5. Laboratorij se odrige odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
SluZzba za zdravstvenu ekologiju

Dr. Vladka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411266 Fax: +385(0)47 411 292

ZAVG ZA :AVNG ZORAVSTVD KARIOVACKE Z1IPARIIE

Analiticki broj: 2210-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

17095 HAA I

PLGL

TEST

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrSetka analize: 31.12.2024,
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti

1. Mutnoda NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,44 DA

2. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (24. izd. 2023) 20 <1 DA

3. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

4. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA

5. Koncentracija vodikovih Lo >6,5- 8.1

. pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 . L DA
iona <9,5 pri 20,7°C

6. Klorit g/l DPD metoda 700 90 DA

7. Vodljivost pri 25°C pS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 407 DA

8. Utrosak KMnO; mg/l O, *SMP-1V-9:1990 5,0 1,4 DA

Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavr3etka analize: 02.01.2025.

Mikrobiolo3ki pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena

sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 2 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA
*HRN EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

6. Clostridium perfringens broj/100 ml *HRN EN ISO 14189:2016 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).
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Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.
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SluZba za zdravstvenu ekologiju =
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Analiticki broj: 2210-VP

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 30.12.2024. Datum zavrsetka analize: 30.12.2024.
Kemijski pokazatelji Mjerna Metoda MDK Rezultat Ocjena
jedinica sukladnosti
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN 1SO 10304-1:2009 50 2,8 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4, Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 2,0 DA

MDK — maksimalno dopudtena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti
n.d. —nije detektirano
(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrodnju (NN br. 64/23 i NN br. 88/23).

Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.ing.
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Kraj analitiCkog izvje$ca
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