
zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LtcKo-sENJSKE Zuperuue
Odjel za zdravstvenu ekotogiju

odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikarna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17, Tet: 053/574-860, Fax: OSSIST4-4S}

Gospi6, 20.5.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V LOSZI2S

Kupac: LTCKE VODE d.o.o.
53000 cOSptC, Bu2imska 10

Uzorci su dostavljeni 12.5.2025.15:30 od Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske ZupanijeUzorkovao: Darija Jovanovi6 iJakov Star6evi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode NIJE SUKLADAN odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analizaimonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64123), piavitnika o sanitarno-ten,iietim i nigij;siim te drugimuvjetima kglg.Tgtgi, ispunjavati gradevine za vodo'opikrou i poiiovanle u njima (NN 88/23) i izaronu o,vodiza tjudskupotroSnju (NN 30/23), zbog mikrobiolo5kog onedis6enja

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskrju6ivo na anarizirani uzorak.

Napomena.3: lspitivanje ostalih parametara za analizu izvoriSta izvrseno je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uZagrebu dijise ispitni izvje5taj nalazi u prilogu,

Napomena 4: odjel za zdravstvenu ekologiju zavoda za javnozdravstvo Lidko-senjske zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN tSO/tEC 17025:2011(|SO/EC 12025:2017; EN tSO/EC 11O25:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vo_d-e z^a ljudsku pgtrosnju rinru tso s667-5:2011(tso 8667-5:2006)
i uzorkovanje povr5inskih voda HRN tso sooz-4:2000 (lso saaz-+:ter4 i HRN lso s667-6r2016 (tSo 5667-6:2014; ENlSo 5667-6:2016). Akreditacija vrijedi u podrudju opisanom , pr.itog, 

.iolvroi 
o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

?).?r!s-1 laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Ktasa:Up/ t-322-01t15-01t12; ur. broj:525-10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlastenilaboratorij za ispitivanje vode prema-Rjesenjuo_ispufl-equ ogselnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-o2l1,i;ur.broj:525-ril0646-rs -z oaoi.tz.zots. gooine. i Ktasa:Up/t-3 2s-ozt1s-O2l 1 4; U r.br oj: 525-1 2t 09BB- 1 S-4 od 1 4. 1 Z.2O 1 S. god in e,

d) sluzbeni.laboratorij Ministarstva zdravliaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispiavnosti vooe zai;uosk,l pgtrisn;u ;liaieviram, prije izdavanjauporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02t13-Ogt}8; UR.Or.Sg+_ OT:1_i_Sh_id-1l od 20.12.2016.

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Po6etak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

v-236-25
voda za ljudsku potrosnju na podrudju op6ine Donji Lapac (monitoring izvorista)
VODOZAHVATI

12.5.2025.12:00
13.5.2025.
lzvoriSte Loskun, DONJI LAPAC
Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 16.5.2025.

1. LtcKE VODE d.o.o.,53000 cosptc, Buzimska 10
2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naztv analize

1052. Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Donji Lapac (monitoring izvorista)

Temperature vode SM 2550 B "C s25 8,4 Da

Boja*** HRN EN ISO 7887:2012- mg/L Pt s20 5 Da

Miris sM 4500 c opisno bez Da

Okus SM 2160 B opisno bez Da

pH ***

Pri temperaturi od21oC
Innrursoro@ to" IZ, E-

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20'C s 2500 388 Da

Mutno6a... HRN EN ISO 7027:2001- "NTU <4 0,89 Da

Utro5ak KMn04*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 <5 2,38 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 5,67 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N s 0,4 0,02 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,812 Da

Nitriti**. HRN EN 26777:1998- mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Suspendirane tvari SM 2540 D mg/L s 10 <2 Da

Ukupna tvrdo6a*** HRN ISO 6059:1998* mg/L CaCO3 253,85

Kalcij.** HRN ISO 6058:2001. mglLCaz+ 80,48

Magnezij HRN ISO 6059:1998- mg/L Mg2+ 12,84

Fosfati*** HRN ISO 6878- ;rg/L P s 300 <3 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- < 250 2,998 Da

Sulfidi SM 4500 l:2005 mg/L H2S s 0,05 0,01 1 Da

Silikati (otopljeno) SM 4500 F:2005 mg/L SiO2 <50 2,929 Da

Anionski tenzidi HRN EN 903:2002 us/L < 200 <30 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:20't4 cfu/100m1 0 470 Ne

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 5 Ne

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 < 100 340 Ne
Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 < 100 240 Ne
Enterokoki HRN EN tSO 7899 -2..2000 cfu/100m1 0 3 Ne
Bikarbonati HRN EN ISO 9963-1- mg/L HCO3- 267,18
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LIcKo-SENJSKE Zuplll.le
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikatna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17, Tet: 053/574-860, Fax: OSglST4_453

Gospi6, 20.5.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 1053/25

Uzorci su dostavljeni 12.5.2025.15:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanijeUzorkovao: Darija Jovanovid iJakov Stardevi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode NIJE SUKLADAN odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analizaimonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno{ehniet i, i trlgij;siim te drugimuvjetima koje moraju ispunjavati grailevine za vooobpikruu i po;iovanle u njima (NN 8g/23) i iZakonu o vodiza tjudskupotro5nju (NN 30/23), zbog mikrobioto5kog onedis6enja

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskrjudivo na anarizirani uzorak.

Napomena.3: lspitivanje ostalih parametara za analizu izvorista izvrseno je u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo uZagrebu 6iji se ispitni izvjeStaj nalazi u pritogu.

Napomena 4: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEc 17025:2017 (lso/lEC 17025:2017; EN |SO/IEC 17025:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vo_de za ljudsku pgtlosnju rinru rso 5667-s:2011(lso 5667-5:2006)
iuzorkovanje povrsinskih voda HRN tso sooz-4:zooo {tso sooz-+:isdzl i HRNlso sooz-oziro (tso s667-6:2014; ENISO 5667-6:2016)' Akreditacija vrijedi u podrudju opisanom , prilog, Potvrdi o akreditaciji broj 121ood 08.01.2020. godine.

!)^s^ty1o-e.ry 
laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Ktasa:Up/t-322-o1t15-01t12;ur.broj:525-1011446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij 
19 isp'.tiYq.nl vode prema_Rjesenju o_ispu.njTjq pgr-elnih uvjeta Ministarstva potjoprivrede, Uprave

Y99l9q gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07t1A-O2t1i;Ur.broi:S2ii-iilO6Ai_rS _2 odoi.12.2015. lodine. i Ktasa:Up/t_3 zs_ozt1s_QZl 1 4; Ur.br oj: 525- 1 2t 09BB-,1 5-4 od 1 4. 1 Z.2O 1 S. god i n e.

d) SluZbeni.laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene lspravnosti vode za lqqrkl p9tr"-i1i, , sia"oevinama prije izdavanjauporabne dozvole Ktasa:Up/t-b41-02t13-OgtOB; UR.OT.SS+_Ot-l_t-itS-1(i-tO oaLO.lZ.Ziall.'

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:
Datum uzorkovanja:
Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

LTCKE VODE d.o.o.
53000 cOSPtC, BuZimska 10

v-236-25

Voda za ljudsku potro5nju na podru6ju op6ine Donji Lapac (monitoring izvorista)
VODOZAHVATI

12.5.2025.13:15
13.5.2025,
lzvori5te Jo5evica, DONJI LAPAC
Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 16.5.2025.

1. LteKE VoDE d.o.o., 53000 cosptc, BuZimska 10
2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

1053. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Donji Lapac (monitoring izvori5ta)

Temperature vode SM 2550 B <25 7,9 Da

Boja.-- HRN EN lSO7887:2012- mg/L Pt s20 Da

Miris sM 4500 c opisno bez Da

Okus SM 2160 B opisno bez Da

pH *** HRN ISO 10523:2012- pH jedinica 6,5 - 9,s 7,5 Da
Pri temperaturi od 20,BoC

Elektridna vodljlvost*** HRN EN 27888:2008- gS/cm pri 20"C < 2500 402 Da

Mutnoia*** HRN EN ISO 7027:2001- .NTU s4 0,44 Da

Utro5ak KMnO4"** HRN EN ISO 8467:2001. mglL02 s5 1,88 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak... HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N s 0,4 0,049 Da

Nitrati sM 4500 - No3 C mg/L N s 11 0,461 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Suspendirane tvari SM 2540 D mg/L s 10 <2 Da

Ukupna tvrdoia*** HRN ISO 6059:1998. mg/L CaCO3 242,44

Kalcij..* HRN ISO 60s8:2001. mglLCa2+ 86,57

Magnezij HRN ISO 6059:1998- mg/L Mg2+ 6,37

Fosfati*** HRN ISO 6878- pg/L P s 300 4 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s250 0,715 Da

Sulfidi SM 45001:2005 mg/L H2S s 0,05 0,016 Da

Silikati (otopueno) SM 4500 F:2005 mg/L SiO2 <50 4,291 Da

Anionski tenzidi HRN EN 903:2002 pg/L s 200 <30 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 780 Ne

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 41 Ne

Broj kolonlja 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' < 100 520 Ne

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 s 100 280 Ne

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL tt o Ne

Bikarbonati HRN EN ISO 9963-1- mg/L HCO3- 281,82
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