
zAVoD zA JAVNo ZDMVSTVo LleKo'sENJSKE Zupauug

Odiel za zdravstvenu ekologiiu

pdsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

S|OOO Oospic, Senjskih Zrtava 17,Tel: 053/574-860' Fax: 0531574-453

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Analitiiko izvje56e br. V t064l25

LICKE VODE d.O.O.

53ooo GOSPIC, BuZimska 10

v-239-25
vodar" tjudsku potrosnju na podru6ju grada Gospi6a (mikrobiologija vode)'

ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije

13.5.2025.09:00
Zavr5etak analize: 16.5'2025'13'5'2025' 
' 
N;';';i; bb' GosPlc

Okno Bru5ane - vanjska slavina, Trnovadkt

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025' 12:00 od Kupac

lziava o sukladnosti:
Anarizirani uzorak vode za rjudsku potrosnju NrJE SUKLADAN odredbama pravilnika o parametrima sukladnosti' metodama

anarizai monitorinzima vode namijenjene za riuo-srlu-potiiEi,i, tNrrr 6+/23), Pravilnika o sinltarno-tehni6kim i hig'tjenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjav.ati graOevine'iJroJoo'psirU' i postovanle u njima (NN S8/23) i Zakonu o vodi za

il;"ril p,itiJs.J, it t t t solzsl, z'bo gi m i krobiol osko g one6is6enja'

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zviezdicama(***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditac'tje'

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak'

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju zavoda zaiavnozdravstvo Lidko-senjske zupan'rje osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tso/rEc 1702s:2017 (lso/l-E-c]-7-025:2017; EN lso/lEc 17025:2017\ za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za tjudsku p-o];s;r1fnrylgoaool--s:zor1 (lso 5667-5:2006) ' Akreditacija vrijedi u

podru6ju opisanom u pritogu Fot rdi o akieditacili nrol t2tO oO 08.01'2020. godine'

b) sluzbenilaboratorijprema Rjesenju Ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-g22'01115-01112;ur' broi:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine'

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanj-e-v-o99.?!ela Rjesenju.o-i:Pu.lzu posebnih uvjeta Min'r-starstva poljoprivrede' Uprave

vodnos sospodarstva, [Lri-,uplr-'a 2s-o7t1s-o;i+'; uini"jiszb-riloga6-16-aoaoi,tz.zo15. godine. i Klasa:UP/l-325-07t15-

oiii +; G, ori :525- 1 2/0988- 1 5-4 od 1 4.12.201 5' godine'

d) sruZbeni raboratorij Ministarstva zdravtiaza.ob:Ylili:.191?3::'jl'i,fl".f,u:]:*??|l:i'l%Xifl:flI;lli::f'$'$i;,:t'"''d) SluZbeni taboratoru Mlnlstarslva zqtaYtla L"vedYttdttte qrrqrr&q " -'"''i;6-.;.i 
p"iroJniu u gra-devinarira prije izdT';J;; i;rorru potrosnju t9 1sP1r.v113 1{1y^tt'?lp i'-pJ3Yloitl '"o 1?,^'2* ,, 

^ ^A ,^ .t) ,^1avuuE za uuvp^u lJvuverrJe .v ,vr'|.'!Y'?$ 
Lto oo 20.12.2016.;i;;, b# d;;voie xtasd :u p n -bq t -oi r t z-03/08 ; U R' br' 534-07- 1 - 1 -3/3- 1 6

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o,o., 53000 GosPlc, Buzimska 10

2. Arhiva

Strana 1/2
OBR 48 REV 2

lurtioo,u Y, ilj
Jasm ina stiriheviE l?if#{;is



Broj izvje5taja: V 1064/25
ZZJZ UEKO.SENJSKE ZU PNU II C

REZULTATI ISPITIVANJA

nilirrania worla i on6a fizikalna i kemiiska ispitivanja
vuoJEn

Naziv analize Metoda ^r"rr"ril MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti
,, l, ' ' '

r podruiju grada Gospi6a (mikrobiologiia vode) - ponavlianie
{064. Voda za liudsku Potro$niu na

Temperature vode SM 2550 B s25 I Da

mg/L Cl2 < 0,5 0,27 Da
Slohodni rezidualni klor SM 45OO G

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 72 Ne

cfu/100m1 n 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014

0 - 100 U Da
Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1

0-100 J Da
Broj kolonija 36'C

Enterokoki

HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-'

HRN EN ISO 7899 -2'.2000 cfui 100m1 U 0 Da

l, 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO'16266:2008 cfu/100mL

-kraj lsPitnog izvjeStaja-

Slrana2l2
OBR 48 REV 2



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LI6KO.SENJSKE ZUPRI'II'IE

Odiel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih hrlava 17,Tel: 053/574.860, Fax: 053/574-453

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

,'/n'#r;;
,",*,i1]f'"r1:;;;

Gospi6,

Analitiiko izvjeS6e br. V 1065/25

LICKE VODE d.O.O.

53000 GOSPIC, Buzimska 10

v-239-25
VodazaljudskupotroSnjunapodruEjugradaGospi6a(mikrobiologijavode).
ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

13.5.2025.09:25
13.5.2025.
VS O5tra 1, GOSPIC

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 16.5.2025.

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025.12:00 od Kupac

l4ava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju NIJE SUKLADAN odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vode namijenjene r" rirosr,u poiiosnju (rlrl 6412g), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjav.ati graaevin; i;-voooo'psirou i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za

ljre;il p&rosnju (l{ N eO/23), zbogj mi krobiolo5kog one6i56enja'

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije'

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak,

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda zaiavno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tso/tEc 17e25:2017 (tso{lF_c]]025:2017; EN lso/lEc 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za tjudsku-pot;E11;fnry]go5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podru6ju opisanom u prilogu Potvrdi o akieditaciji broj 1210 od 08'01'2020, godine'

b) sluzbeni laboratorij prema Rjesenju Ministarstva polioprivrede Klasa:UP/l-g22-01115'01112;Ur.broi:525-1011446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laborator'rj za ispitivanje-Yog9.qlery Rjesenju o-isqulzu.posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede' Uprave

vodnog gospodarstva, iLsi:uplr-'s 25-07t1l-Oiiti; ui.rt:oi:szb-r iloeaa-t s -2 od 0i.12.2015. godine' i Klasa:UP/l-325-07115-

oU t q;U.Aiq:525-1 2t 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5' god i n e'

d) sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiia u.svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola

vode za tjudsku potrosnju te ispitivanja zorav_slvene isfi'avnosti vo$91i,qtr,1 qgilo^slry.l gradevinama prije izdavanja

6;rb# A;rroi" rrmJ.itF 
^-iit-oins-03/08; 

UR.br.E34-07-1-1-313-16-10 od20J2.2016. .....: :,. ...

''i) .. uu
\?.. o
'\ < 

- -..*r\

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.o ,53000 GOSPIC, BuZimska 10
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2. Arhiva
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Broj izvje5taja: V 1065/25

REZULTATI ISPITIVANJA

orlsiek za isoitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

(mikrobiologija vodte) - ponavljanje
1065. Voda za liudsku PotroSniu na podrueju grada GosPi6a

femperature vode SM 2550 B s25 9,1 Da

< 0,5 0,05 Da
Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 U 61 Ne

0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui100mL

0-100 0 Da
Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 2 Da

cfu/100mL n 0 Da
Enterokokl HRN EN ISO 7899 '2:2000

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL U U Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana2l2 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo zDRAvsrvo LleKo-sENJSKE ZupauuE

Odiel za zdravstvenu ekologiju

Odsjet( za ispitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivania

53000Gospi6,SenjskihZrlava17,Tel:053/574-860'Fax:0531574-453

Analititko izvjeS6e br. V 1066/25

LIEKE VODE d.O.O.

53ooo GoSPlC, BuZimska 10

v-239-25
VodazaljudskupotroSnjunapodru6jugradaGospi6a(mikrobiologijavode)-
ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 13.5.2025'09;40
Zavr5etak analize: 16.5.2025'

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

13.5.2025.

Trgovina Vrkljan, Smiljanska 81' GOSPIC

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025' 12:00 od Kupac

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju suKLADAN le 9Or9!.!qrl.Pravilnika o param.etrima sukladnosti' metodama

analizil monitorinzima vode namijenjene za rjuos-[u poilds.il (NN 64t2g), Pravilnika'o sanitarno-tehnidkim i higuenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevin;-iJvoOoo'psirOu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o vodiza

ljudsku PotroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama(***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije'

Napomena2:Rezultatiseodnoseiskljudivonaanaliziraniuzorak'

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju zauodaza javno zdravstvo Licko-senjske zupanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO{l-E^C]-7-025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku p'&rE"1, fnry19O566i5:2011 
(lSO 5667-5:2006) ' Akreditacija vrijedi u

podru6ju opisanom , prifog, potvrdi o akieditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva polioprivrede Klasa:uP/l-g22'01115-01t12;ur' broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) ovrasteni raboratorij za ispitivanje^yogg.qlera Rjeseniu o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva porjoprivrede, uprave

vodnos gospodarstva, iLrJ,upn-'s 2s-o7t1o-o;tii; uioi-"i'szb-r iloead-1-s-2 od 0i.12.2015. godine, i Klasa:UP/l-325-o7t15-

O2l1 4;-U;broj :525- 1 2/0988- 1 5-4 od 1 4.12'201 5' godi ne'

d) sluzbeni laboratorij.Ministarstva zdravlja za.ob:Yli:H.a1i?3::'j!Y,fl".fd^"1*u"1*?i',t:l'lt-1lflxrflI;lffiH*kontrola
$H:Y;ili'5:,";X\il!llili'i!'ilii,'ffi3 i{?Gqp,,'-ri:['!q;,"9","'?]i*;l: nI?'ll,iX sra-crevinama prie izdavania

ilffi#|uili" x["JJup/:6i\liiil:os/o{i; uR.o'.s34-07-1-1-3ts-16-10 od20.12.2016.

Jasmina

Dostaviti: 1. LIeKE VODE d.o.o., 53000 GosPlc, Buzimska 10

2 Arhiva
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Broj izvje5taja: V 1065/25
ZZJZ UEKO.S E N J S KE ZU PRI'I U E

REZULTATI ISPITIVANJA

orlciek za isoitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1066. Voda za Uudsku PotroSniu na

Temperature vode 
I

podrudiu grada Gospida

SM 2550 B

(mikrobiologija vodr ,) - ponavljanie

=-------l s25 11 Da

mg/L Cl2 < 0,5 0,1s Da
Slobodni rezidualni klor SM 45OO G

cfu/100mL 0 0 Da
Ukupni koliformi.-_--.---
Escherichia coli

HRN EN ISO 9308'1:20'14

HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui100mL 0 n Da

0-100 0 Da
Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1

0 - 100 0 Da
Broi koloniia 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL n 0 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-

Strana 2/2 OBR 48 REV 2


