
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LI6Ko-SENJSKE Zuperul.lE

Odjet za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17 , Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 21.5.2025.

Analitiiko izvje56e br. V LO67l25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

/'iP 0!;,,., _ '.,at,,

8,fi;;il# ii,

LICKE VODE d.O.O.

53ooo GOSPIC, Buzimska 10

v-239-25
Voda za ljudsku potroSnju na podru6ju op6ine Plitvi6ka Jezera (mikrobiologija vode) -
ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije

13.5.2025.09:30
13.5.2025. Zavr5etak analize: 16.5.2025.

Buffet Slap, Rastovada 12, PLITVICKA JEZERA

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025.13:00 od Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske 2upanije

Uzorkovao: Darija Jovanovi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISOAEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podru6ju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broi:525-1011446-15-9 od
12.06,2015. godine.

c) Ovlaiteni laboratorijza ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 I 1 4; U r.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih..-s-lu2bqnih kontrola
virde za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispiavnosti vode za ljudsku pofro5nju u gra-devinaprffi(i.e, ifgqv.gn;a
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016. //.rp'" n^,. ''i;;.' ,,.

1. LIeKE VODE d.o.o.,53000 GOSPlc, BuZimska 10

2. Arhiva
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zZJZ UEKI.S E N J S KE Zu pnru I..I r Broj izvjeStaja: Y 1067125 21.5.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1067. Voda za ljudsku potro$nju na podrudju opdine Plitviika Jezera (mikrobiologija vode) - ponavljanje

femperature vode SM 2550 B <25 8,8 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 s 0,5 0,08 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 U 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL' s 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN l3O 6222:2000 cfu mL{ < 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 n Da

Clostridum perfringens (ukljuduju6i
soore)

EN tSO 14189 cfui 100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDMvsrvo LICKo-SENJSKE Zupexue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Qospi6, Senjskih lrlaua 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 21.5.2025.

Analititko izvjeS6e br. V 1068/25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

LICKE VODE d.O.O.

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-239-25
Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine PIitvidka Jezera (mikrobiologija vode) -
ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

13.5.2025.09:50
13.5.2025. Zavr5etakanalize: 16.5.2025.

Javna slavina Poljanak, PLITVICKA JEZERA

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025.13:00 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije

Uzorkovao: Darija Jovanovi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije,

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brc4 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Slu2beni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broj:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:l2s-12/0988-15-2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 l'l 4; Ur.br q:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od I 4. 1 2.20 1 5. god i ne.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

Dostavlti: L LICKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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ZZJZ UEKO-SE NJS KE ZU PNru II r Broj izvje5taja: V 1068/25 21.5.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1068. Voda za ljudsku potroSniu na podru6ju op6ine Plitvidka Jezera (mikrobiologija vode) - ponavljanje

Temperature vode SM 2550 B 325 12 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,17 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISQ 6222:2000 cfu ml-r < 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL' < 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 U Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

0lostridum perfringens (ukljudujudi
soore)

EN ISO 14189 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LI6Ko-SENJSKE Zupnruue

Odje! za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 21.5.2025.

AnalitiEko izvjeS6e br. V 1069/25

LIeKE VoDE d.o.o.
53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-239-25
Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Plitvi6ka Jezera (mikrobiologija vode) -
ponavljanje
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije
13.5.2025.10:20

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

13.5.2025.
smoljanac 78, PLITV|CKA JEZERA

Prema Pravilniku

Zavr5etak analize: 16.5.2025.

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025, 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Darija Jovanovi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISOAEC fi025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Slu2beni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112;Ur.broj:525-1011446-1b-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-12/0988-15 -2 od O7.12.2015. godine. i Klasa:UP/t-325-OT 11S-
021 1 4; U r.br oj:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 20,12.2016.

Dostaviti: 1. Lte KE VODE d.o.o., 53000 cOSptc, BuZimska 10

2. Arhiva

Strana 112 OBR 48 REV 2
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zzJZ uEKo -SE NJ S KE Zu pRru I.I r Broj izvje5taja; V 1069/25 21.5.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1069. Voda za Uudsku potroSnju na podru6iu op6ine Plitviika Jezera (mikrobiologija vode) - ponavljanje

Temperature vode SM 2550 B <25 15,6 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,03 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 tt Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Ud

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l s 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l s 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL n 0 Da

Clostridum perfringens (ukljucujuci
spore)

EN rso 14189 cfu/100m1 U 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana 212 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIcKo-SENJSKE Zupeuue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 21.5.2025.

Analititko izvjeSde br. V 1.O7Ol25

LICKE voDE d.o.o.

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-239-25
Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Plitvi6ka Jezera (mikrobiologija vode) -
ponavljanje
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 13.5.2025.11:00

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

13.5.2025. Zavrsetak analize: 16.5.2025.
Obiteljska ku6a, Selo Krbavica 106, PLlTVle KA JEZERA
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.5.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije
Uzorkovao: Darija Jovanovi6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b),QlgZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12;Unbro1:525-10t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorijza ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114 Ur.broj:'2s-12/0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t-325-07115-
021 1 4; Ur.broj:S21- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. god i n e.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potloSnjq te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroinju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-02-1-t-3t3-16-10 od 20.12.2016.

Dostaviti: 1. LtcKE VODE d.o.o., 53000 cosptc, Buzimska 10

2. Arhiva
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ZZJZUIKO-SENJSKE ZUpnrutUr I aroj izvjestaja: y 1070t2s 21.5.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

'1070. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Plitvidka Jezera (mikrobiologija vode) - ponavljanje

Temperature vode SM 2550 B <25 11,8 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,14 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 U 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 n 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana 212 OBR 48 REV 2


