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Odjel za zdravstvenu ekotogiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospic, Senjskih irlava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospic, 3.6.2025

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize'.

Lokacija:

Vrsta analize:

23.5.2025.

Senjska 48, VRHOVINE

Prema Pravilniku

ZavrSetak analize'. 26.5.2025

Analititko izvjeSde br. V Lt82l25

Lle KE voDE d.o.o.

53000 GOSPIC, Buzimska 10

v-269-25

Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)
VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

23.5.2025.13:10

Uzorci su dostavljeni 23.5.2025.14:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Jakov Star6evic

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza imonitorinztma vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim ihigijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati grailevine za vodoopskrbu iposlovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o vodi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025.2017 (lSO/lEC 17025:2017, EN tSO/tEC 17025.2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) Akreditacila vrijebi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brol 1210 od 08 01.2020 godine

b) SluZbeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01l1S-01112, Ur. broj:525-10/.1446-.1 5-9 od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:[JPll-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15-2 od07.12.2015 godine. i Ktasa:Up/t-3iS-OlrS-
021 1 4; Ur.broj.525- 1 21 0988-'i 5-4 od 1 4.1 Z.Z0 15. godi ne

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlla za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih slu2benih kontrola
vode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potroSnju u gra-devinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-54 1-02113-03108; UR br s34-07-j-1-313-16-1 0 od 20 1 2 2016-

Jasmina

Dostaviti: 1 . Lle KE VODE d.o.o., 53000 GOSptC, BuZimska 10

2. Arhiva

Strana 1/2
OBR 48 REV 2



Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

1182. Voda za ljudsku potrosnju na podrudju opdine Vrhovine (mala ',A,, analiza)

Temperature vode srv 2550 B (. <25 14,2 Da

Boja*** SM 23rd E-d.2017:2120 C. mg/L Pt s20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH.- HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da

pri temperaturi od 15,20C

Elektridna vodljivost".. FlRN EN 27BBB:2008- pS/cm pri 20'C s 2500 485 Da

Slobodni rezidualni klor stvr 4500 G mg/l- ct? < 0,5 < 0,05 Da

Mutnocat* HRN EN ISO 7027:2001 .NTU <4 0,58 Da

UtroSak KMn04-- HRN EN ISO 8467:2001. mglL02 <5 1,12 Da

Kloridi".- HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- < 250 <q Da

Amonilak-.. HRN ISO 7.150-'1 :1998. mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N <11 0,383 Da

Nitriti... HRN EN 26171 .1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichra coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL ' 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

ZZJZ UEKO-SENJSKE 2U PNru II r Broj izvje5taja: V 1182125 3.6.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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