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KOMUNALAC d.o.o. OTOCAC
Bartola Kasica 5 a
53220 Otocac

NALAZ ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROSNJU
BR. 581V/24
Svrha ispitivanja: ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u svrhu operativnhog monitoringa u
vodoopskrbnom sustavu Grada OtocCac
Uzorak uzorkovao: ovlaSteni djelatnik RIEKO-LAB-a, Sara Marohni¢, prema Metodi HRN I1SO
5667-5:2011 i HRN EN I1SO 19458:2008*.

Oznaka uzorka - Laboratorijski broj: Tonkovic vrilo (sirova voda) — 1372/24
Datum i sat uzorkovanja: 17.12.2024. u 10:10

Datum i sat poCetka analize: 17.12.2024. u 15:30 ZavrSetak analize: 23.12.2024.
Organolepticka, fizikalna, fizikalno-kemijska i kemijska svojstva

Temperatura vode °C SM 2550B:2005 25 9.6**
Boja Q(%:tco HRN EN ISO 7887:2012 20 <2
Mutez °NTU USEPA 180.1 4 0.26
Miris HRN EN 1622:2008 Bez 0
pH HRN ISO 10523:2012* 6.5-9.5 7.2
Temperatura pri mjerenju pH | °C 21.8
Elektrovodljivost pri 25°C pS/cm HRN EN 27888:2008* 2500 495
UtroSak KMnOa O2mg/l HRN EN ISO 8467:2001 5 0.7
Kloridi Cl mg/l HRN 1SO 9297:1998 250 6.2
Amonijak NH4+ mg/l HRN 1SO 7150-1:1998 0.5 <0.05
Nitrati NO3 mg/l SM 4500- NO3:2012 50 1.88
Nitriti NO2 mg/l HRN EN ISO 26777:1998 0.5 <0.01
MikrobioloSka svojstva

Ukupni koliformi cfu/100 ml ?38‘5}1'182003? 08- 0 0
Escherichia coli cfutoo mi | HIENEN SO 9308- 0 0
Enterokoki cfu/100 ml HRN EN ISO 7899- 2:2000* 0 0

MDK: maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u Zaklju¢ku.
*- akreditirana metoda (mjerna nesigurnost za navedene metode dostupna je na zahtjev u ispitnim laboratorijima)
**- jzmjerio na mjestu uzorkovanja: ovlasteni djelatnik Liburnijske vode d.o.o.

1Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja primjenjuje se jednostavno pravilo odlu¢ivanja temeljeno na pravilu podijeljenog rizika
(ILAC-G8:2019)

Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u
reklamne svrhe.

Mjerna nesigurnost (MN) iskazuje se samo na zahtjev kupca ili nekog nadleznog organa, kao prosirena MN s 95 % vjerojatnosti
pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2
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1Zakljuéak: Ispitivani pokazatelji uzorka vode ODGOVARAJU uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN
30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku
potroSnju (NN 64/23 i 88/23).

Voditeljica Laboratorija

Dajana Stosic¢, dipl. san. ing.

Kraj izvjesS¢a o ispitivanju

1Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja primjenjuje se jednostavno pravilo odlu¢ivanja temeljeno na pravilu podijeljenog rizika

(ILAC-G8:2019)
Rezultati ispitivanja se odnose iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrSitelja, niti koristiti u

reklamne svrhe.
Mjerna nesigurnost (MN) iskazuje se samo na zahtjev kupca ili nekog nadleznog organa, kao prosirena MN s 95 % vjerojatnosti

pokrivanja uz obuhvatni faktor k=2
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