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ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 07.07.2025.

r:
HZJZ
rrr!r:, i, t 1.ti .r..;r

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

Broj ispitnog izvje5taja: 252794 (252506)10 Oznaka uzorkar 3459t25

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro$nju, anal. broj 154Q125,lzvor Krbavica

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: zAVoD zA JAVNo zonaVsiVo Lleko-sENJSKE ZUPANUE, Qdjelza zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: NarudZbenica

Isporuditelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10,53000 Gospii

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I lzvor Krbavica

Broj i datum narudibenice: 23.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja : Datum/vrijeme dostave : 24.06.2025. (13:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Fe, Mn, Al

Podetak ispitivanja: 02.07.2025. Kraj ispitivanja: 07 .07.2025.

KONAENA OCJENA: SUKLADNO

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi6 Boinjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1. ZAVOD zA JAVNO ZDRAVSTVO Lle KO.SENJSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zftava 2,53000 Gospic

Nap,qmc!,e:
1)Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjeStaj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovaZe6i bez 2iga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuaivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku 16, a fleksibilno akreditirane Fe
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podrudjem akreditacije.
6) Mierna nesigurnost je izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja gsoh rczinu pouzdanosti
7) Rezultati irazenikao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaia i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9lHZJZse odriie odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
10) lzdavanjem izmijenjenog izdania prestaje vaziti prijasnji ispitni izvjestaj. lvlolimo, prijasnli isllitni izvJestal unistiti ili vratiti u Zavod.
O-SZE-28 lzdanje/Prera dba 2l O Stranica: 1/2

i;*;^ #*u'
')1::;;'' @;:I



Odsjek za metale i metaloide

vodaza ljudsku potro5nju, anal. broj 1540125,lzvor Krbavica

HRN EN ISO 17294-2:2023

f-lRN EN ISO 17294-2.2023

HRN EN ISO 17294-22023

.@

Masena koncentrac.rja analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2' i

rabtica 3.)pravitnika o paiametrima suktadnosti, ,n"ioorru anatize imonitorinzim?^y:t",i:T5]:::i:J:::!r"li[""*-ii:l[x",,
uiirfirj,',li?il:'ffi;il,il;U:;;il;; ;iil;;;t, ;"i.il;; "n"ti.a 

I monitorinzima vode.namijenjene za rjudsku potrosnju

(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzimg 99 19b1I pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

Oslt e-Ot lSO5; URBROJ : 534-07 -21 1 -2O-2)'

*MDK - maksinralno dozvoljena koncentracija

Analitidar:

Bernardo Marciu5 mag'chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod zajavno zdravstvo

logilu
Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnqst

Rockefellerovq l.l ! lqqzgglgl
Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 07.07.2025.

Broj ispitnog izvje6taja: 252795 (252507)10 Oznaka uzorka: I z+aotzs

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju, anal. broj 1544125,lzvoriSte Bukovac

Voda na izvoriStu (sirova)Vrsta uzorka:

NaruditeU:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE' OdJCI ZA ZOTAVSWENU

cknlnniirr Scniskih )r1ava2.53000 Gosoid

NarudZbenicaTip zahtjeva:

lsporucitelj: Li6ke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I lzvori5te Bukovac

Broj i datum narudZbenice: 23.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja : Datum/vrijeme dostave: 24.06.2025. (13:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Fe, Mn, Al

Po6etak ispitivanja: 02.07.2025. Kraj ispitivanja: 07.07.2025.

KONAENA OCJENA:

Voditeliica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Ujevi6 BoSniak, univ'mag.ing'cheming'

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo Lle Ko.SENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrtava 2,53000 GosPic

Napomene:
ijiaOranjulese isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

Zi tspitni i2vjeStaj rezultat je elektroni6ke obrade podataka te je punovaZeci bez 2iga i potpisa.

Oi Rezultatiispitivanja odnose se iskl.judivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda,

4) Akreditirane metode nose oznaku 14, a fleksibilno akreditirane Fs

s) erilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhva6eni podruijem akreditacije.
Oi Ul"rin nesigurnostjeizraiena-fao proSirena mjerna nesigurnost si obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, Sto predstavlia 95% razinu pouzdanosti

Z) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
ai eto 1" uzorkovanje Voveo HZJZ m1erna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

Ojf,ZlZ". odride odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da nlogu utjecati na valjanost rezultata

o-szE-28 2t0 Stranica: 1/2

SUKLADNO



Odsjek za metale i metaloide

voda za ljudsku potroSnju, anal. broj 1544125, lzvori5te Bukovac

HRN EN ISO 17294-212023

HRN EN ISO 17294-2:2023

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

ffialitauuzorkuvodeuskladujesamaksimalnodo'puStenimkoncentracijamautvrdenimuPrilogul(Tablica2.i
Tabtica 3.) pravitntka o paiametrima suktadnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za]i:9:L1ryI:?i111[]"^,,,
64tzo2g)i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analizai monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju

(NN 88/23),
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

03/1 9-01 i505; URBROJ: 534'07 -21 1 -2O-2).

-MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitiiar:
Bernardo Marciu5 mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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RePublika Hrvatska
Hrvatski zavod za javng

logiiu
Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vpd

Rockefellerova 7, 10 000 Zagtgb
Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 07.O7.2025.

3461125
Broj ispitnog izvje5taja:

*r rr Ur*- t".Naziv uzorka:

Voda na izvoriStu (sirova)Vrsta uzorka:

Naruditelj:
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE' OdJCI ZA ZCTAVSIVENU

akolnniirr Seniskih \rlava2. 53000 Gospid

NarudZbenicaTip zahtjeva:

lsporuditelj: Li6ke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I lzvor Loskun

Broj i datum narudZbenice: 23.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja: Datum/vrijeme dostave: | 24.06.2025. (13:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Fe, Mn, Al

Podetak ispitivanja: 02.07.2025. Kraj ispitivanja: I ot.ot.zozs.

KONAENA OCJENA:

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSWO LICKO.SENJSKE zUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiiu
Senjskih Zrtava 2,53000 GosPi6

Napomene:
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

Zi lspitni izvjestaj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punova2eii bez Ziga i potpisa.2) lspitni rezultat je elektroni6ke obrade podataka te je punova2eii bez Ziga i potpisa.

anja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umno2avati bez odobrenja Zavoda.3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne s

4) Akreditirane metode nose oznaku r , a fleksibilno akreditirane li a4) Akreditirane metode nose oznaku r,
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podruajem akreditacije.
6) Mierna nesiqurnost je i[alena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim fakoi tytj"ria nesigurnostje izraiena i<ao proiirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, sto predstavlia95ok razinu pouzdanosti.

7) Rezultati izra2eni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ako je uzorkovanle proveo HZJZ rnlerna nesigurnost rezultata obuhva6a i doprinosi nesigurnosti uzorkotr

HZJ2 se odrlde odgovornosti kada su informaciJe o uzorku doblvene od kupca lakve da mogu utJecati na

Voditeljica Odiela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Ujevi6 BoSnjak, univ.mag'ing.cheming'

za sve akreditirane metode.
rezultata.

2t0
ili vratiti u

Stranica: 1/2



Oznaka uzorka: 3461/25 -Broj ispitnog izvje5taia: 252796

Odsjek za metale i metaloide

voda za ljudsku potroSnju, anal'broj 1547l25,lzvor Loskun

HRN EN lso 17294-2:2023

l'lRN EN ISO 17294-2:2023

HRN EN ISO 17294-2i2023

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentrac'tjama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2' i

Tabtiea 3.) pravitnika o parametrima sukladnosti, metodama anatize i moniiorinzima vode namijenjene z?]il9:9q?ITli:1[I"^,,,
64lZO23)i lspravak pravitnit<a o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju

(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1'20-2).
*MDK - maksimalno dozvol.iena koncentraciia

Analiti6ar:

Bernardo Marciui mag'chem'

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-28 lzdanje/Prera dba 2l O Stranica: 2/2
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javho zdravFtvo

-Slu 

iua za zdravstvenu ekologiju
Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti vo9?

Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

tsPtrNl lzvJesrn.l
Datum: 07.07.2025.

Broj ispitnog izvje6taja: 252797 (252509)10 Oznaka uzorka: 3462125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju, anal. broj 155Ol25,lzvor Josevica, Donji Lapac

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj:
znwLleKo-SENJSKEzUPANlJE,odjelzazdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Narud2benica

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzuor JoSevica, Donji Lapac

Broj i datum narudZbenice: 23.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja: Datum/vrijeme dostave: 24.06.2025. (13:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Fe, Mn, Al

Podetak ispitivanja: 02.07.2025. Kraj ispitivanja: 07.07.2025

KONAENA OCJENA:

voditeuica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Ujevi6 BoSniak, univ.mag'ing.cheming'

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE zUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih lrlava 2,53000 GosPic

Napomene:
'1 ) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) lspitni izvjeStaj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovazeii bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku t{, a fleksibilno akreditirane Fq

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjeStaja i ni.ie obuhvadeni podruajem akreditacije.
O1 l1;erna nesigurnostjeizraiena kao pro5iiena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, ito predstavlja 95% razinu pouzdanosti'

7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
e1 eXo 1u uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhva6a i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

S) HZJZ se odri6e odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da n]ogu utjecati na valjanost rezultata

o-szE-28 210

uniStiti ili vratiti u

Stranica: 1/2



,Bfoi ispitnog izvieqjpja: 25,2?97 - , . .. . 9zna.(a u,zolka: 3{6?/25

Odsjek za metale i metaloide

Po6etak ispitivania: 02.07.2025. Kraj ispitivania: 07.07.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju, anal. broj 1550125,lzvor Jo5evica, Donji Lapac

Naziv parametra Metoda MJerna ledinica Rezultat
Mlerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminij (Al) Fr HRN EN lso 17294-2:2023 ps/L < 1,4 200 DA

Mangan (Mn) FI HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L < 0,28 50 DA

Zeljezo (Fe) Fr HRN EN ISO 17294-2.2023 ps/L < 1,4 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

,,*dujesamaksimalnodopu5tenimkoncentracijamautvrdenimuPrilogul(Tablica2.i
Tablica 3.) pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN

6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju

(NN 88/23).
Mlerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-

03/1 9-01 /505; URBROJ : 534'07 -21 1 -20-2).
.MDK - maksimalno dozvoljena koncentraciia

AnalitlEar:

Bernardo Marciu5 mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 2/2


