
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LI6Ko-SENJSKE Zupeuue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih lrlava 17, Tel: 053/574'860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 14.7.2025.

AnalitiEko izvjeSde br. V 1650/25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

LIEKE VODE d.O.O.

53ooo GoSPlC, BuZimska 10

v-367-25

voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

27.6.2025.09:00
27.6.2025. Zavr5etakanalize: 30.6.2025.

O b iteljska ku 6a I va n 6evi6, ZaluZnica 44, VRH OVI N E

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 27.6.2025.13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Jakov Star6evic

l4ava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

anatiza i monitorinzima vodb namijenjene 2a ljudsku potr65nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispuriiavati gratl6vine za vodooirskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditac'tje.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISOAEC fi025:2017 (lSO/lEC 17Q25:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji brq 1210 od 08.01.2020. godine,

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112 Ur. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2015. godine,

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrele, Up1rye

vbdnog gospodarstva; Klasa:UP/l-325-07t15-02t14; Ur,broj:525-12/0988-15 -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115'

02 I 1 4; Ur.br o!:525- 1 21 0988- 1 5-4 od I 4. 1 2.20 I 5. g od i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama pr'tje izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-O2113-03108; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Jasmin

Dostaviti: 1. Lle KE VODE d.o.o.,53000 GOSPlc, BuZimska 10

2. Arhiva

. ing
,;uU,8iili,u.
,gti r i fl 8{ife,Tsti ct,o i p

1l::*lP

Strana'1/2 OBR 48 REV 2

t?0)n.il Al

f,1,;



REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

,t650. Voda za ljudsku potro$nju na podru6ju op6ine vrhovine (mala "A" analiza)

-
Temperature vode SM 2550 B s25 17,5 Da

Boja.* SM 23rd Ed.2017:2120 C- mg/L Pt s20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

PH..* HRN ISO 10523:2Q12r pH jedinica 6,5 - 9,5 7,6 Da

Pri temperaturi od 16,50C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008- ;rS/cm pri 20'C < 2500 521 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,15 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001. "NTU s4 0,25 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mg/L 02 s5 < 0,28 Da

Kloridi-.* HRN ISO 9297:'1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak.* HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,382 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998- mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui 100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:200Q cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO'16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana 212 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LleKo-sENJSKE Zupent.le

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 14.7,2025.

Uzorci su dostavljeni 27 .6.2025.13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Li6ko-senjske 2upanije

Uzorkovao: Jakov Star6evi6

l4ava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vodL namijenjene ia ljudsku potrosnlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) prema zahtjevima norme HRN EN tSO/lEC 17025',2017 (lSO/lEC 17025.2017, EN ISO/IEC 17025.2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115'01112; Ur. brol:525-1011446-1 5-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjeienju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave

vodnog gospodarstva, Ktasa:Up/l--g 2S-O7115-02t14; Ur.broj'.525-12/0988-15 -2 od 07 ,12.20'15. godine. i Klasa:UP/l-325'07115'

O2t 1 4', tJ r.br o)'.525-1 21 0988-'1 5-4 od I 4. 1 2.20 1 5. g od i ne.

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize'.

Lokacija:

Vrsta analize:

Dostaviti:

Analititko izvieS6e br. V t65Ll25

LIeKE voDE d.o.o.

53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-367-25

Voda za ljudsku potrosnju na podru6ju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

27.6,2025.09:20
27.6.2025.

Senjska 48, VRHOVINE

Prema Pravilniku

ZavrSetak analize: 30.6.2025.

1. Lle KE VoDE d.o.o., 53000 GoSPlC, Buzimska 10

2. Arhlva

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoring,a i drugih sluZbenih kontrola

,ode ,, tjudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene lspravnosti vode za ljudskq p9t1o-S11u_ I gradevinama pr'rje izdavanja

uporabn6 dozvoie Kasd:Up/l-541-Oit13-O3tO8; UR.br.SSa-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016. . *\,i'r0 ti,..

Strana 1/2 OBR 48 REV 2

r ?1)2ii.!AA II

lJ"



REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1651. Voda za ljudsku potrosnju na podru6ju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B <25 16,2 Da

Boja-.* SM 23rd Ed.2017'.2120 C. mg/L Pt s2Q <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,7 Da

Pri temperaturi od 16,80C

Elektridna vodljivost... HRN EN 27888:2008- ;rS/cm pri 20"C s 2500 519 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 s 0,5 0,02 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001* "NTU s4 0,33 Da

Utro5ak KMnO4** HRN EN ISO 8467:2001- mg/L 02 s5 < 0,28 Da

Kloridi-- HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - No3 c mg/L N < 11 0,383 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:200Q cfu ml-i 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Slrana2l2 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LteKo-sENJSKE Zuparul.le

Odjet za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilrlava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 14.7.2025.

AnalitiEko izvjeS6e br. V L652125

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize'.

Lokacija:

Vrsta analize:

LICKE VODE d.O.O.

53OOO GOSPIC, BuZimska 10

v-367-25

Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

27,6.2025.09:40
27.A.2025.
VS Vrhovine, VRHOVINE

Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 30.6.2025.

Uzorci su dostavljeni 27.6.2025.13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Jakov StardeviC

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN BB/23) i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1 : Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologlju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/lEC 17025',2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.0'l .2020. godine.

b) SluZbenilaboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112, Ur. broj:525-1011446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave

vodnog gospodarstva, Klasa:U P/l-325-07115-02114', Ur.broj525-1210988-15-2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115'
021 1 4 ; U r.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4, 1 2.20 1 5. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u graClevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-O3l0B; U R. br.534-07 -1-1'313-16-10 od 20.12.2Q16.

Dostaviti: 1, Lte KE VODE d.o,o., 53000 GOSPlc, BuZimska 10

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

1652. Voda za ljudsku potrosnju na podru6ju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza

Temperature vode SM 2550 B "C s25 14,1 Da

Boja--- SM 23rd Ed. 2017'.2120 C- mg/L Pt <20 J

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 B,'l Da

Pri temperaturi od 17,30C

Elektri6na vodljivost*** HRN EN 27888:2008- prS/cm pri 20"C s 2500 517 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,06 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001- "NTU s4 0,58 Da

Utro5ak KMnO4** HRN EN ISO 8467:2001* mglL02 <5 < 0,28 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak** HRN ISO 7150-1 :1998- mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,385

Nitriti** HRN EN 26777'.1998. mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu ml-l 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDMVSTVo uCKo-SENJSKE Zupmtue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih ilriava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 14.7.2025,

Analitiiko izvjeS6e br. V 1653/25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

LIEKE VODE d.O.O.

53ooo GOSPIC, Buzimska'10

v-367-25
Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Vrhovine (mala "A" analiza)

Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije
27.6.2025.09:55
27.6.2025. Zavr5etak analize: 30.6.2025.

Obiteljska ku6a Bogdanovi6, Gornje Vrhovine 194, VRHOVINE

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 27.6.2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Jakov Star6evi6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64123), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025'.2017; EN ISO/IEC 17025:2017)za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5'.2011 (lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01 .2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112, Ur. broy,525-1011446-'15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:U P/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-'15 -2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
02 I 1 4', U r.br oj'. 525- 1 21 0988- 1 5-4 od I 4. 1 2.201 5. god i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od 20.12.2016.

Dostaviti: 1. LIeKE VODE d.o.o.,53000 GOSPlc, BuZimska 10

2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultai Ocjena
sukladnosti

1653. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju opGine Vrhovine (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B <25 15,8 Da

Boja*.- SM 23rd Ed.2017:2120 C* mg/L Pt s20 <2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Ud

pH.. HRN ISO 10523:2012- pH jedinica 6,5 - 9,5 B,O Da

Pri temperaturi od 16,BoC

Elektri6na vodljivost** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20"C s 2500 463 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L C12 < 0,5 0,01 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001- "NTU s4 0,22 Da

Utro5ak KMnO4** HRN EN ISO 8467:2001* mg/L 02 s5 < 0,28 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Amonijak.-- HRN ISO 71 50-1 :1 998* mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 0,391 Da

Nitriti*.. HRN EN 26777:1998. mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22"C HRN EN ISQ 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 17 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mLj 0 - 100 12 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 0 Da

ZZJZ LIEKO-SENJSKE ZU PRru II E Broj izvje5taja: V 1653/25 14.7.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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