
zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIdKo-SENJSKE Zupltl.le
Odjel za zdravstvenu ekologlju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0591574-4Sg

Gospid, 14.7,2025,

Analititko izvjeS6e br. V 1593/25

Kupac:

Ur, broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

Lle KE voDE d.o.o.
53000 cOSPlC, Buzimska 10

v-354-25
Voda za ljudsku potroinju na podrudju op6ine Lovinac (parametri od znadaja + somatski
kolifagi)
VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU
24.6.2025.09:30
24.6.2025. Zavr5etak analize: 27.6.2025.
lzvoriSte Mradaj, LOVINAC
Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 24.6,2025. 13:00 od Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Jakov Stardevid

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za Ijudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o-voOiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (*.*), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lso/lEC 17025:2017; EN tso/tEc 17025,.2017)za ispiflvanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011 (lso 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 0g.0,1.2020. godine.

b)_slyzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112; Ur. broj:525-1 011446-15-g od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; lJr.broj:525-1210988-15-Z oO Oi.lZ.Z015. godine. i Ktasa:Up/t-3 25-07 rS-
021 1 4 ; U r.broj:525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. I 2.20 1 S. god i n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potroSnju le ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za tluOsku potro5nju u gra"devinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:U p/t-541-02113-03/08; U R. br.s34-07 -1-1-38-1d-10 od 20.12.20j6.-

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovic Toti6, dip. ing^

n 4 c r

-K\t$c/
Dostaviti: i. LteKE VODE d.o.o.,53000 GOSptC, BuZimska 10 |
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zzJzLtcKo-sENJSKE zUpRNlle I aroj izvjestaja: v 1593/25 14.7.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvje5taja-
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

1593. Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Lovinac (parametri od znadaja + somatski kolifagi)

(loridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- < 250 0,05 Da



r:
HZJZ
lj'rli'4i,).1

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zaqreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 10.07.2025.

Broj ispitnog izvjeitaja: 252517 Oznaka uzorka: 3486t25

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal. br. 1593125,lzvor Mra6aj, Lovinac

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO L|CKO-SENJSKE zUpANtJE, Odjet za zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospic

Tip zahtjeva: Dopis

lsporuditelj: Lidke vode d.o,o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzvor Mradaj, Lovinac

Broj i datum narudibenice: 26.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja : 24.06.2025. (09:30) Datum/vrijeme dostave: 25.06.2025. (13:00)

Vrsta ispitivanja: prema zah$evu Al, Fe, Mn i Somatski kolifagi

Po6etak ispitivanja: 25.06.2025. Kraj ispitivanja: 09.07.2025.

voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc, Magdalena Ujevi6 BoSnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
'l ' zAVoD zA JAVNo zDRAVSTVO Lle Ko-SENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zr1ava 2,53000 Gospi6

Napomenel
1 ) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitnj izvjestaj rezultatje elektronidke obrade podataka tele punova2eii bez ziga i p,"otpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak, Ne smiju se umnolavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku I{, a fleksibilno akreditirane F!i
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podruajem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnost ie iTazena lao proSirena mjerna nesigulnost s; obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstav lja gsoh ruzinupouzdanosti.7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu 

-kvantifikacije 
pojedine metode.

9l Alo]e uzorkovanje woveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvica i doprinosi nesigurnosu uzorkovanja za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odri6e odgovornosti kada su informaiiie o uzorku dobivene od kupca taxve oa riogu utjecati na valjanost rezultata.

.s"lt71','"ffift,.., :r.



Broj ispitnog izvjeStaja: 252517 Oznaka uzorka: 3486125

Odsjek za mikrobiologiju voda

Podetak ispitivanja: 25.06.2025. Kraj ispitivanja: 30.06,2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro6nju (sirova), anal. br. 1593125,lzvor Mradaj, Lovinac

Nazlv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat MJerna
nesig.

I oclena*MDK 
Iispravnosti

Somatski kolifagi e I HRN EN tso 10705-z:zoo1 PFU/.IOO ML 4 50 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloSke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodarna
analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023).

'MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitidar
Ljilja Skarica mag.sanit.ing.

O-SZE-28lzAan;
Str;nica: 213



Broj ispitnog izvje5taja:252517 Oznaka uzorka: 34B6t2S

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 26.06.2025, Kraj ispitivanja: 09.07.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal. br. 15ggl2\,lzvor Mradaj, Lovinac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig.

-MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminij (Al) Fr HRN EN ISO 17294-2i2023 ps/L 4,06 0,1 5 200 DA

Mangan (Mn) F: HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L 0,837 0,039 50 DA

2eljezo (Fel Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 8,85 0,45 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrclenim u prilogu I (Tablica 2. i

IqU]i"q 3') Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroinyu (ruru
642023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode-namilenjene za'ljudsku. potroSnlu
(NN 88/23)
Mierna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ : 534-07 -21 1 -2o-2).

"MDK - maksinralno dozvoljena koncentracija

Vodite[ Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti6, dipl. ing

- KRAJ TSPITNOG IZVJESTAJA.

Stranica: 3/3



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LICKo-SENJSKE Zuperuue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 0S3/S74-4S3

Gospi0, 14,7,2025.

Analitiiko izvje56e br. V LSg4lZS

LICKE VODE d.O,O.

53000 cOSPlC, BuZimska 10

v-354-25

Yo{?.? ljudsku potro5nju na podrudju opdine Lovinac (parametri od znadaja + somatski
kolifagi)
VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datumuzorkovanja: 24.6.2025.10:15

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Po6etak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

24.6.2025.
lzvori5te Kozjan, LOVINAC
Prema Pravilniku

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o"vbOi ,u
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lso/lEC 17025:2017: EN tSO/tEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011(lso 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 0g.0'1,2020. godine.

b) slyzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l- 322-01115-01112., ur. broj:525-1011446-1 5-9 od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1il0088-,15 -z od oi.iz.z01O. godine. i Klasa:Upi l-3 zs-ol t1s-
02 I 1 4 ; U r.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 S-4 od 1 4. I 2.20 1 S. g od i ne.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potroSnju le ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za tluOsXu poti-o5nju u gra-devinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa;U P/l-541-02t13-03to\; UR. br.534-07-1-1-3t3-j6-10 od 20.12.2016,-

Zavr5etak analize: 27.6.2025.

Uzorci su dostavljeni 24.A.2025. 13:00 od Zavoda za )avno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao; Jakov Stardevic

Dostaviti: 1. Lte KE VODE d.o.o,, 53000 cosptC, Buzimska 10

2. Arhiva
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REZULTATI ISPITIVANJA

zaJZLICKI-sENJSKE Zupnruur I 
- 

Broj izvjestaj a: v 1594125 14.7.2025

-kraj lspitnog izvje5taja-
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

11594' Voda za ljudsku potro$nju na podrudju op6ine Lovinac (parametri od znadaja + somatski kolifagi)

(loridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 7,02 Da

Sulfati HACH BO51 mg/L SO42- s 250 0,235 Da



r:
HZJZ
,rlat.iralir )Il

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
Rockefellerova 7, 1 0 000 Zaqreb

Tel: (01)46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 10.07.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 252518 Oznaka uzorka: 3487125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal.br. 1594125, lzvorKozjan, Lovinac

Vrsta uzorka: Voda na izvori5tu (sirova)

Naru6itelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE, OdJCIZA ZdTAVSIVCNU
ekologiju, Senjskih irtava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o,, Bu2imska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzvor Kofan, Lovinac

Broj i datum narudibenice: 26.6.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja: 24.06.2025. (10:15) Datu m/vrijeme dostave: 25.06.2025. (13:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu Al, Fe, Mn i Somatski kolifagi

Podetak ispitivanja: 25.06.2025. Kraj ispitivanja: 09.07.2025.

KONAENA OCJENA:

Voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi6 BoSnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNO ZDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrtava 2,53000 Gospic

Napomene:
'1) zabranjuie se isticanje imena zavo-da u.tekstu deklaracije proizvoda osim ako ni.je ugovoreno posebnim ugovorom.2) lspitni izvjestaj rezultat je elektronidke obrade podataka ie je punovaze6i bez ziga i p"otpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na lspitivani uzorak.'Ne smi.lu se umno?avuti 6eioooorenia zavooa.
4) Akreditirane metode nose oznaku !r, a fleksibilno akredjtirane [:ri
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaeeni podrucjem akreditacije.
0) Mjerna nesigurnost je iztazenalao prosirena mjerna nesigurnostsa.obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstavljagookrcztnupouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu ivantifikacije pojedine metode.
9) Alot" uzorkovanie proveo HZJZ mjerna nesigurn6st rezultata obuhvi6a i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odride odgovornosti kada su informaiile o uzorku dobivene od kupca tar<ve oi niogu uqecati na valjanost rezultata.

o-szE-28
Stranica: 1/3

SUKLADNO



Odsjek za mikrobiotogiju voda

voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal.br. iSg4lZS,lzvor Koflan, Lovinac

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloske pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodamlanalize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN o4l20i3) i ispravtu Frarii.ir,, ir.lrrr Bsl2o2g).

Analiti6ar
Ljilja Skarica mag.sanit.ing.

Stranica: ZB-



Odsjek za metale i metaloide
Po6etak ispitivanja: 26.06.2025. Kraj ispitivanja: 09.07.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal.br. 1Sg4l2S,lzvor Kofan, Lovinac

Naziv parametra Metoda Mjerna,iedinica Rezultat Mjerna
nesig.

I Ocjena.MOK 
lispravnosti

Ze\ezo lle) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 trg/L 8,10 0,41 200 DA

Mangan (Mn) Fr HRN EN tSO 17294-2,2023 ps/L < o,2B 50 DA

nrrrinij (ru) 
l f 

r l nnr.r En rsO rzzg+_z,zOzs 
I

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

!1qsenakoncentracijaanalitauuzorkuvodeuskladujesamaksima,nooo
Tablica 3') Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode'namijenjene za ljudsku potroSnju(NN 88/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/1 9-0'1/505; URBROJ: 534-07 -2t 1 -20-2).
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentrac[a

Voditelj Odsjeka
dr, sc. Anica Benuti6, dipl. ing

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

St.rni"", S/3


