ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospié, Senjskih Zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

12025 HAA

Gospi¢, 9.10.2025.
Analiticko izvjesée br. v 2807/25

Kupac: LICKE VODE d.0.0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-659-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potrosnju na podruéju opéine Plitviéka Jezera (parametri od znacaja)
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datum uzorkovanja: 29.9.2025. 09:00

Pocetak analize: 30.9.2025. ZavrSetak analize: 30.9.2025.

Lokacija: lzvor Vrelo, PLITVIGKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniky

Uzorci su dostavljeni 29.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢ i Jakov Starcevié

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrognju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnigkim j higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju Ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrognju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak,

Napomena 3: Odjel za zdravstveny ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije Osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanije voda, Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (1ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podruéju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/1 5-01/12; Ur, broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje$enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/1 5-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15.-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 og 14.12.2015. godine.

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10
2. Arhiva
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@JZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJEI Broj izvjestaja: V 2807/25 9.10.2025 ‘l

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize

: 5o Ocjena
Metoda Mijerna jedinica MDK l Rezultat Isukladnos;’
2807. Voda za ljudsku potro$nju na podruéju opéine Plitvitka Jezera (parametri od znacaja)
Kloridi** HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- s 250 <5 Da
Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- <250 1,688 Da
-kraj Ispitnog izvjestaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIGKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospié, Senjskih zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax; 053/574-453

Gospi¢, 9.10.2025.
Analiticko izvjesce br. vV 2808/25

Kupac: LICKE VODE d.o0.o0.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

ur. broj: V-659-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju opéine Plitvicka Jezera (parametri od znadaja)
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datum uzorkovanja: 29.9.2025. 09:30

Pocetak analize: 30.9.2025. Zavr$etak analize:  30.9.2025.

Lokacija: Cujica Kréevina, PLITVICKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 29.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢ i Jakov Staréevi¢

Izjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrognju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrognju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak.
Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017: EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrodnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:20086) . Akreditacija vrijedi u
podrugju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/1 5-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

¢) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14: Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/1 3-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela;
Jasmina Stilinovié Totig, dip. inga

AN
Dostaviti: 1. LICKE VODE d.0.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 WQ\
2. Arhiva
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LZZJZ LICKO-SENJSKE ZUPANIJE | Broj izvjestaja: V 2808/25

9102025 |

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Su%gjgggsﬂ
2808. Voda za ljudsku potrosnju na podruéju opéine Plitvitka Jezera (parametri od znaéaja) :
Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- 5250 <5 Da
Sulfati ‘ HACH 8051 mg/L SO42- <250 2,226 Da

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i opéa fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi¢, Senjskih zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospi¢, 9.10.2025.
Analiticko izvjesée br. V 2809/25

Kupac: LICKE VODE d.o0.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-659-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podrucju opéine Plitvitka Jezera (parametri od znacaja)
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datum uzorkovanja: 29.9.2025. 10:00

Pocetak analize: 30.9.2025. ZavrSetak analize:  30.9.2025.

Lokacija: Jezero Kozjak - sirova voda na izvoriétu - podrijetiom povrsinska, PLITVIEKA JEZERA
Vrsta analize; Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 29.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ligko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigié i Jakov Staréevi¢

Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrognju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni¢kim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrognju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrugja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose iskljugivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017: EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/1 5-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14: Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-
02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluzbenih kontrola
ode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrognju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/1 3-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

VaoditeliOdjela:
Jasmina ,Sti“[‘ino‘vié‘ Totié, dip. in
o
Dostaviti; 1. LICKE VODE d.o.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 [
2. Arhiva
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|22)Z LICKO-SENJSKE ZUPANIJE] Broj izvje$taja: V 2809/25 9102025 |

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op¢a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena :
sukladnosti

2809. Voda za ljudsku potro$nju na podruéju opéine Plitvitka Jezera (parametri od znag&aja)

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- 5250 0,782 Da

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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h ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op¢a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospic, Senjskih zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

12025 HAA

Gospié, 9.10.2025.
Analiti¢ko izvjesce br. v 2810/25

Kupac: LICKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 10

Ur. broj: V-659-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro$nju na podruéju opéine Plitvicka Jezera (parametri od znacaja)
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Datum uzorkovanja: 29.9.2025. 10:45

Pocetak analize: 30.9.2025. Zavretak analize:  30.9.2025.

Lokacija: lzvor Plitvice, PLITVICKA JEZERA

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 29.9.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Li¢ko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamigi¢ i Jakov Stargevié

Izjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za
ljudsku potrognju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznacene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.
Napomena 2:Rezultati se odnose isklju€ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrognju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2008) . Akreditacija vrijedi u
podrugju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) Sluzbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

sku potrognju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrognju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole KIasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovi¢ Totig, dip. ing

Dostaviti; 1. LICKE VODE d.o.0., 53000 GOSPIC, Buzimska 10 ‘ ?/w
2. Arhiva
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| 22JZ LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE l Broj izvjestaja: V 2810/25 9.10.2025 |
REZULTATI ISPITIVANJA
Odsjek za ispitivanje voda i opca fizikalna i kemijska ispitivanja
, . S e | Ocjena
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat liklanost
2810. Voda za ljudsku potro$nju na podrugju opéine Plitvitka Jezera (parametri od znadaja)
Kloridi*** | HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- < 250 <5 Da
Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- <250 0,777 Da

-kraj Ispitnog izvjestaja-
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