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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 1 0 000 Zaqreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 21.10.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 255329 Oznaka uzorka: 5266125

Naziv uzorka:
vodaza ljudsku potroSnju, oznaka 2686125, Restoran Gurman, Seli5te DreZnidko 10d,
Rakovica

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreZa)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDMVSTVO LICKO-SENJSKE zUPANIJE, Odjel za zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: '18.09.2025.

lsporuEitelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokaeija: Restoran Gurman, Seli5te DreZni6ko'l 0d,
Rakovica

Datum/vrijeme uzorkovanja : 16.09.2025. (09:00) Datum/vrijeme dostave: 19.09.2025. (09:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - klorit, klorat, THM, Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: 19.09.2025. Kraj ispitivanja: 16.10.2025.

KONAENA OGJENA: SUKLADNO

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stlgtl6, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Lte KO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih ZrLava 2, 53000 Gospic

llap-sncac.l
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovaZe6i bez 2iga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku is , a fleksibilno akreditirane i:tr
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhva6eni podruajem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnostje iTazenakao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, Sto predstavllagS% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati iila\eni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikaclje pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9lHZJZse odride odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broi ispitnoq izvieStaia: 255329 Oznaka uzorka: 5266125

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Podetak ispitivanja: 19.09.2025. Kraj ispitivanja: 16.10.2025.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju, oznaka 2686125, Restoran Gurman, SeliSte DreZnidko 10d, Rakovica

Naziv parametra Metoda MJerna jedinica Rezultat Mjerna
neslg.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Kloriti
HRN EN ISO 103044:2022, HRN EN ISO
15061:2001i HRN EN ISO 10304-1:2009

pg/L ClOr' <10 700 DA

Klorati
HRN EN ISO 103044:2022, HRN EN ISO
15061:2001; HRN EN ISO 10304-1:2009

pg/L ClOu- <10 700 DA

'IHI\4 - ukupni
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 210, l\.4odificirana HRN

EN ISO 10301;2002
ps/L 19 3 100 DA

Kloroform
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-|\4S/MS), lzdanje. 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L 3 DA

Bromoform
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, l-lS-
GC-MS/|\4S), lzdanje: 210, I\ilodificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 DA

Bromdiklormetan
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/l\4S), lzdan)e: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
uS/L 3,6 0,4 DN

Dibromklormetan
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-IMSiMS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
p9/L 0,8 0,1 DA

Suma tetrakloreten i trikloreten
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-|\4S/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 10 DA

Tetrakloreten
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/|\4S), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
us/L < 0,5 10 DA

Trikloreten I
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/IMS), lzdanie: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
us/L < 0,5 10 DA

1,2-dikloretan
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/|\4S), lzdanje: 210, l\4odificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 3 DA

1 ,1 ,1 -Trikloretan
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/|\4S), lzdanje: 210, IModificirana HRN

EN ISO '10301:2002
ps/L < 0,5 DA

Tetraklorugljik
Vlastila metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/lVlS), lzdanje: 2/0, l\4odificirana H RN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu I (Tablica 2. iTablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namfenjene za ljudsku
potro5nju (NN 64/2023) i lspravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za
ljudsku potro5nju (NN 88/2023)

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr,sc, Jurica Stigli6, univ.mag,ing,techn,aliment:
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Broj ispitnog izvje6taja: 255329 Oznaka uzorka: 5266125

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 23.09.2025. Kraj ispitivanja: 30.09.2025.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju, oznaka 2686125, Restoran Gurman, SeliSte DreZnidko 10d, Rakovica

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig,

*MDK
Oejena

Aluminii (Al) Fr HRN EN ISO 17294-2i2023 us/L < 1,4 200 DA

Mangan (Mn) FI HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L < 0,28 50 DA

Zellezo (Fe) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 us/L 14,0 0,7 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lVlasena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu6tenim koncentracijama utvrclenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablicg 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku pokoSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ : 534-07 -21 1 -20-2).
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiti6ar:
Bernardo MarciuS mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
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t,.';,,ili' effi:
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Ietao1) 46 83 00e E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 21.10.2025.

Broj ispitnog izvjeitaja: 255331 Oznaka uzorka: I szaatzs

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju, oznaka2692125, Plitvice Holiday Resort, Grabovac 102,Rakovica

Vrsta uzorka: Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mre2a)

Naru6itelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO.SENJSKE ZUPANIJE, OdJEI ZA ZdTAVSIVENU
ekologiju, Senjskih Zrtava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 18.Q9.2025.

lsporu6itelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospid

Uzorkovao/la: Naru6itelj Lokacija: Plitvice Holiday Resort, Grabovac'l 02,
Rakovica

Datum/vrijeme uzorkovanja : 17.09.2025. (09:00) Datum/vrijeme dostave: | 1g.og.2o2s. (09:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - klorit, klorat, THM

Podetak ispitivanja: 19.09.2025. Kraj ispitivanja: | rcrc.zozs.

KONAENA OCJENA:

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigli6, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo zDRAVSTVO Lle Ko-SENJSKE ZUpANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Naoomene:
1)zabraquie se isticanje imena zavo-da u.tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2) lspitni izvjestaj rezultatje elektronidke obrade podatakaie je punova2e6i bez ziga i p-otpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se isklju6ivo na ispitivani ,roruk.'N" smiju se umno-Zavati bez odobrenja Zavoda,
4) Akreditirane metode nose oznaku |1, a fleksibilno akreclitirane f.I
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjesta.ia i nije obuhva6eni podru.jem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnost je izrazena lao proiirena mjerna nesiguinost si obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstav l)a gso/o rczinu pouzdanosti.7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu ivantifikacije poledine metooe. '

!l Alotu uzorkovanje woveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhv-a6a i cloprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odride odgovornosti kada su informaiije o uzorku dobivene ocl kupcl trr,"" o, ,i"g, ,tjecati na valjanost rezultata.
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Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Podetak ispitivanja: 19.09.2025. Kraj ispitivanja: 16.10.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju, oznaka2692125, Plitvice Holiday Resort, Grabovac 102,Rakovica

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig,

rMDK
Ocjena

ispravnosti

Kloriti HRN EN ISO 103044:2022, HRN EN tSO
15061:2001; HRN EN ISO 10304-1:2009

pg/L Cl02- 180 5 700 DA

Klorati HRN EN ISO 103044:2022, HRN EN tSO
15061:2001; HRN EN ISO 10304-1:2009

pg/L ClO,' 211 4 700 DA

THI\4 - ukupni
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje 2lO, lModificirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L 21 4 100 DA

Kloroform
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (nretoda B, HS-
GC-l\,'lS/MS), lzdanje 2lO, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L 15 3 DN

Bromoform
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, llS-
GC-l\4S/MS), tz-danje Zl0, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L 1,4 0,2 DA

Bromdiklormetan
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-|\4S/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L 3,3 0,3 DA

Dibromklormetan
vlastita metoda, P-voDE-s1 (metoda B, HS-
GC-l\4S/lVS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
pg/L 1,1 0,1 DA

Suma tetrakloreten i trikloreten
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/|\4S), lzdanje'. 210, l\,4odificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 10 DN

Tetrakloreten l'l
Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-MS/IVS), lzdanje: 210, I\4odificirana HRN

EN ISO 1030'l:2002
pg/L < 0,5 10 DA

Trikloreten
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-MS/lVlS), lzdanle 21 0, tVlodificirana l lRN

EN ISO 1030'l;2002
trS/L < 0,5 10 DA

1,2-dikloretan
Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-lvlS/MS), lzdanje: 210, Modificirana HRN

FN ISO 10301:2002
ug/L < 0,5 J DA

I ,1 , 
'1 -Trikloretan

Vlastita metoda, P-VODE-s1 (metoda B, HS-
GC-l\4S/l\4S), lzdanje 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301:2002
ps/L < 0,5 DA

Tekaklorugljik
Vlastita metoda, P-VODE-S1 (metoda B, HS-
GC-IMS/MS), lzdanle'. 210, Modificirana HRN

EN ISO 10301i2002
ps/L < 0,5 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

lzmjerene vrUednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijam, ,turO"nin*Prilogu I (Tablica 2 i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudskupotrosnju (NN 64/2023) i lspravku Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene zaljudsku potroSnju (NN 88/2023).

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivaniu ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-03/'1 9-0'1 /505; U RBROJ : 534-07 -2t 1 -20-Z).
*l\4DK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr,sc. Jurica Stigli6, univ.mag.ing.techn.aliment.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA
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