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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Tel: (01)46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 14.10.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 253827 Oznaka uzorka: 4330125

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal. br. 2127125, lzvor Bukovac

Vrsta uzorka: Voda na izvori5tu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE, OdJEI ZA ZdTAVSIVENU
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospic

Tip zahtjeva: Dopis

lsporuditelj: Li6ke vode d.o.o., Bu2imska 10, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I lzvor Bukovac, Udbina

Broj i datum narudZbenice: 6.8.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja: 06.08.2025. (09:30) Datum/vrijeme dostave : 07.08.2025. (08;30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu metali - Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: 07.08.2025. Kraj ispitivanja: 08.10.2025.

KONAENA OCJENA:

Voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena t/jevi6 BoSnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo zDRAVSTVO Lle Ko-sENJSKE ZuPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrtava 2, 53000 Gospic

NaBo,mere:
1) zabraniuje se isticanie imena Zavo-da u.tekstu deklaracije proizvocia osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2) lspitni izvjestaj rezurtatje erektronidke obrad€ podatakaiLle punovazeci bez2ijaipltpirr. 

-
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani ,rorrk,'N" smilu se umno"zavati 6ez ooourenla zavooa.4) Akreditirane metode nose oznaku ti, a fleksibilno akreditirane f r:

5) Prilog se narazi na kraju ispitnog izv.iestaja i nije obuhvaceni podru6jem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnostje izrazena,kao prosiiena mlerna nesigurnost si obuhvatnim iaktorom pokrivan.ia k=2, sto predstav ljagSok ta:zinupouzdanosti.7) Rezlrltati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu "kvantifikacije 

po;eoine m"ioo". "' '

8) Ako je uzorkovanie prcveo HZJZ mjerna nesigurn6st rezultaL obuhvaca i doprinosi nesiqurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odride odgovornosti kada iu informaiije o uzorku dobivene oo kupca tur,r" o" ,i"g;rtjecati na valjanost rezultata.
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Broi ispitnoq izvie5taia: 253827 Oznaka uzorka: 4330125

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Podetak ispitivanja: 07.08.2025. I Kraj ispitivanja: | 08.10.2025.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal. br. 2127l25,lzvor Bukovac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Mutno6a HRN EN ISO 7027:2016 NTU 2,0

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

*l\4DK - maksimalno dozvoliena koncentracija

Voditef Odsjeka
Filip Tomljenovi6 univ,mag,ing.techn,aliment.

o-szE.z8 i Strani""' zla



Broiisoitnoo izvie5taia: 253827 Oznaka uzorka: 4330125

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 07.08.2025. Kraj ispitivanja: 11.08.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro6nju (sirova), anal. br. 2127125, lzvor Bukovac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat MJerna
nesig,

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Priprerna uzorka-razgradnja F: HRN EN ISO 15587-2,2002

Aluminr.l (Al) F: HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 119 4 200 DA

Mangan (Mn) tti i HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L 7,02 0,33 50 DA

Zel'1ezo (Fe) FJH HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 94,8 AA 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuStenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2.
Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sqkladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju
(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem o6itovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; U RBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).

I

.MDK - maksimalno dozvoUena koncentracija

Analitidar:
Bernardo MarciuS mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-28 lzdanje/Prera dba 2l O Stranica: 3/3
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SIuZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 1 0 000 Zaqreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 14.10.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 253829 Oznaka uzorka: 4332125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro$nju (sirova), anal. br.2133125,lzvorJo$evica, Donji Lapac

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO.SENJSKE ZUPANIJE, OdJEIZA ZdTAVSIVCNU
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzvor JoSevica, Donji Lapac

Broj i datum narudZbenice: 6.8.2025.

Datum/vrijeme uzorkovanja: 06,08.2025. (13:10) Datum/vrijeme dostave : 07.08.2025. (08:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu metali - Al, Fe, Mn i Somatski kolifagi

Pocetak ispitivanja: 07.08.2025. Kraj ispitivanja: 08.10.2025.

KONAENA OCJENA:

voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
dr.sc. Magdalena Ujevi6 BoSnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNO zDRAVSTVO Lle Ko-sENJSKE ZuPANIJE, odjel za zdravstvenu ekotogiju
Senjskih Zrlava 2,53000 Gospic

Napome,ne-
1) zabranjuje se isticanje imena Zavo-da u.tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2) lspitni izvjestaj rezultatje elektronrdke obrade podatakaieje punovaZeii bez ziga i p"otpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani ,.orrk.'Nu smiju se umnolaval bez odourenja zavooa.4) Akreditirane metode nose oznaku i;i, a fleksibilno akreditirane t-,,)
5) ftilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhva6eni podrudjem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnostie izrazena,kao prosiiena mjerna nesiguinost si obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja 9b% razinu pouzdanosti.7) Rezultati izrazeni kaomanjeod(<) odnosesenagranicuivantifikacijepojedine;;to;;. "-
8) Ako le uzorkovanje prcveo HZJZ mjerna nesigurndst rezultata obuhvaca i cloprinosi nesigurnosti uzorkovania za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odride odgovornosti kada su informaiije o uzorku dobivene od rupca t"r"" ol,irgr rtjecati na valjanost rezultata,
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Oznaka uzorka: 4332125Broj ispitnog izvieStaja: 253829

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

Podetak ispitivanja: 07.08.2025. I Kraj ispitivanja: | 08.10.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal. br. 2133125,lzvor Jo5evica, Donji Lapac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat MJerna
neslg.

-MDK
Ocjena

ispravnosti

Mutno6a HRN EN ISO 7027i2016 NTU 2,78

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi6 univ,mag.ing.techn.aliment.

O-SZE-28lzO
Stranica: 2/4



Broi isoitnoo izvie5taia: 253829 Oznaka uzorka: 4332125

Odsjek za mikrobiologiju voda

Po6etak ispitivanja: 07.08.2025. Kraj ispitivanja: 11.08.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal. br. 2133125, lzvor JoSevica, Donji Lapac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Somatski kolifagi E I HRN EN lso 10705-2:2008 PFU/100 mL 30 50 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiolo5ke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama
analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023).

.MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj OdsJeka

dr,sc. Jurica Stigli6, univ,mag.ing,techn.aliment.

Stranica: 3/4



Broj ispitnog izvie5taja: 253829 Oznakauzorka:4332125 -

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 07.08.2025. Kraj ispitivanja: 11.08.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal. br. 2133125,lzvor JoSevica, Donji Lapac

Nazlv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
Mjerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnost

Priprema uzorka+azgradnja Ft3 HRN EN ISO 15587-212002

Aluminij (Al) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 17,9 0,6 200 DA

Mangan (Mn) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L < 1.4 50 DA

Zeljezo (Fe) Fr HRN EN ISO 17294-2,2023 ps/L 22,6 1,2 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuStenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2.

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize imonitorinzima vode namijenjeneza ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju
(NN BB/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).

I

.l\4DK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitidar;
Bernardo MarciuS mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

o-SZE-28 lzdanje/Prera dba 21 0 Stranica: 4/4


