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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
Sluiba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 29.10.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 255934 Oznaka uzorka: 5661125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal.br.2809125, Jezero Kozjak, Plitvidka jezera

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDMVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjelza zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 29.09.2025.

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., Bu2imska 10,53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj
ILokacija: I Jezero Kozjak, Plitvidka jezera

Datum/vrijeme uzorkovanja : 29.09.2025. (10:00) Datum/vrijeme dostave : 07.10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Pocetak ispitivanja: 07.10.2025. Kraj ispitivanja: 24.10.2025.

I

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigti6, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO zDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih irlava 2, 53000 Gospi6

Napomeoe:
1 ) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnlm ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se isklludivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umno2avati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku r.!, a fleksibilno akreditirane Ii:,r

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvje5taja i nije obuhvaceni podrudjem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnostje izrclenakao prosirena m.jerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, Sto predstavl)ag5o/o razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikaole pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanie proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhva6a i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metocle.
9) HZJZ se odriae odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da ntogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broj ispitnog izvieStaia: 255934 Oznaka uzorka: 5.661/25 -

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

Podetak ispitivanja: 07.10.2025. I Kraj isPitivanja: 07.10.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2809125, Jezero Koziak, Plitvidka jezera

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
MJerna
neslg,

*MDK
Ocjena

Mutnoia HRN EN ISO 7027:2016 NTU 6,9

Rezultat mjerenja preuzet sa zahljeva naruditelja.

IZJAVA O SUKLADNOSTI;

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka

Filip Tomljenovi6 univ.mag,ing,techn,aliment.

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 2/3



Broi isoitnoq izvie5taia: 255934 Oznaka uzorka: 5661/25 -

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 09.10.2025. Kraj ispitivanja: 24.10.2025.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju (sirova), anal.br.2809125, Jezero Koziak, Plitvidka jezera

Naziv parametra Metoda MIerna jedinica Rezultat
MJerna
nesig.

*MDK
Ociena

lspravnosti

Priprema uzorka-razgradnja F: HRN EN ISO 15587-2i2002

Aluminij (Al) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L 53,5 '1,9 200 DA

Mangan (Mn) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L 0,10 50 DA

Zeljezo (Fe) FI HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 50,2 2,6 200 OA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3,) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode nam|enjene za ljudsku potro5nju (NN

64120231i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju

(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; U RBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).

"MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitidar:

Bernardo MarciuS mag.chem.

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 29.10.2025.

Broj ispitnog izvje6taja: 255935 Oznaka uzorka: 5662125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2810125,lzvor Plitvice, Plitvidka Jezera

Vrsta uzorka: Voda na izvori5tu (sirova)

Naru6itelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE zUPANIJE, Odjelza zdravstvenu
ekologiju, Senjskih 2rtava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 29.09.2025.

lsporu6itelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naru6itelj Lokacija: I lzvor Plitvice, Plitvidka Jezera

Datum/vrijeme uzorkovanja : 29.09.2025. (10:45) Datum/vrijeme dostave : 07 .10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: Q9.10.2025. Kraj ispitivanja: 24.10.2025.

,I KONAGNAOGJENA:

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigti6, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1, ZAVOD zA JAVNO zDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih lrIava 2, 53000 Gospic

Napgflcrcl
'1)Zabranjuje se istican.je imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osirn ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezullat je elektronidke obrade podataka te je punovaZeii bez 2iga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku ri, a fleksibilno akreditirane l::t
5) Prilog se nalazina kraju ispitnog izvjeStaja i nije obuhvaceni podrud.jem akreditacije.
6) Mjerna nesigurnostje iTalenakao proSirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, Sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izra\eni kao manie od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaia i cloprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akteditirane metode.
9lHZJZse odride odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broijspitnoq izvie5taia:255935 Oznaka Vzorka: 56Q2/25

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 09.10.2025. Kraj ispitivanja: 24.10.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2810125,lzvor Plitvice, Plitvi6ka Jezera

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat
MJerna
neslg.

-MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminij (Al) F: HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L 5,15 0,19 200 DA

Manqan (Mn) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 trg/L < 0,28 50 DA

Zellezo (Fe) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 ug/L 5,91 0,30 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu6tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN

6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -2o-2).
.MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiti6ar:
Bernardo Marciu$ mag,chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

Strani.a. ZtZ 
-
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HUZ

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
SIuZba za zdravstvenu ekologiju

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 1 0 000 Zasreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 29.10.2025.

Broj ispitnog izvjeStaja: 255977 Oznaka uzorka: 5660/25

Naziv uzorka:
vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal.br. 28O8t25,lzvoriSte eujida Krdevina, Korenica

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LICKO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjelza zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospi6

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 29.09.2025.

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospie

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I lzvori5te eujica Krdevina, Korenica

Datum/vrijeme uzorkovanja: 29.09.2025. (09;30) Datum/vrijeme dostave: 07.10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: 09.10.2025. Kraj ispitivanja: 24,10.2025.

KONAENA OCJENA: SUKLADNO

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigti6, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNo zDRAVSTVO Lle Ko-SENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekotogiju
Senjskih Zrtava 2, 53000 Gospic

Naoomene:
1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultatje elektronidke obrade podataka teje punovaze6i bez ziga i potpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnolavati bez odobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku hI, a fleksibilno akreditirane l:u
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podru6jem akreditacije.
!) Mierna nesigurnostje izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, Sto predstavljagsyo razir|u pouzdanosti.
7) Rezultati iztazenikao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
8) Ako je uzorkovanje woveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvica i cioprlnosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9lHZJZse odrlde odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na vaijanost rezultata.
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Broj isqitnog izviestaja: 255977 Oznaka uzorka: 5660/25

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 09.10.2025. Kraj ispitivanja: 24.10.2025.

Naziv uzorka: vodazaljudsku potro6nju (sirova), anal.br. 28O8l25,lzvoriSte Cuji6a Kr6evina, Korenica

Naziv parametra Metoda MJerna jedinlca Rezultat
MJerna
neslg.

*MDK
Ocjena

lspravnosti

Aluminij (Al) F: HRN EN lso 17294-2:2023 pg/L 1,53 0,06 200 DA

Mangan (Mn) Fr HRN EN ISO 17294-2:2023 ps/L < 0,28 50 DA

2eljezo (Fe) F: HRN EN ISO 17294-2i2023 ug/L 1,75 0,09 ?00 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN

6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(NN 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; U RBROJ : 534-07 -21 1 -2O-2).
*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analiti6ar:
Bernardo Marciu$ mag.chem.

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-2S lzdanje/Prera dba 2l0


