
zAVoD zA JAVNo zDmvsrvo LICKo-SENJSKE Zuparut.le
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17, Tet: 053/574-860, Fax: OS3/S74-4S3

Gospi6, 30,10.2025.

Analitiiko izvje56e br. V 2965lZs

LtdKE voDE d,o.o,
53000 cOSPlC, BuZimska 10

v-695-25

Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Brinje (mala "A,,analiza)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 20.10.2025.09:50

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Podetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

20.10.2025. ZavrSetak analize: 23.10.2025.
Zgrada HAC-a Brinje, KriZpotje bb, BRTNJE

Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 20.10,2025.13:30 od Zavodaza javnozdravstvo Licko-senjskeZupanije
Uzorkovao: Jakov Stardevic

Itlava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnlu (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim tedrugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN gS/23) iZakonuo"roOi .u
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (.**), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Licko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEc 17025:2017 (lso/tEC 17025:2017,, EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za liudsku potrosnju rinN lso s66r-s:2011(tso 5667-5:2006) . Akreditaci;a urijeiii upodrudju opisanom u prilogu potvrdi o akreditaciji oroi l2lo od 0g.01.2020. godine.

9)^ 
Sllzlenl laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:Up/ l-322-01115-01112; ur. broj:525-1011446-1 5-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rjesenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
Y9dlos gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; ur.broj:525-12toglb-1s-2 od 0i.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t-3 2s-o7 t1s-
021 1 4; U r.br oj:525- 1 2t 0988- 1 S-4 od 1 4. 1 2.20 1 S, g od i ne.

d) Sluzbeni.laboratorijMinistarstva zdravliaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa idruglh sluZbenih kontrola

Hi:;Xg*Ilrg:5"?Y ,ts,i:gtf iii? "=*:r'jy:ls i.-o::yto-'tito19^.tllq;-y piqiq,r ;;;;"d;;;;; ffi;;;#;;uporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02113-03/08; Un.ur.ssa-07-1_1-38_1d_tO oa2olz.zbla,

Dostaviti: 1. LIeKE VODE d.o.o., 53000 GOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva
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Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

2965. Voda za ljudsku potro$nju na podru6ju op6ine Brinje (mata "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B s25 14 Da

Boja*** SM 23rd Ed.2017:2120 C. mg/L Pt s20 2 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH*** HRN ISO 10523:2012- pH jedinica Aq-oc 7,9 Da
remperaturi od 13,2"C

Elektridna vodljivost*.- HRN EN 27888:2008. pS/cm pri 20"C < 2500 473 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,1 Da

Mutno6a** HRN EN ISO 7027:2001* .NTU s4 0,28 Da

Utro5ak KMn04*.. HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 0,67 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998* mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - No3 C mg/L N s 11 0,691 Da

Nitriti*-- HRN EN 26777;1998* mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-'l:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mlr 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISQ 6222:2000 cfu mL-1 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/ 1 00m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LI6Ko-SENJSKE Zuplr,rue
Odje! za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih ilrlava 17, Tel: 053/874-860, Fax: OS3/S74-4S3

Gospi6, 30.10.2025.

Analitiiko izvje56e br. V 2gGGlZs

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:
Poeetak analize:
Lokacija:

Vrsia analize:

LIEKE VODE d.O.O.

53000 cOSPlC, BuZimska 10

v-695-25

Voda za ljudsku potrosnju na podrudju op6ine Brinje (mala "A" analiza)
Voda za ljudsku potroSnju nakon prerade i dezinfekcije
20.10.2025. 09:30
20.10.2025.
Caffe bar "Volan", Jezerane, BRINJE
Prema Pravilniku

l4ava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro6nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o-rbOi 

=uljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvlezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za lavno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lso/lEC 17025"2017; EN tSO/lEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju Hnn tso 5667-5:2011(tso 5667-5:2006) . Akr;ditacua vrueiii upodrudju opisanom u prilogu potvrdi o akreditaciji oroj l21o od 0g.01.2020. godine.

!)^ 
styzuenl laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/t- 322-01t15-01t12,, ur. broj:525-10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravetlodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-OZl14; Ur,broj:52b-12toee}4s-z oa oi.tz.zols. godine. i Ktasa:Up/t-3 zs-07/1s-
021 1 4; U r.b r o)'. 525- 1 2t 09BB- 1 5-4 od 1 4. 1 2.ZO 1 S. g od i ne.

d) Sluzbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih slu2benih kontrola
vode za ljudsku potro5nju le ispitivanja zdravstvene jsn19r1n_o3t1 vode za ljudsku potrosnju u graoevinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Ktasa:Up/t-541-0Zlj3-O3|OB; UR.Or.Se+_07-1_l_313_16_10 od 20.12.2016.-

ZavrSetak analize: 23.10.2025.

Uzorci su dostavljeni 20.10,2025.13:30 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Jakov Star6evi6

Dostaviti: 1. LteKE VODE d.o.o., 53000 cosptC, BuZimska 10

2. Arhiva
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ZZJZ uCKI -SE NJS KE Zu pRIl I.I e Broj izvjeitaja: V 2966t25

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize I UetoOa Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

2966. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju opdine Brinje mala "A" analiza)

FC <25 1? Da
Temperature vode SM 2550 B

Boja** SM 23rd Ed.2017:2120 Cr mg/L Pt s2Q 2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SIVI 2160 B opisno Bez bez Da
pH** HRN ISO 10523:2012- pH jedinica A6_O( 70 Da

r lemperaturi od 13,30C

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20"C s 2500 478 Da
Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L CI2 s 0,5 0,28 Da
Mulno6a*** HRN EN ISO 7027:2001* "NTU s4 U,JO Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001* mglL02 <5 0,92 Da
Kloridi.-* HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- s 250 <5 Da
Amonijak-* HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N < 0,4 < 0,01 Da
Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N s 11 0,68 Da
Nitriti.* HRN EN 26777:1998* mg/L N s 0,15 < 0,002 Da
Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da
Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:20't4 cfu/100m1 0 0 Da
Broj kolonija 22"C HRN EN tSO 6222:2000 cfu mL-1 0-100 0 Da
Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da
Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2OOO cfu/100mL 0 0 Da
Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO'16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LtcKo-sENJSKE Zuparuue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, senjskih zrrava 17, Ter: 053/574-g60, Fax: o5grs74-4sg

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:
Datum uzorkovanja:

Podetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize;

Dostaviti:

v-695-25

voda za ljudsku potrosnju na podrudju op6ine Brinje (mara "A,,anariza)
Voda za ljudsku potro$nju nakon prerade i dezinfekcije
20.10.2025. 09:55
20.10.2025.

Caffe bar "Josan", Brinje, BRINJE
Prema Pravilniku

Zavr5etak analize; 23.10.2025.

1. LteKE VODE d.o.o., 53000 cOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva

Gospi6, 30.10.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 2967l25

Kupac: Lte KE VODE d.o.o.
53000 cOSptC, Buzimska 10

Uzorci su dostavljeni 20.10.2025.13:30 od Zavoda za lavnozdravstvo Lidko-senjske 2upanijeUzorkovao: Jakov Stardevi6

lilava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodamaanaliza i monitorinzima vode namijenjene ia ljudsku potrosnlu gtrr.r o+lisl, Pravirnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim tedrugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine 

=d 
vooooi,st<ro, i p*rorrnje u njima (NN gg/23) i Zakonu o vodi zaljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske zupanije osposobljen je:

a)PremazahtjevimanormeHRNENlso/lEC 17025:2017 (tso/tEc 1702s:2017;ENtso/tEC 17025:2017)zaispitivanjeiuzorkovanje voda' Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju rinn tso 5t66r-s:2011(lSo 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi upodrudju opisanom u prirogu potvrdi o akreditaciji oroi i.ro oo oa 0r.idzO. godine.

b) sluzbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:Up/t- 322-01t15-01t12; lJr. broj:525-10t1446-15-9 od12.06,2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema,Rjesenju o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07/15-02114; ur.broi:52's-tiio6ed ts-2 od 07.12.2015. godine, i Ktasa:Up/t-3 2s-o7t1o-02 I 1 4 ; U r.br oj:525- 1 2 I 0988- 1 S-4 od 1 4. 1 2.20 I S. g od I ne.

d) sluZbeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivania zd-ravstvene ispiavnosti vooe ,a i;uost , poi.osnJ, , ji""o"uin"r, prije izdavanjauporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-Ozt13_o3tol;Un.Or.SC+_O7f _r_S7S-i6 rO od20,1Z.2Ot6.
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REZULTAT! ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemljska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

2967. Voda za ljudsku potroSnju na podruCju op6ine Brinje (mala ,,A,'analiza)

Temperature vode SM 2550 B s25 14,7 Da

Boja*** SM 23rd Ed.2017:2120 Q. mg/L Pt <20 <2 Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B oprsno Bez bez Da

pH--- HRN ISO 10523:2Q12r pH jedinica Aq-oc 7,8 Da

Pri temperaturi od 13,70C

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20"C s 2500 390 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,21 Da

MLltno6a*** HRN EN ISO 7027:2001- "NTU <4 < 0,16 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 0,95 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak*** HRN ISO 7150-1:1998- mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - No3 c mg/L N s 11 0,307 Da

Nitriti*** HRN EN 26777:1998* mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100m1 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/ l00mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISQ 6222:2000 cfu mL-l 0 - 100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100m1 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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