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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
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Sluiba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rockefellerova 7, 1 0 000 Zagreb
Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 07.11.2025.

Broj ispitnog izvjeStaja: 256225 Oznaka uzorka: 5864125

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal.br. 2B92l2S,lzvor Loskun, Donji Lapac

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO-SENJSKE ZUPANIJE, OdJEI ZA ZdTAVSIVCNU
ekologiju, Senjskih 2rtava 2, 53009 SgqLe

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 13.10.2025.

lsporuditelj: Liike vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I tzvor Loskun, Donji Lapac

Datum/vrijeme uzorkovanja : 07.10.2025, (12.15) Datu m/vrijeme dostave: 15.10.202s. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 04 .11 .202s.

KONAENA OGJENA:

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigtie, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo Lle Ko-sENJSKE 2uPANlJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrt.ava 2,53000 Gospie

Naoomene:

l) falrlliuje se isticanie imena zavoda u.tekstu deklaraciie proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.2) lspitni izvlestaj rezurtat je erektroni6ke obrade podataka ie je punovaze6i bez Lija i iotpisa.3) Rezultati ispitivania odnose se iskuudivo na ispitivani ,ror"k.'N" smiiu se umn#avati 6ez oooorenla zarooa.4) Akreditirane metode nose oznaku r, a fleksibllno akreditirane Fr
Il I;'Il^.::!:lna.kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podrudjem akreditacije.
b) MJerna nesigurnostje izrazena.kao prosirena mjerna nesigurnost si obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja gso/o razinu pouzdanosti7) Rezultati izrazeni kao manje odl<) odnose se na granicu "kvantifikacrje 

poleoin" metoJe. "-
8) Ako je uzorkovanje prcveo HZJZ mjerna nesigurn6st rezultata obuhva6a i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.9)HZJZse odrice odgovornosti kada iu informa"cije o uzorku oooiu"n* ocl kupca takve da nlogu utjecati na valjanost rezultata.

I



Broi ispitnoq izvie5taia: 256225 Oznaka uzorka:5864125

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivania: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 04.11.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2892125,lzvor Loskun, Donji Lapac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat MJerna
nesig.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminij (Al) Fh I HRN EN tso 17294-2:2023 trg/t ? o? 0,14 200 DA

Mangan (Mn) Fr r-rrlN EN tso 1t294-?.20?_3 pg/t, 2,20 0,10 50 DA

Zellezo lFe) Fr HRN EN ISO 17294-2.2023 ps/L 6,03 0,31 ?00 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i nronitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroinju
(NN 88/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti tenreljenr oditovanja nadle2nog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-0'1 /505; U RBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).
.MDK - maksin]alno dozvoljena koncentracrja

I

VoditelJ Odsjeka
dr, sc. Anica Benuti6, dipl. ing

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-28 lzdanje/Prera dba 21 0 Stranica: 2/2
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
SluZba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI 
'ZVJESTAJDatum: 07.11.2025.

Broj ispitnog izvje5taja: 256226 Oznaka uzorka: 5865/25

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potroSnju (sirova), anal.br.2897125, lzvorJo5evica, Donji Lapac

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Narucitelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LteKO-SENJSKE zUPANIJE, Odjel za zdravstvenu
ekologiju, Senjskih Zrlava 2, 53000 Gospic

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 13.10.2025.

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Narucitelj Lokacija: I tzvor Jo5evica, Donji Lapac

Datum/vrijeme uzorkovanja : 07.10.2025. (A:10) Datum/vrijeme dostave: 15.10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Podetak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05j1.2025.

KONAENA OCJENA: SUKLADNO

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigt16, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekotogiju
Senjskih 2rtava 2,53000 Gospi6

Napomene:
'l)Zabranjuje se isticanje imena Zavo-da u tekstu deklaracije proizvocJa osirn ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
2) lspitni izvjestaj rezultat je elektroni6ke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i iotpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorjk. Ne smiju se umnolavati bez odobrenja Zavo<la.
4) Akreditirane metode nose oznaku r, a fleksibilno akreditirane Fr
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nue obuhvaceni podrudjem akreditacile.
!) Mlerna nesigurnostje izrazena kao prosirena mjerna nesiguinost sa obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, Sto predstavlJa 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu-ivantifikacije pojedine metocle.
!) nlo1e uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvi6a i doprinosi nesiqurnostr uzorkovanja za sve akreditirane metode.9) HZJZ se odride odgovornosti kada su inlormacije o uzorku clobivene od kupca takve cJa mogu utjecati na valjanost rezultata.



Broi ispitnoq izvie5taia: 256226 Oznaka uzorka: 5865125

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05,11,2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2897 125,lzvor Jo5evica, Donji Lapac

Naziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat Mjerna
nesig,

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminij (Al) Ii" 
il HRN EN ISO 17294-2:2023 pg/L 3,53 0,1 3 200 DA

l\4angan (Mn) rrH ltttN EN tso 17294-2.2023 p9/l < 0,28 50 DA

2eljezo (Fel l:r HRN EN ISO 17294-2.2023 pg/L 2,41 0,1 3 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu 1e sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u Prrlogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnostt, metodama analize imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnjLr
(NN BB/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oiitovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01/505; URBROJ: 534-07 -211 -20-2).
*lvlDK - rnaksinlalno dozvoljena konccntraoija

Voditelj Odsjeker

dr. sc. Anica Benutic, dipl. in11

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

O-SZE-28 tzOa
Stranica: 2/2


