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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
Sluiba za zdravstvenu ekologiju

Odjelza kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zaqreb

Tel: (01)46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 07.11.2025.

Broj ispitnog izvjeStaja: 256237 Oznaka uzorka: 587412s

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potrosnju (sirova), anal.br. 2914lzs,lzvor Pecina, Donje pazariste

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Naruditelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIEKO.SENJSKE ZUPANIJE, OdJEI ZA ZdTAVSIVCNU
ekologiju, Senjskih lrlava 2, 53000 Gospic

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 13.10.2025.

lsporuditelj: Lidke vode d.o.o., Bu2imska 10, 53000 Gospi6

Uzorkovao/la: Naruditelj Lokacija: I f.uor pecina, Donje pazari5te

Datum/vrijeme uzorkovanja : 10.10.2025. (12.10) Datum/vrijeme dostave: 15.10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mr

Podetak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05.11.202s.

KONAENA OCJENA:

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stigl16, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1' zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVO Lle Ko-sENJSKE ZuPANtJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Lrtava 2, 53000 Gospic

Mpomene:

ll aa?r?ljuj9 se.isticanie imena zavo-da u.tekstu deklaracije proizvoda osirn ako nije ugovoreno posebnjm ugovorom.2) lspitni izvjestaj rezurtat je erektronidke obrade podataka ie l" punovaz"ci bez Ziga i pltpi", '
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuiivo na ispitivani ,.or"k.'Nn smiiu se umno-zavati bez odobrenja zavoda.4) Akreditirane metode nose oznaku I , a fleksibilno akreditirane f: *
5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni fodruijenr akreditacije.
6) Mlerna nesigurnostje izrazena.k€o prosiiena mjerna nesigurnost saobuhvalnim iaktorom pokrivanja k=2, sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
3l T,:^.yltilillrZ"ni.kao manje.od (<) odnose ,u n, srrni"u iuintifikacije poleoine metooe. '-
d) AKo 

'e 
uzorKovan,le ptoveo HZJZ.mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i'doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.9)HZJZse odride odgovornosti kada !u informa-ciie o uzorku oooirun" od kupca takve da nrogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broi ispitnoq izvie5taia: 256237 Oznaka uzorka: 5874125

Odsjek za metale i metaloide

Poietak ispitivania: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05.11.2025.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 2914125,lzvor Pecina, Donje PazariSte

Naziv parametra Metoda MJerna Jedinlca Rezultat
MJerna
neslg.

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminil (Al) rs HRN EN tSO 17294-2.202i) uq/L 2,69 0,1 0 200 DA

Mangan (Mn) Fr ltRN EN ISO 17?-94-2.2023 p9/l < 0,?-8 50 DA

Zeljezo (Fe) rH HRN EN ISO 17294-2.2023 ug/L < 1,4 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita Lr uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopu5tenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i nronitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnlu (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju
(NN BB/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljenr oditovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).

"MDK - maksinralno dozvoljena koncentracija

Vodltelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti6, dipl. ing

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za iavno zdravstvo
Sluiba za zdravstvenu ekologiju

Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
Rockefellerova 7, 10 000 Zaqreb

Tel: (01) 46 83 009 E-mail: vode@hziz.hr

tsPtrN I tzvJesra.t
Datum: 07.11.2025.

Broj ispitnog izvjeStaja: 256238 Oznaka uzorka: 5875125

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal.b;, 2915125,lzvor Odra, Donje PazariSte

Vrsta uzorka: Voda na izvoriStu (sirova)

Narucitelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE zUPANIJE, Odjel za zdravstvenu
ekologiju, Senjskih 2rlava 2, 53000 Gospic

Tip zahtjeva: Dopis

Datum dopisa: 13.10.2025.

lsporucitelj: Lidke vode d.o.o., BuZimska '1 0, 53000 Gospic

Uzorkovao/la: Naruditelj
ILokacija: I lzvor Odra, Donje Pazari5te

Datum/vrijeme uzorkovanja : 10.10.2025. (12:30) Datu m/vrijeme dostave : 15.10.2025. (10:00)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu - Al, Fe, Mn

Po6etak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05.11.2025.

KONAENA OCJENA: SUKLADNO

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu
dr.sc. Jurica Stiglie, univ.mag.ing.techn.aliment.

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNO zDRAVSTVO Lle KO-SENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Zrlava 2,53000 Gospic

Napomene:
1) Zabranjuje se isticanie imena Zavoda u tekstu deklaracije prcizvoda osirn ako nije ugovoreno pos(rbnim ugovorom.
2) lspitni izvje6taj rezultat je elektronidke obrade podataka te je punovaze6i bez Ziga i jotpisa.
3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuaivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnozavati bez otlobrenja Zavoda.
4) Akreditirane metode nose oznaku r, a fleksibilno akreditirane Fr
5) Prilog se nalazina kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvaceni podrudjem akreditacije.
!) Mierna nesigurnost .ie ir,azena kao proSirena mjerna nesiguinost sa obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, slo predstavlja giyo razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu-ivantifikaciie poiedine metode.
!) elo ]e uzorkovanie prcveo HZJZ mjerna nesigurnost rezullata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
9) HZJZ se odride odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene ocl kupca takve da n"logu utjecati na vailanost rezultata.
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Broi ispitnog izvie5taia: 256238 Oznaka uzorka: 5875/25 -

Odsjek za metale i metaloide

Podetak ispitivanja: 16.10.2025. Kraj ispitivanja: 05.11.2025.

Naziv uzorka: vodaza ljudsku potro5nju (sirova), anal.br.2915125,lzvorOdra, Donje PazariSte

Naziv parametra Metoda MJerna jedinica Rezultat MJerna
nesig,

*MDK
Ocjena

ispravnosti

Aluminil (Al) l:, HRN EN lso 17294-2:202:\ p9/L 17 ,1 0,6 200 DA

Mangan (Mn) Fu llRN FN ISO 1't?94-? 2o?t) p!l/1. < 0,28 50 DA

Zetjezo (Fel Fm HRN EN ISO 17?94-2.2023 p9/L 4,42 0,23 200 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopuitenim koncentraci.;ama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2. i

Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodanra analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN
6412023) i lspravak pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza imonitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju
(NN 88/23)
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem odilovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/1 9-01 /505; URBROJ: 534-07 -21 1 -20-2).

"l\,,1DK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti6, dipl. ing

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.
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