
zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LICKo€ENJSKE ZupRrrrue

Odjel za zdravstvenu ekolog iju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospid, Senjskih Zrtava 17,Iel:0531574-860, Fax 0531574-453

'M)&/3
rr, Y:bwv,

Gospi6, 28.11.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 3I'70l25

LICKE VoDE d.o.o.
53000 cOSPlC, Buzimska 10

v-747-25
Voda za ljudsku potroSnju na podru6ju grada Gospi6a iop6ine Peru5i6 (parametriod
zna6aja)

Yodaza ljudsku potro5nju bez prerade i dezinfekcije
13.11.2025. 08:50

14.11.2025.

lzvoriSte Ri6ina, Pazarista bb, GOSPIC
Prema Pravilniku

ZavrSetak analize: 14.11.2025.

Uzorci su dostavljeni 13.11.2A25. 13:00 od Kupac

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64i23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88i23) iZakonu o voOiza
ljudsku potro$nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prerna zahtjevima norme HRN EN ISO/EC 17025:2017 (lso/lEc 17025:2017; EN lso/lEc 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011 (lso 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u
podrucju opisanom u prilogu Poturdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godind.

!f ltyznenl laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-O1t1S-01t12; Ur. broj:525- 10t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5elju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva potjoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02t14; Ur.broj:525-1il0988-15 -2 od oi .12.2015. godine. i kasa:Up/i-o zs-o1 t1s-
021 1 4; U r.br o):525- 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. godin e.

d) Sluibeni laboratorij Ministarstua zdravliaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih slu2benih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstuen_e !sp13vn99ti vode za ljudsku poirosnju u grioevinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-0alo1; UR.br.534-02-1-1-3t3-16-10 od'20.12.i016:

Dostaviti: 1. LteKE VODE d.o.o., 53000 cosplc, Buzimska 10
2. Arhiva

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:
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41JZLi1KO-SENJSKE ZUpRttUr I aroj izvjestaja: y 3170t25 28.11.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3170. Voda za ljudsku potroinju na podruiju grada Gospi6a i op6ine Peru5i6 (parametri od znadaja)

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Sulfati HACH 805'l mg/L SO42- < 250 0,949 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LEKo€ENJSKE ZupRlrtue

Odjel za zdravstvenu ekologij u

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospid, Senjskih Zrlava 17, Tel: 053/574-860, Fax 0531574-453

Gospi6, 28.11.2025.

Analititko izvjeS6e br, V 3l7tl25

LIeKE VoDE d.o.o.
53OOO GOSPIC, Buzimska 1O

v-747-25
Voda za ljudsku potroSnju na podru6ju grada Gospi6a i op6ine PeruSi6 (parametriod
znadaja)
Yodaza ljudsku potroSnju bez prerade i dezinfekcije

13.11.2025. 10:00

14.11.2025.

lzvoriSte Odra , Pazarista bb, GOSPIC

Prema Pravilniku

13.1 1.2025. 1 3:00 od Kupac

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize'.

Lokacija:

Vrsta analize:

Uzorci su dostavljeni

Zavr5etak analize'. 14.11.2025.

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorakvode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o voOiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama ("*), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN |SO/IEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vriyeli u
podrudju opisanom u prilogu Poturdi o akreditaciji broj 1210 od 00.01.2020. godine.

b) Slurbeni laboratorij prema Rje5enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12; Ur. broj:525- 1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c)Ovla5teni laboratorij za ispitivanje-v_o9g.P1"T" R1'e6elju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114 Ur.broj:525-1210988-15-2 od 0i.12.2015. godine. i ktisa:Upli-a)S-Olls-
02 I 1 4; U r.br o):525-1 210988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. g odi n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstua zdravlia za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02n3-a3n\; UR.br.s34-07-1-1-3t3-16-10 od20.12.io16:

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovic Toti6, dip. ing

Dostaviti: 1. LIeKE VODE d.o.o., 53000 cOSptC, Buzimska 10

2. Arhiva
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zzJzueKo-SENJSKE zUpRlrtt.le I eroj izvjeStaja y 3171t25 28j1.2025

REZULTATI !SP!TIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3171. Voda za ljudsku potroSnju na podru6ju grada Gospi6a i op6ine PeruSi6 (parametri od znadaja)

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 3,189 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LGKo€ENJSKE ZupRtrl.lg

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17,Tel:0531574-860, Fax: 0531574-453

Gospi6, 28.11.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 31.72125

Kupac: LteKE VODE d.o,o.
53000 GoSPtC, Buzimska 1O

Ur. broj: V-747-25

Naziv uzorka: Voda za ljudsku potro5nju nq podrudju grada Gospi6a iop6ine Peru5i6 (parametriod
zna6aja)

Vrsta uzorka: Yodaza ljudsku potrosnju bez prerade i dezinfekcije
Datumuzorkovanja: 13.11.2025.10:45
Podetak analize: 14.11.2025. Zavrsetak analize: 14.11.202s.
Lokacija: lzvori5te Vrbas, BuZim bb, GOSPIC
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorii su dostavljeni 13.11.2025. 13:00 od Kupac

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorakvode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64i23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o voOiza
ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/EC 17025:2017; EN ISO/|EC 1ZO2S:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011(lso 5667-5:2006) . Akreditaci.ia vri,leoi u
podrudju opisanom u prilogu Poturdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godind.

b)-Slyzbenilaboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-A1nS-01112; Ur. broj:525-1011446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstua poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; ur.broj:525-12t0988-15-2 od 0i.12.2015. godine. i Ktasa:Up/t-3 25-07 t15-
021 1 4; U r.br oj:525-121 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. go di n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravliaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstven_e ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u grJOevinafia pr1e izdavanja
uporabne dozvole Ktasa:Up/t-541-02t13-03t08; UR.br.534-07-1-1-3, .-16-10 od'20.12.i016:

r.,.' I i'.:

VoditeljOdje(a:
Jasmina StilihoVi6 Toti6, dip, ing

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.o., 53000 cOSptC, Bu2imska 10
2. Arhiva
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zzJzueKo-SENJSKE ZUpRr.trrr I aroj izvjestaja: y 3172t25 28.11.202s

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i opda fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3172. Voda za ljudsku potroSnju na podrudju grada Gospida i op6ine Peru5i6 (parametri od znadaJa)

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 1,153 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-

Slrana2l2
OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LEKo€ENJSKE ZupRlrrue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih 2iava 17, Tel: 053/574-860, Fax 0531574-453

Gospi6, 28.11.2025.

Analitiiko izvjeSde br. V 3173125

Kupac: LteKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIC, BuZimska 10

Ur. broj: V-747-25
Naziv uzorka: Voda za ljudsku potroSnju na podrudju grada Gospi6a iop6ine Peru5i6 (parametriod

znadaja)
Vrsta uzorka: Yodaza ljudsku potro5nju bez prerade i dezinfekcije
Datumuzorkovanja: 13.11.2025.11:30
Podetak analize: 14.11.2025. Zavrsetak anatize: 14.11.2a25.
Lokacija: lzvori5te Pe6ina , Pazari6ta bb, GOSPIC
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 13.11.2025. 13:00 od Kupac

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vbOiza
ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (*'*), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lSo/lEC 17025:2017 (lSo/lEC 17025:2017; EN tSO/lEc 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN ISO 5667-5:2011(tSO 5667-5:2006) . Akreditacija vri.le'Oi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji bro) 1210 od 08.01.2020. godine.

b)-Slyzben! laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-922-01t15-01t12;t-)r. broj:525-10t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-a7 n5-02114 Ur.broj:525-12i0988-15 -2 od 0i.12.2015. godine. i ktisa:upli-s 2s-07 t1S-
021 1 4; U r.br o):525 - 1 21 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. godi n e.

d)SluZbeni laboiatorij Ministarstva zdravl)aza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih slu2benih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstuene ispravnosti vode za ljudsku poiroSnju u grJOevinaia prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:uP/l-541-02t13-03t0a; UR.br.534-02-1-1-3t3-16-jo od20.12.io16:

VoditeljOdjela:
Jasmina Stilinovii Totic, dip. ing

Dostaviti: 1. LteKE VODE d.o.o., 53000 cOSptC, BuZimska .10

2. Arhiva rMr
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zzJzLleKo-sENJSKE ZUpnnue I eroj izvjeStaja: v 3173t25 28.11.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3173. Voda za ljudsku potroSnju na podrudju grada Gospida i opdine Peru5i6 (parametri od znadaJa)

Kloridi..- HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 1,327 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-

Strana2/2
OBR 48 REV 2


