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Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 11, Tet: 053/574-860, Fax: OS31SZ4_4Sg

Gospi6, 3.11.2025,

Analititko izvje56e br. V gO2SlZs

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
Datumuzorkovanja; 22.10.2025.13:30
Podetak analize: 28.10.2025.

LTCKE vODE d.o.o.
53000 GOSP|C, Buzimska 10

v-712-25
Voda za.ljudsku potro5nju na podrudju grada Gospi6a i op6ine peru5i6 (parametri od
znadaja)

ZavrSetak analize: 28.10.2025.

Uzorci su dostavljeni 27.10,2025.14:00 od Zavodaza javnozdravstvo Lidko-senjske ZupanijeUzorkovao: Ana Marija Jamidic

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama pravilnika o parametrima sukladnosti, metodamaanaliza i monitorinzima vode namijenjene ia ljudsku potrosnlu fr.f f.r o+lis), pravilnika o sanitarno{ehnickim i higijenskim tedrugim uvjetima koje moraiu ispunjavati gradevine za vodoopsirnu ifostijvanje u njima ir.rrrraaizel iZakonuo vodizaljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zv)ezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljucivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: odjel za zdravstvenu ekologiju zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEC 17025:2017 (lso/lEC 1to2s:2017;EN lso/tEC 17ozb:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju Hnru tso 5667-s:2011(lso b667-5:2006) . Akreditacija vrijedi upodrudju opisanom u prirogu potvrdi o akieditaciji brol r21o oo oa.or.2020. godine.

b) sluZbeni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:Up/l- 322-01115-01112; t)r. broj:525-10/1446-15-g od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje vode prema.Rjesenju o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Upravevodnog gospodarstva, Klasa;UP/t-325-07t1S-Ozt1i; Ur.iroj:s2i-tiiO6-a6_ls_z oa Oi.lz,ZOt s..goOine. i Ktasa:Up/t_3 25-07/15-02 I 1 4; U r.br oj:525- 1 2 I 09BB- 1 5-4 od 1 4. 1 2.201 S. god i ne.

d) slu2beni.laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analizau svrhu provodenja monitoringa idrugih sluzbenih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvene ispiavnosti vooe za tluosru poirosnj, , giuierinara prije izdavanjauporabne dozvote Ktasa:U p/t-541-02t13-o3to8; UR. br.ss+-o l-l_t_ijs_la_10 od 20.12.2016.

Lokacija: lzvoriste Ko5na voda, Bru5ane bb, GOSPIC
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Dostaviti: 1. Lte KE VODE d.o.o., 53000 cosptC, Buzimska 10
2. Arhiva
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REZULTAT""''''O

-kraj lspitnog izvje5taja-

MDK Ocjena
sukladnosti

Kloridi**. HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 2,395 Da
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Naziv analize Metoda Mjerna jedinica Rezultat

3025. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju grada Gospida i op6ine Perusi6 (parametri od znadaja)


