
Hrvatski zavod za javno zdravstvo

I
HUZ

StuZOa za zdravstvenu ekologiju
za kontrolu zdravstvene ispravng:ti voda i

RockefelleroYa 7, 10 000

Tel: (01) 46 83 009

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 26.11.2025.

vodazaljudsku potroSnju (sirova), anal'br' 3077I25' lzvor Bukovac' Udbina

Voda na izvoriStu (sirova)

zAVoD ZA JAVNO ZDRAGiVO 1-l[rO-SEtt.lSKE ZUPANIJE, Odjel za zdravstvenu

iiu. Seniskih 1rlava 2, 53000 Gospi6

Datum doPisa:

Lidke vode d.o.o., Bu2imska 10, 53000 Gospic

06.11.2025. (10:00)Datum/vrijeme dostave:05.11.2025. (10:00)

F", M.Je ,htjevu za naruditelja/isporuditelja - Operativni monitoring

Vrsta ispitivanja:

06.11.2025.

KONAENA OGJENA:

voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Uievi6 BoSniak, univ'mag'ing'cheming'

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo Lte Ko-sENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju
Senjskih Lrlava 2, 53000 GosPic

Napomene:
f Eubnanfl-,l" se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom,

zi tspitni iiijeStaj rezultatje elektronicke obrade podataka teie punova2eci bez 2iga i potpisa.

Sf Rezuttatiispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiiu se umno2avati bez odobrenja Zavoda,

4) Akreditirane metode nose oznaku r!:, a fleksibilno akreditirane F u

Si prilog 
"" 

natazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhva6eni podrudjem akreditacije.

Oi Mj"ri, nesigurnost je izraiena 
"kao proSiiena mjerna nesiguinost sa obuhvatnim iaktorom pokrivanja k=2, Sto predstavlja 95% razinu pouzdanosti'

Zi nezuttati izrALenikao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

Oj nr.o1" uzorkovanje proveo HzJZ mjerna nesigurn6st rezultata obuhv'aca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode'

SiAZ,IZ""odriie o'dgovornosti kada su informaiije o uzorku dobivene od kupca takve da nrogu utiecati na valjanost rezultata'

O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0 Stranica: 1/3



Odsjek za mikrobiologiju voda

10.11.2025.

voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal'br' 3077t25' lzvor Bukovac' Udbina

okazateljeusx!|.!!-19sPravilnikomoparametrimasukladnosti,metodama

analize i monitorinzima vode namijenjene za flrOt[u p"]rSnf , (NN j120I) i ispravku PtuIltI" (NN 8812023)'

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitidar

Ljilja $karica mag.sanit.ing.



Odsjek za metale i metaloide

voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal br' 3077125' lzvor Bukovac' Udbina

Oclena
ispravnosti

HRN EN ISO 17294-212023

HRN EN ISO 17294-2:2023

HRN EN lso 17294-2"2023

dujesamakSimal.nodopuStenimkoncentracijamautvrCIenimuPrilogul(Tablica2.i

rabrica 3.) pravirnika o parametrima sut<raonosti,.mfi#,fi",i;:1,*{i::llt:g:?^".:"i:J:Ti::j::if:li:|;Y"ii,j,i.i?},1}}.",,
[;Btff /:;?JHffi;il.flT:'IT..HHIT:","Jii':lHIti ;#;;"";;li;; i;;;ft";i*i." uoo"'namijeniene za rjudsku potrosnju

[)l)r::';3]rrrnostne yr,g :g \gb::pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznos ministarstva (KLASA: 023-

oilt s-o t lsos; U RBRoJ : 534 -07 -2t 1 -20-2).

*MDK - maksimalno dozvoliena koncentraciia

Voditelj Odsjekd

dr. sc. Anica Benuti6, diPl' ing

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

,

I

o-SzE-28 lzdanie/Preraab;7/o-- Stranica: 3/3 i



Republika Hrvatska
Hrvatski zavod zqjeylo :grayglYoF'.

HZJZ

StuZUa za zdravstvenu ekologiju
za kontrolu zdravstvene i

Rockefellerova 7, 10

Tel: (01) 46 83 009

ISPITNI IZVJESTAJ
Datum: 26.11.2025.

vodazaljudskupotro5nju(sirova),anal'br'3072t25'lzvorKrbavica'Udbina

Voda na izvoriStu (sirova)

ffiLleKo-SENJSKEzUPANlJE,Odjelzazdravstvenu

Datum dopisa:

Lidke vode d.o.o., BuZimska 10, 53000 Gospi6

lzvor Krbavica, Udbina

06.11.2025. (10:00)Datum/vrijeme dostave :05.11 .2025. (1 0:00)

f", fVn, te zahtjevu za naruditelja/isporuditelja - Operativni monitoring

vode za ljudskuVrsta ispitivanja:

KONAENA OCJENA:

voditeljica odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda ivodoopskrbu

dr.sc' Magdalena Ujevi6 Boiniak, univ'mag'ing'cheming'

Dostaviti:
1. zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo Lte Ko-sENJSKE ZUPANIJE, odjel za zdravstvenu ekologiju

Senjskih Zr(ava 2, 53000 GosPic

Napomene:
f 1%or*pi" se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom

Zi tspitni i2vjestaj rezuliat je elektronieke obrade podataka te je punovaZeii bez Ziga i potpisa,

Si Rezultatiispitivanja odnose se iskljudivo na ispitivani uzorak. Ne smiiu se umnoZavati bez odobrenja Zavoda'

4i Akreditirane metode nose oznaku iI , a fleksibilno akreditirane F s

Sf pritog ru nalazi na kraju ispitnog izviestaja i nije obuhva6eni podrudiem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnostje izrazena"kao proSiiena mlerna nesiguinost sa obuhvatnim faktorom pokrivania k=2, sto predstavlla 95% razinu pouzdanosti'

Zi Rezuttati tzrZ1eni kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

ai nrol" uzorkovanje pror"oazl)m;erna nesigurn6st rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode

s\u2.12"" odri6e oigovornosti kada su informaiije o uzorku dobivene od kupca takve da nrogu utjecati na val.ianost rezultata



Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

19.11.2025.06.11.2025.

voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal.br. 3O72125,lzvor Krbavica' Udbina

Ocjena
ispravnosti

HRN EN ISO 7027:2016

Rezultat mjerenja preuzeL sa zahtjeva narudiLelja'

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

-MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka

dr.sc, Jurica Stlgli6, univ'mag.ing.techn.aliment'

o.szE-28 anje/Preradba 2/0 Stranica: 2/4



Odsjek za mikrobiologiju voda
10.11.2025,

voda za ljudsku potro5nju (sirova), anal'br' 3072125' lzvor Krbavica' Udbina

Ociena
ispravnostl

HRN EN ISO 10705-2:2008

ffiispitanemikrobiolo5kepokazateljev9[!|D^Y.]:sPravilnikomoparametrimasukladnosti'metodama
analizei monitorinzima vode namijenjene za firOt[, po]i"Snf , tNftf 64l2)i3) i ispravku Pravilnika (NN 8812023)'

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitidar

Ljilja $karica mag.sanit.ing'



Odsjek za metale i metaloide

voda za ljudsku potroSnju (sirova), anal'br' 3072125' lzvor Krbavica' Udbina

HRN EN ISO 15587'2:2002

HRN EN ISO 17294-2t2023

HRN EN ISO 17294-2:2023

HRN EN ISO 17294-2.2023

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

,r*.*"'',""**r" *alita u uzorku vode u skladu je sa maksimal.no dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu I (Tablica 2' i

rabrica 3 )Pravirnika o parametrima sut<tadnostr,.m!iJ;,il' '*il,{'::lyX:3L:"i?J:Ti::j:Hi:il:::9ii,i"r??il}}r.',HB'.'i.j ',il?:[iffiIil;fl:':.o:i:;:ll#;:",iiil="JJti ;;J;;,""ii." i,""n"rinzima vode-namijenjene za rjudsku potrosniu

[}l)rl3'33]'rrrnost ne uzrm? !9 1gb^r[ 
pri utvrdivanju ocjene sukradnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva (KLASA: 023-

oilt g-ot lsos; URBRoJ : 534-07 -21 1 -20-2),

.lr4DK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka

dr, sc, Anlca Benuti6, diPl' ing

. KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA.

Stranica;4/4

j


