
zAVoD zA JAvNo ZDRAVSTVo LEKo€ENJSKE ZupRttur

Odjel za zdravstvenu ekolog'liu

Odsjek za ispitivanie voda i op6a fizikalna i kemiiska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17,Tel:0531574'860, Fax 0531574-453

Gospi6, 27 .11.2025.

Analititko izvjeS6e br. V 3L79125

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

LICKE VoDE d.o.o.

53OOO GOSPIC, Bu2imska 10

v-751-25

voda za ljudsku potrosnju na podru6ju op6ine Brinje (mala "A" analiza)

Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 19.11.2025.08:50

Podetak analize'. 19.11.2025. ZavrSetakanalize: 22.11.2025.

Lokacija: Zgrada HAC-a Brinje, KriZpolje bb, BRINJE

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorcisu dostavljeni 19.11.2025.13:00 od Zavodaza javno zdravstvo Li6ko-senjske Zupanije

Uzorkovao: Ana Martla Jamidii

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrosnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analizai monitorinzima vodb nam'rjenjene za ljudsku potro5nju (NN 64i23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunlavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za

ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama ("**), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/EC 17025'.2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitlvanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi 1210 od Q8.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema Rje$enju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od

12.06.2A15. godine.

c) Ovla$teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave

vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07 t15-02t14; Ur.broj:525-1210988-15-2 od 07 .12.2015. godine. i Klasa:UP/1325-07115'

021 1 4; U r.br oi:525-121 0988- 1 5-4 o d 1 4. 12.20 1 5. godi n e.

d)SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih slu2benih kontrola
vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Dostaviti: 1. LIeKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIC, BuZimska 10

2. Arhiva
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REZULTATIISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3/79. Voda za ljudsku potroinju na podrudju op6ine Brinje (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B "C <25 12,9 Da

Boja*** SM 23rd Ed.2017:2120 C* mg/L Pt <20 4 Da

Miris sM 4500 c opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH... HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 17,2oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20'C < 2500 498 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,2 Da

Mutno6a*** HRN EN lSO7027:2001. "NTU 34 0,89 Da

Utro5ak KMnO4."* HRN EN ISO 8467:2001. mglLo2 s5 0,64 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998* mg/L Cl- < 250 <5 Da

Amonijak.. HRN ISO 7150-1 :1998. mg/L N < 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 1,051 Da

Nitriti**" HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-'l:2014 cfu/100m1 U 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l 0-100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL n 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVSTvo LleKosENJsKE ZupRtrlur

Odiel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17 ,f el.0531574-860, Fax 0531574-453

Gospi6, 27.11.2025.

Analitiiko izvje56e br. V 318U25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Po6etak analize:

Lokacija.

Vrsta analize:

Dostaviti:

LIEKE VODE d.O.O.

53OOO GOSPIC, Buzimska 10

v-751-25

Voda za tjudsku potroSnju na podrudju op6ine Brinje (mala "A" analiza + somatski
kolifagi)
Voda za ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije

19.11.2025. 09:30

19.11.2025.

Caffe bar "Volan", Jezerane, BRINJE

Prema Pravilniku

ZavrSetak analize'. 22.11.2025.

Uzorcisu dostavljeni 19.11.2025.13:00 od Zavodaza)avno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije

Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzima vodL namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehni6kim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) iZakonu o vodiza

ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene an)ezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstvenu ekologiju Zavodazaiavno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (lSO/lEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje v-oda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro$nju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . AkreditacUa vr[edi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji bro) 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbeni laboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01112;Ur. broi:525'10t1446-15-9 od

12.06,2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema Rje5enju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Up1ay9

vodnog gospodarstua, Klasa:UP/l-325-07n5-A2114; Ur.broj:525-12/0988-15 -2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115'

021 1 4; U r.br oj:575-1210988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. godi n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravljaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa idrugih sluZbenih kontrola

vode za ljudsku potro$nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2416. 

*;i"i,;,
Voditelj Odjela:

Jasmina Stilinovic Toti6, dip
:ii ljl'lu

ing

1. LIeKE VODE d.o.o., 53000 GOSPlc, Buzimska 10

2. Arhiva

Skana 1/2 OBR 48 REV 2
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REZULTATI I$PITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

318,1. Voda za ljudsku potro$nJu na podrudju op6ine BrlnJe (mala "A" anallza + somatskl kolifagi)

Temperature vode SM 2550 B "C <25 9,7 Da

Boja** SM 23rd Ed.2017:2120 C* mg/L Pt <20 3 Da

Miris sM 4500 C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH..- HRN ISO 10523:2012- pH jedinica 6,5 - 9,5 7,9 Da

Pri temperaturi od 16,3 oc

Elektri6na vodljivost.** HRN EN 27888:2008. pS/cm pri 20"C < 2500 501 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,35 Da

Mutno6a..* HRN EN ISO 7027:2001- "NTU 34 0,85 Da

UtroSak KMnO4--" HRN EN ISO 8467:2001- mgLa2 <5 0,85 Da

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak.-. HRN ISO 7150-1 :1998. mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 1,146 Da

Nitriti."- HRN EN 26777:1998. mg/L N < 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL n Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfui100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-' 0-100 0 Da

Broj kolonija 36"C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL{ 0 - 100 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/'l00mL 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Strana2l2 OBR 48 REV 2



zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LGKo€ENJSKE Zupnruue

Odiel za zdravstvenu ekologiiu

Odsjek za ispitivanie voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava17, Tel:053/574-860, Fax 0531574-453

Gospi6, 27.11.2025.

Analitiiko izvjeSde br. V 3183125

Kupac: LICKE VoDE d.o.o.

53OOO GOSPIC, Bu2imska 10

Ur. broj: V-751-25

Naziv uzorka: Voda za tjudsku potro5nju na podru6ju op6ine Brinje (mala "A" analiza)

Vrsta uzorka: Yodaza ljudsku potro$nju nakon prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 19.11.2025.10:15

Podetak analize: 19.11.2025. ZavrSetak analize: 22j12025'
Lokacija: Caffe bar "Josan", Brinje, BRINJE

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorcisu dostavljeni 19.11.2025.13:00 od Zavodaza javno zdravstuo Lidko-senjskeZupanije

Uzorkovao: Ana Marija Jami6i6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama

analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro5nju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te

drugim uvjetima koje moraju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodiza
ljudsku potro5nju (NN 30i23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zv)ezdicama ('**), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstvenu ekologiju Zauodaza)avno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/EC 17025',2017; EN ISO/EC 17025:2017) za ispitivanje i

uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potroSnju HRN ISO 5667-5:2011(lSO 5667-5:2006) . Akreditacija vrijedi u

podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broi 1210 od 08.01.2020. godine.

b) SluZbenilaboratorij prema RjeSenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01115-01112; Ur. broj:525-1011446-15-9 od

12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema RjeSenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
vodnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.broj:525-1210988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/l-325-07115-
021 1 4; U r.br o):525- 121 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 5. godi n e.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro5nju u gradevinama prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-O2113-03108; UR.br.534-07-1-1-313-16-10 od20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinovic Totic, dip. ing

,,l.tti'
IDostaviti: 1. LIeKE VoDE d.o.o., 53000 GoSPlC, BuZimska 10

2 Arhiva

Strana 1/2 OBR 48 REV 2
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zzJZ ueKo -s E NJSKE Zu pRrl r.r E Broj izvjeitaja: Y 3183125 27.11.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3183. Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Brinje (mala "A" analiza)

Temperature vode SM 2550 B <25 11,8 Da

Boja*** SM 23rd Ed.2017:2120 C. mg/L Pt 320 E Da

Miris SM 45OO C opisno Bez bez Da

Okus SM 2160 B opisno Bez bez Da

pH... HRN ISO 10523:2012. pH jedinica 6,5 - 9,5 8,0 Da

Pri temperaturi od'15,4 oC

Elektridna vodljivost*** HRN EN 27888:2008- pS/cm pri 20'C < 2500 504 Da

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mglLCl2 < 0,5 0,16 Da

Mutno6a*** HRN EN ISO 7027:2001. "NTU s4 0,97 Da

Utro5ak KMnO4*** HRN EN ISO 8467:2001- mglL02 s5 0,52 Da

Kloridi... HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Amonijak** HRN ISO 7150-1:1998. mg/L N s 0,4 < 0,01 Da

Nitrati sM 4500 - NO3 C mg/L N < 11 1,119 Da

Nitriti..* HRN EN 26777:1998* mg/L N s 0,15 < 0,002 Da

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Escherichia coli HRN EN ISO 9308-1:2014 cfu/100mL 0 0 Da

Broj kolonija 22'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-l 0-100 0 Da

Broj kolonija 36'C HRN EN ISO 6222:2000 cfu mL-1 0 - '100 0 Da

Enterokoki HRN EN ISO 7899 -2:2000 cfu/100mL 0 0 Da

Pseudomonas aeruginosa HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100m1 0 0 Da

-kraj lspitnog izvje5taja-

Strana2l2 OBR 48 REV 2


