
zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LIcKo€ENJSKE Zupltrtue
Odjel za zdravstvenu ekologiju

Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja
53000 Gospid, Senjskih Zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax 0531574-453

.,

Gospi6, 25.11,2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 3tO7l25

LICKE VoDE d.o.o.
53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-733-25

Voda za ljudsku potroSnju na podru6ju op6ine Brinje (parametriod znadaja)
Vodaza ljudsku potro5nju bez prerade i dezinfekcije

Datumuzorkovanja: 11.11.2025.09:40
12.11.2025.
lzvor Ziziei, Stajnica bb, BRINJE

Prema Pravilniku

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka.

Vrsta uzorka:

Podetak analize.

Lokacija:

Vrsta analize:

Zavr5etak analize'. 12.11.2025.

Uzorcisu dostavljeni 11.11.2025.15:00 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidid

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje mo-rqju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o-vi,Oiza
ljudsku potroSnju (NN 30i23).

Napomena 1: Akreditirane metode su ozna6ene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEc 17025:2017 (lso/Ec 17025:2017; EN |SO/IEC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011(tso 5667-5:2oool . Ar<rdJia.ij;;rr;ii ;
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godini.

b) sluZ!_eni laboratorij prema Rjesenju ministarstua poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12; Ur. broj:525- 10t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) ovla$teni laboratorij za ispitivanje vode prema 
_Rlesenju o-ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave

ygdn!9 gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114 Ur.broj:525-12t0988-15-2 od 0i.12.2015. jodine. i Ktasa:Up/t-3 25-07 t1S-
02 I 1 4; U r.br oj:525-1 2 I 0988- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. g odi n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potroSnju te ispitivanja zdravstven_e ispravnosti vode za tluosru pofrosnju u griaevinaria prije izdivanji 

-

uporabne dozvole Klasa:UP/t-541-02t19-03toa; uR.br.534-07-1-1-3t3-16-10 od'20.12.i016:

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.o., 53000 GOSptC, Bu2imska 10
2. Arhiva
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ZZJZUAKO-SENJSKE ZUpnrut.le I aroj izvjeStaja: v 310Tt2S 25.11.2025

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

3107. Voda za ljudsku potro5nJu na podrudju op6ine Brinje (parametri od zna6aja)

Kloridi..- HRN ISO 9297: '1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 0,713 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LGKo-SENJSKE ZupRtrtur

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih 2rlava 17,Tel: 0531574-860, Fax 053t574-453

Gospi6, 25.11.2025.

Analitiiko izvjeS6e br. V 3109/25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:
Po6etak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

LICKE voDE d.o,o.
53000 GOSPIC, Bu2imska 10

v-733-25

Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Brinje (parametriod znadaja)
Voda za ljudsku potroinju bez prerade i dezinfekcije
11.11.2025. 1O:5O

12.11.2025.
lzvor Maljkovac, BRINJE

Prema Pravilniku

Zavr5etakanalize: 12.11.2025.

Uzorcisu dostavljeni 11.11.2025.15:00 od Zavodazajavnozdravstvo Lidko-senjskeZupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jamidi6

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorakvode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potroSnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i higijenskim te
drugim uvjetima koje morqju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o-v6Oiza
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstvenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/lEc 17025:2017 (lso/Ec 17025:2017; EN |SO/EC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011 (lso 5667-5:2006) . Akreditacila vri.le'oi u
podrudju opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.

b) slu;l9ni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12; ur. broj:525-10t1446-15-g od
12.06.2015. godine.

c) OvlaSteni laboratorij za ispitivanje vode prema 
_njeselju o-ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave

ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02t14; Ur.broj:525-1210988-15-2 od 0i.12.2015. godine. i Ktasa:Upit-3 2S-OZt1S-
02 I 1 4; U r.br oj:525-1 210988- 1 5-4 od 1 4. 12.20 1 S. godi n e.

d) SluZbeni laboratorij Ministarstva zdravliaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za guOsfu pofroSnju u gridevinaria prije izdavanji
uporabne dozvole Klasa:UP/t-541-02t13-03to\; UR.br.534-02-1-1-3t3-16-10 od'20.12.i016:

Dostaviti: 1. LteKE VODE d.o.o.,53000 cosptc, Buzimska,l0
2. Arhiva
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ZZJZUIKO-SENJSKE ZupRttt.tE I eroj izvjestaja: V 3i09/25 25.11.2025

REZULTATI ISP!TIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3109. Voda za ljudsku potro5nju na podrudju op6ine Brinje (parametri od znadaja)

Kloridi** HRN ISO 9297:1998- mg/L Cl- < 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 1,838 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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zAVoD zA JAVNo zDRAVsrvo LGKo€ENJSKE ZupRtrtur

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrlava 17,Tel:0531574-860, Fax 0531574-453

Gospi6, 25.11.2025.

Analitifko izvjeS6e br. V 31,I.0l25

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka.

LreKE voDE d.o.o.
53000 GOSPIC, BuZimska 10

v-733-25

Voda za ljudsku potroSnju na podrudju op6ine Brinje (parametriod zna6aja)
Voda za ljudsku potro5nju bez prerade i dezinfekcije

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorakvode za ljudsku potro5nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje mor?ju ispunjavati gradevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o-voOiza
ljudsku potroSnju (NN 30i23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zviezdicama (***), dok su sve ostale metode van podru6ja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstuenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/Ec 17025:2017 (lso/Ec 17025:2017; EN |SO/|EC 17025:2017)za ispitivanje i
uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju HRN lso 5667-5:2011(lso 5667-5:2006) . Akreditacila vrileoi upodrudju opisanom u pritogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godind.

b) slu;{Pni laboratorij prema Rjesenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/t-322-01t15-01t12;ur. bro):525-10t1446-15-9 od
12.06.2015. godine.

c) Ovla5teni laboratorij za ispitivanje vode prema.nj"."Slj, o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstua poljoprivrede, Uprave
ygdn!9 gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07115-02114; Ur.bro):525-12t0988-15-2 od oi .12.20tS. joOine. i Ktasa:Up/t-3 2S-OZ t1S-
02 I 1 4; U r.br oj:525-1 2 10988- 1 5-4 od 1 4. 12.20 1 S. godi n e.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravllaza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrola
vode za ljudsku potro5nju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za tjuOsku poiro5nju u jra?Lvinaria prije izdavanja
uporabne dozvole Klasa:UP/l-541-02113-o3to8; UR.bi.534-07-1-1-3t3-16-10 od'20.12.20161 

. 
";]r.iir 

i,,;

r'rs'^ ('

Voditelj Odjela.
Jasmina Stilinovic Totic, dip. ing

Datumuzorkovanja: 11.11.2025.11:20
Podetak analize: 12.11.202s. Zavr5etak analize: 12.11.2025.
Lokacija: lzvor Londarevo Vrelo, BRINJE
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorcisu dostavljeni 11.11.2025.15:00 od Zavodaza)avno zdravstvo Lidko-senjske2upanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami6ic

Dostaviti: 1. LICKE VODE d.o.o., 53000 GOSptC, BuZimska 10
2. Arhiva
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ZZJZUIKO-SENJSKE ZupRtrtur I aroj izvjestaja: v 311ot2s 25.11.2A25

REZULTATI ISPITIVANJA

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Ocjena

sukladnosti

3110. Voda za ljudsku potroinju na podrudju op6ine Brlnje (parametrl od znadaja)

Kloridi*** HRN ISO 9297:1998. mg/L Cl- s 250 <5 Da

Sulfati HACH 8051 mg/L SO42- s 250 1,422 Da

-kraj lspitnog izvjeStaja-
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