
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LEKOSENJSKE ZUPRITIUC

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospi6, Senjskih Zrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax 0SglST4-4Sg

Gospi6, 28.11.2025.

Analitiiko izvje56e br. V 3t7t l2S

Kupac:

Ur. broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize:

Lokacija:

Vrsta analize:

LICKE voDE d.o.o.
53000 GOSPIC, Bu2imska 10

v-750-25
voda za Ijudsku potroinju na podrudju op6ine Rakovica (ponavljanje slobodnog
rezidualnog klora)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade i dezinfekcije
14.11.2025. 10:20
14.11.2025 ZavrSetak analize: 14.11.2025
Vodosprema Lisina, RAKOVICA
Prema Pravilniku

lzjava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potro$nju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnidkim i nigijensfim te
drugim uvjetima koje mo_raju ispunjavati gradevine za vodoofiskrbu i poslovanje u njima (NN gg/23) i Zakonu o-voai z"
ljudsku potroSnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama ("**), dok su sve ostale metode van podrudja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isklju6ivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: odjelza zdravstuenu ekologiju Zavodaza)avno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/Ec 17025:2017 (lso/Ec 17025:2017; EN tSO/tEC 17025:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrosnju rinru tso s667-s:2011(tso s667-5:2ooo1 . nr<reoita.Ui ,rl"'oi ,podrudju opisanom u pritogu potvrdi o akreditaciji broi 12lo od 08.01.2020. godini.

b) sluZt-enilaboratorij prema Rjesenju ministarstua poljoprivrede Klasa:UP/l-322-01t15-01t12:ur. broj:525-10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje,vode prema.Rj".s."lj, o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
Y9qn9s gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07 t15-02114; ur.6rg:s2b-linsad-ts-z oa oi .liiois. godin". i Ktasa:Upl-3 2s-07 t1s-02 I 1 4; U r.br oj:525-1 2t 09 BB- 1 5-4 od 1 4. 1 2.20 1 S. godi n e.

d) slu2beni laboratorij Ministarstua zdravliaza obavlj.anje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih sluZbenih kontrolavode za ljudsku .poJpsniu te ispitivanja zdravstvenelsprav.nosti vode za tluosru poirosnju u gridevinama prije izdavanjauporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02t13-03n8; uR.bi.534-07-1-1-3t3-16-10 od'20.12.i016:

VoditeljOdjeta:
Jasmina Stilinovic Totic, dip. ing

Uzorcisu dostavljeni 14.11.2025.14:00 od Zavodaza javnozdravstvo Lidko-senjskeZupanije
Uzorkovao: Ana Marija Jami6id iJakov Stardevid

Dostaviti: 1. LteKE VODE d.o.o.,53000 cosptc, Bu2imska 10
2. Arhiva
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-kraj lspitnog izvjeStaja-

Odsjek za ispitivanje voda i op6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

Slobodni rezidualni klor sM 4500 c mg/L Cl2 < 0,5 0,48 Da

OBR 48 REV 2
StranaZ2

3177. Voda za ljudsku potroSniu na podrudju op6ine Rakovica (ponav[anje slobodnog rezidualnog klora]



ZAVoD zA JAVNo ZDRAVSTVo LIGKo€ENJSKE ZI.IpRIuue

Odjel za zdravstvenu ekologiju
Odsjek za ispitivanje voda iopda fizikalna i kemijska ispitivanja

53000 Gospid, Senjskih 2rtava17, Tel:053/574-860, Fax }SgtSZ4-453

Gospi6, 28.11.2025.

Analitiiko izvjeSde br. V 3t78l25

Kupac:

Ur, broj:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Podetak analize

Lokacija:

Vrsta analize:

Uzorci su dostavljeni
Uzorkovao:

LIoKE voDE d.o.o.
53000 GOSPIC, Buzimska 1O

v-750-25
vo{9 zl ljudsku potro6nju na podru6ju op6ine Rakovica (ponavtjanje slobodnog
rezidualnog klora)
Yodaza ljudsku potro5nju nakon prerade idezinfekcije
14.11.2025. 10:40

14.11.2025 Zavr5etak analize.. 14.11.2025
Restoran Gurman, Seli5te DreZnidko 10d, RAKOVICA
Prema Pravilniku

14.11.2025. 14:00 od Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske 2upanije
Ana Marija Jamidid iJakov Star6evi6

lziava o sukladnosti:
Analizirani uzorak vode za ljudsku potroSnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehnickim i higijenskim te
drugim uvjetima koje mo_raju ispunjavati gradevine za vodoofiskibu i poslovanje u njima (NN gg/23) i Zakonu o iroOi za
ljudsku potro5nju (NN 30/23).

Napomena '1 : Akreditirane metode su oznadene zvjezdicama (**), dok su sve ostale metode van podrucja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose iskljudivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjelza zdravstuenu ekologiju Zavodaza javno zdravstvo Lidko-senjske Zupanije osposobljen je:

a) Prema zahtjevima norme HRN EN lso/Ec 17025:2017 (lso/Ec 17025:2017: EN |SO/EC 17025:2017)za ispitivanje iuzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potro5nju Hnru tso SOOT-5:2011(lSo 5667-5:2006) . Akr;di[cifi;i;ili upodru6ju opisanom u prilogu poturdi o akreditaciji bre 1210 od 09.01.2020. godine.

!is-tyfoell laboratorij prema Rjesenju ministarstua poljoprivrede Klasa:UP/t-322-01t15-01t12; Ur. broj:525- 10t1446-15-9 od12.06.2015. godine.

c) ovlasteni laboratorij za ispitivanje_vogg qt_.lu.Rjenju o_ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave
ygdnog gospodarstva, Klasa:UP/l-325-07 t15-02114; ur.broj:52b-l2nead4s-z oa oi .i.iois. go jin". i Ktasa:Up/t-3 2s-oz t1s-
021 1 4; U r.br o):525-1 2 I 09BB - 1 S-4 o d 1 4. 1 2.20 1 S. godi n e.

d) Slu2beni laboratorij Ministarstva zdravlpza obavljanje analiza u svrhu provodenja monitoringa i drugih slu2benih kontrolavode za ljudsku potrosnju te ispitivanja zdravstvenelspravnosti vooe za liudsku potrosnlu u tra?-Lvinaria pri.le izoavanla 
-

uporabne dozvote Ktasa:Up/t-541-02t13-o3to8; uR.bi.534-07-1_1-3t3_16-10 od'20.12.i016.-

Voditelj Odjeta:
Jasmina Stilinovic Totic, dip. ing

Dostaviti: 1, LteKE VODE d.o.o., 53000 cosptc, BuZimska 10
2. Arhiva
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|zzJZueKo-SENJSKEZupnrutle|erojizvje5taja:Y3178t25W
REZULTATI ISPITIVANJA

-kraj lspitnog izvjeStaja-

Odsjek za ispitivanje voda iop6a fizikalna i kemijska ispitivanja

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

Slobodni rezidualni klor SM 45OO G mg/L Cl2 < 0,5 0,28 Da

OBR 48 REV 2
Strana?i2

3178,Vodaza[udskupotro5nJunapodrudjuop6ineRakovlca1pon",1"nffiro,"1


